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PREGLED | DIMENZIJE

Unutarnja jedinica

OZNAKA ( —= ) OZNACAVA SMJER CJEVOVODA
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) - g
>
f STRAGA STRAGA T 3
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LIJEVO — - — DESNO 5
I — g g E
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POGLED ODOZGO -
A
([\ E i i i i i i i i i i ] |
- ~— NAZIVNA
- )
® PRIJEMNIK SIGNALA PLOCICA
~_PRIKLJUCNI
2 2 ‘ BLOK S
i = [ ] UNUTARNJA JEDINICA il PRIKLIUCKOM
: —— SKLOPKA ZA UKLJUCIVANJE/ - A UZEMLIENJE
- POGLED S BOCNE
DONJA \ DONJA ISKLIUCIVANJE D * B¢
STRANA STRANA SOBNA TEMPERATURA
KLAPNA  v1)Cl ZA PRICVRSCENJE TERMISTOR (UNUTARNJI)
PREDNJE RESETKE
POGLED SPRIJEDA

Sve mjere suu mm

4 Mjesta za drzanje preporuc¢ene montazne ploce
(ukupno 7 mjesta)

U ° “ B
[aa]
Prolazna rupa kroz
/_ zid @ 65mm
5o (]
X = o}
H| | Kraj za cijev za \_ Kraj za cijev za plin ’ 1 | . Mjesto za drenazno
) L tekuéinu M crijevo
MONTAZNA PLOCA FTXB50/60CV1B
Sve mjere suu mm
Dimenzije

Model A B C D E F G H | J K L M
FTXB50/60CV1B 1065 | 310 | 228 190 173 61 40 45 48 91 219 | 580 45
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Vanjska jedinica RXB50/60CV1B

Sve mjere suu mm

< pie L >
I !

lo

11% %g

: 1 .E}?

Dimenzije
Model A B C D E F G H | J K L M N
RXB50/60CV1B 855 | 730 | 328 | 520 | 179 | 46 93 | 149 | 101 | 113 | 603 | 126 | 164 | 15
Dimenzije
Model 0 P Q R S
RXB50/60CV1B 34 | 23 | 362 | 73 75
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PRIRUCNIK ZA UGRADNJU

Ovaj prirucnik prikazuje postupke instalacije za sigurnosti i standardni rad klimatizacijske jedinice.

Mozda ¢e biti potrebne neke prilagodbe radi zadovoljavanja lokalnih zahtjeva.

Prije koristenja klimatizacijskog uredaja pazljivo procitajte ove upute i cuvate ih za buduce koristenje.

Ovaj uredaj izveden je tako da ga mogu koristiti strucni obuceni korisnici u trgovinama, u lakoj industriji i na farmamaili u
komercijalne svrhe kada ga koriste je nestrucne osobe.

Ovaj uredajne smiju upotrebljavati osobe, ukljucujuci djecu, sa smanjenim fizickim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostimaili neiskusne
i neuke osobe, osim ako to rade pod nadzorom i na temelju uputa za rad koje im daje osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi mogla igrati uredajem.

SIGURNOSNE MJERE OPREZA

A UPOZORENJE /A OPREZ
+ Montazuiodrzavanje moraju izvoditi kvalificirane osobe koje Vodite racuna o sljede¢im vaznim momentima prilikom
su upoznate s lokalnim pravilima i propisima i koje imaju montaze.

iskustva u radu s ovom vrstom uredaja. + Jedinicu nemojte montirati na mjestima gdje moze doci

Sve oZiCenje na terenu mora se izvesti u skladu s nacionalnim
propisima za elektroinstalacije.

« Prije pocetka oZi¢enja u skladu sa shemom oZi¢enja, provjerite
da nazivni napon jedinice odgovara onom na natpisnoj plocici.
Radi prevencije mogucih opasnosti zbog kvara izolacije,
jedinica mora biti UZEMLJENA.

Elektri¢no oZi¢enje ne smije nigdje dodirivati cjevovod radne
tvari ili pokretne dijelove motora ventilatora.

+ Prije montaze ili servisiranja jedinice provjerite je li jedinica
isklju¢ena.

Klimatizacijski uredaj prije servisiranja odvojite od glavnog
elektri¢cnog napajanja.

NEMOJTE iskopcavati kabel za napajanje dok je napajanje
uklju¢eno. To moze dovesti do ozbiljnog elektri¢cnog udara
$to moze dovesti do opasnosti od pozara.

Unutarnje i vanjske jedinice, kabel za napajanje i oZi¢enje
za prijenos drzite barem 1 m od TV prijamnika i radija, kako
biste sprijecili iskrivljenje slike i smetnje. {Ovisno o vrsti i
izvoru elektri¢nih valova, smetnje se mogu ¢uti ¢ak i na vise
od 1 m udaljenosti}.

do istjecanja zapaljivog plina.

Ako dode do istjecanja i nakupljanja plina oko jedinice,

to moze uzrokovati zapaljenje.

Pazite da odvodni cjevovod bude propisno spojen.

Ako odvodni cjevovod nije propisno spojen, to moze
0 uzrokovati istjecanje vode $to ¢e navlaZiti namjestaj.
Nemojte prepuniti jedinicu.

Ova jedinica tvornicki je napunjena.

Prepunjivanje moze uzrokovati preveliku struju ili

o$tecenje kompresora.

Pazite da plocu jedinice zatvorite nakon servisa ili montaze.

Nepri¢vriceni paneli dovest ¢e do bu¢nog rada jedinice.

Ostri rubovi i povrSine zavojnice su mogucda mjesta koja
mogu dovesti do opasnih ozljeda. Izbjegavajte dodir s
tim mjestima.

Prije iskljucivanja napajanja, sklopku za ukljucivanje/
iskljuivanje na daljinskom upravljacu postavite u polozaj
»OFF” kako biste sprijecili nehoti¢no pokretanje uredaja.
Ako to ne ucinite, ventilatori jedinice odmah ¢e se pokrenuti kada
se napajanje vrati, 5to je opasno po servisno osoblje li korisnika.

Nemojte instalirati jedinicu na ili pored ulaznih vrata.

+ Nemojte raditi s nikakvim grija¢im aparatima preblizu
klimatizacijskog uredaja ili koristiti u sobi s mineralnim
uljima, prekomjernim uljnim isparavanjima ili uljnim
parama, ovo moze dovesti do topljenja ili deformacije
plastiénog panela kao rezultat prekomjerne topline ili
kemijske reakcije.

+ Kada se uredaj koristi u kuhinji, brasno drzite dalje kako
ga uredaj ne bi usisao.

+ Ova jedinica nije prikladna za koristenje u tvornici gdje
ima uljne magle od rezanja ili ¢elicnog prahaili znacajnije
fluktuacije napona.

+ Nemojte instalirati ovu jedinicu u podrucjima s izvorima
vrudine ili rafinerijskim pogonima za ulje gdje dolazi do
plina sulfida.

+ Pazite da boje Zica vanjske jedinice i oznake prikljucaka
odgovaraju istima na unutarnjoj jedinici.

+ VAZNO: NEMOJTE INSTALIRATI ILI KORISTITI
KLIMATIZACIJSKI UREDAJ U PRAONICI RUBLJA.

+ Nemojte koristiti spajane ili okrenute Zice za dovod
napajanja.

+ Oprema nije namijenjena za koristenje u potencijalno

eksplozivnoj atmosferi.

NAPOMENA
Zahtjevi za zbrinjavanje

Klimatizacijski uredaj oznacen je s ovim simbolom. To znaci da se elektricni i elektronicki proizvodi ne smiju mijesati s nerazvrstanim
kucnim otpadom.

Ne pokusavajte samostalno rastavljati sustav: rastavljanje klimatizacijskog sustava, obradu radne tvari, uljai drugih dijelova, treba

izvrsiti kvalificirani instalater i u skladu s odgovarajucim lokalnim i nacionalnim propisima.

Klimatizacijski uredaji moraju se tretirati u specijaliziranim pogonima za ponovno koristenje, reciklazu i obnovu. Osiguravanjem
pravilnog odlaganja ovog proizvoda, pomazete u sprjecavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoli$ i ljudsko zdravlje.
Za dodatne informacije obratite se monteru ili tijelima lokalne uprave.

Baterije se moraju uklonitiiz daljinskog upravljaca i odvojeno odlagati u skladu s odgovarajucim lokalnim i nacionalnim propisima.
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VAZNO

Vazne informacije u vezi upotrijebljene radne tvari
Ovaj proizvod sadrzi fluorovodic¢ne staklenicke plinove.

Ne ispustajte plinove u atmosferu.

Vrstaradne tvari:  R410A
GWP @ vrijednost: 2087,5

1 GWP = potencijal globalnog zatopljenja

Molimo da ispunite s vodootpornim flomasterom,

m @ tvorni¢ko punjenje proizvoda s radnom tvari,

m @ dodatna koli¢ina radne tvari napunjena na terenu i

m O+@ ukupno punjenje radne tvari

na naljepnici za punjenje radnom tvari koja dolazi s proizvodom.

Ispunjena naljepnica mora biti nalijepljena blizu ulaza za punjenje na proizvodu (npr. na unutarnjoj strani poklopca za servis).

- Contains fluorinated greenhouse gases

[RE10RA] o= |

A A W N

tvornic¢ko punjenje radne tvari u proizvodu:
pogledajte nazivnu plocicu jedinice @

dodatna koli¢ina radne tvari koja se puni na terenu
ukupno punjenje radnom tvari

sadrzi fluorovodic¢ne staklenicke plinove

vanjska jedinica

boca s radnom tvari i priklju¢ak za punjenje

@ U slucaju vise unutarnjih sustava, mora biti nalijepljena samo 1 naljepnica*, koja navodi ukupno tvornicko punjenje
radne tvari svih unutarnjih jedinica spojenih na rashladni sustav.

Mozda budu potrebne periodicke provjere na istjecanje radne tvari, ovisno o Europskim i lokalnim propisima. Za dodatne
informacije obratite se lokalnom distributeru.

* na vanjskoj jedinici



SHEMA INSTALACLIE

Razmak od
otvora cijevi za
prijenos topline
s izolacijom. Odrezite izoliranu cijev na
odgovarajucu duzinu i omotajte
s trakom, osiguravajuci da nema
razmaka u rezu izolirane cijevi.

| Unutarnja jedinica |

75 mmi ili vise od stropa

Prednji panel

Omotajte izoliranu cijev
sa ukrasnom trakom od

50 mmi ili vise od zida
pocetka do kraja.

(na obje strane)

Poklopac za servis

¢ Otvaranje poklopca za
servis
Poklopac za servis moze
se otvoriti/zatvoriti.

Nacdin otvaranja e

Bls &4 ¥ pokiop 2 saris.

2) Povucite dijagonalno u
smjeru strelice poklopac
za servis prema dolje.

3) Povucite prema dolje. %

X

Vanjska jedinica

AT TTTTTTTTTTTTTCC

3

IZOLACIJA UNUTARNJE JEDINICE

Vanjska jedinica mora biti instalirana na nacin da se sprijeci
mijesanje istrujavanja pregrijanog zraka ili zaprec¢avanje
protoka zraka. Molimo vas da slijedite razmake za ugradnju
prikazane na slici. Odaberite najblize moguce mjesto gdje
temperatura ulaznog zraka nije veée od temperature
okolnog zraka (pogledajte radno podrugje).

%

TT A

Razmaci za ugradnju

Prepreka

Q Ulaz zraka

Dimenzije A B C D H/2

Minimalna udaljenost, mm | 300 | 1000 | 300 | 500

Istrujavanje zraka

Prepreka

Napomena: Ako postoji neka prepreka visa 2 mili bilo kakva V 7
smetnja u gornjem dijelu jedinice, osigurajte vise mjesta od
naznacenog na slici u gornjoj tablici.

O

]

Pregreka

Q Povratni zrak ‘In

Pristup za servis

ﬂ Prepreka %

N
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Odvod kondenzirane vode iz vanjske jedinice
(samo dizalice topline)

+ Na postolju vanjske jedinice za odvod kondenzata
postoje 2 otvora. Umetnite koljena za odvod u jedna
od otvora.

« Za ugradnju koljena za odvod, prvo umetnite jedan
dio kukice u postolje (dio A), potom povucite koljeno
za odvod u smjeru prikazanom strelicom, istovremeno
umecudi drugi dio u postolje. Nakon ugradnje, provjerite
da li koljeno za odvod ¢vrsto stoji na postolju.

« Ako je jedinica ugradena u snjeznom ili hladnom
podruéju, kondenzat se moze zamrznuti u postolju.
U tom slucaju, molimo da uklonite ¢ep na dnu jedinice
za lagani odvod.

KOLJENO ZA ODVOD &

Uklonite bo¢nu plocu
kada spajate cijevi i
kabel za napajanje

GURNITE | POVUCITE
PREMA GORE

MONTAZA UNUTARNJE JEDINICE

Vanjska jedinica mora se montirati na nacin koji ¢e
onemoguditi mijeSanje hladnog zraka na izlazu s toplim
povratnim zrakom. Drzite se razmaka za ugradnju koji su
prikazani na slici. Ne postavljajte unutarnju jedinicu na
mjesto gdje je izloZzena izravnom suncevom svjetlu. Isto
tako, ova lokacija mora biti prikladna za cijevi i odvod, te se
mora nalaziti dalje od vrata i prozora.

Cjevovod radne tvari moze se dovesti do jedinice na
razli¢ite nacine (lijevo ili desno sa straznje strane jedinice),
koristenjem pripremnih otvora na kucistu jedinice
(pogledajte sliku). Pazljivo savijajte cijevi u Zeljeni polozaj
kako biste ih poravnali s otvorima. Za bo¢nu i donju stranu,
drzite donji dio cijevi te je potom postavite u Zeljeni smjer
(pogledajte sliku). Crijevo za odvod kondenzata moze se
zalijepiti na cijevi.

Desna bocna, desna straznja ili desna donja cijev

Cljevi na desnoj strani

Protok v PP
zraka
(unutarnja) /| :Egi =
Z R2g
7 c|o ©
2 Elew
¥ b
min. 50 min. 50
(prostor za Potreban {prostor za
odrzavanje) prostor odrzavanje)

Sve mjere suu mm

Uklonite poklopac
otvora cijevi za cjevovod
na desnoj strani

donjoj strani

Cijevi na desnoj

Cijevi na desnoj
straznjoj strani

UveZite medusobno

Uklonite poklopac

na donjoj desnoj strani

otvora cijevi za cjevovod

cijevi za radnu tvar
i crijevo za odvod
trakom za izolaciju

Lijeva bo¢na, desna straznja ili desna donja cijev

Uklonite
poklopac otvora
cijevi za cjevovod
na lijevoj strani

——— ]

Uklonite poklopac otvora cijevi za
cjevovod na donjoj lijevoj strani

Cijevi na lijevoj
strani

Cijevi na lijevoj
straznjoj strani

Cijevi na lijevoj donjoj strani




Montaza ploce za ugradnju

Provjerite je li zid dovoljno jak da izdrzi tezinu jedinice.
U suprotnom, potrebno je ojacati zid plo¢ama, gredicama
ili stupovima.

Libelom odredite horizontalnu montazu i pri¢vrstite sa
7 prikladnih vijaka za FTXB50/60CV1B.

U slucaju izlaza cijevi na straznju stranu, izbusite otvor
promjera 65 mm s krunom za busenje, na malo nizem
polozaju na vanjskom zidu (pogledajte sliku).

Vijak za
pri¢vricenje ploce
za ugradnju

Preporucena mjesta za ugradnju drzaca ploce i
dimenzije

A Preporucena mjesta za ugradnju
drzaca ploce (ukupno 7 mjesta)

190 173

;L i — ‘ e ] 5
‘VU‘I‘VDVuVBV.‘IU‘l@VDVuVBV.Wﬂv‘VUV;

Prolazna
rupa

310

L krozzid
@65mm
TS pg J s
as|_o1] Kejmdjera Kraj za cijev za plin ‘ 219 48 Mjesto za
sg0 tekutnu |45 drenazno
1065 -
crijevo

Sve mjere suu mm

Otvor s krunom za busenje
Unutra <€ Izvana

7 /
— v
' 265
Poklopac otvora u

zidu (na terenu) 7’/[4

4

Ugradena cijev u zidu

(na terenu) Brtvljenje

Ugradena cijev u zidu
(na terenu)

Ugradnja jedinice na plocu za ugradnju

Zakvacite unutarnju jedinicu na gornji dio ploce za ugradnju
(pri¢vrstite dvije kukice na straznjem gornjem dijelu
unutarnje jedinice s dva gornja ruba ploce za ugradnju).
Provjerite da kukice propisno nasjedaju na plo¢u za
ugradnju tako da ih pomicete lijevo i desno.

Kako se pri¢vricuje unutarnja jedinica
Zakvacite kukice donjeg okvira na ploc¢u za ugradnju.

Kako se uklanja unutarnja jedinica
Gurnite prema gore oznaceno podrucje (donji dio prednje
redetke) kako biste otpustili kukice.

0

Montazna ploc¢a

Kopca

Doniji okvir
Oznaka

(straznja strana)

Prednja resetka

Objesite unutarnju jedinicu ovdje.

Kada skidate krajeve ___ Montasna
spojenih Zica, omotajte ploca
desni rub vodica s
trakom za izolaciju.
| Vodoviza
medusobnu
vezu

Vodilica za vodice

Cijev za odvod vode

Odvodna cijev mora biti usmjerena pod kutom prema dolje
radi odvoda bez poteskoca. Izbjegavajte stanja koja lako
mogu dovesti do curenja vode.

q dq

Odvod

q

L Zadrzavanje L)
. vode ; Kraj
Curenje ||  Curenje % " Curenje | | uronjen
vode | vode | vode |- uvodu
O ® ® @@ o
Ispravno Pogresno Pogresno Pogresno

/A OPREZ

« Nemojte montirati unutarnju i vanjsku jedinicu
na nadmorskoj visini preko 2000 m.




CLJEV ZA RADNU TVAR

Dopustena duljina cjevovoda

Ako je cijev preduga, smanjuju se i u¢in i pouzdanost jedinice. Kako se povecava broj savijanja, povecava se otpor protoku
sustava radne tvari, $sto smanjuje ucin hladenja. Rezultat toga je moguci kvar kompresora. Uvijek izaberite najkraci put i
slijedite preporuke kao 3to je navedeno u nastavku:

| Unutarnja jedinica |

14

A A an ot . I &,

\'K“‘-A-X'A-A;A“ "
E
i A
Model FTXB50CV1B FTXB60CV1B
Min. dopustena duljina (L), m 3
Maks. dopustena duljina (L), m 30
Maks. dopusten nagib (E), m 10
Velicina cijevi za plinovitu fazu, mm (in¢) 12,70 (1/2") 15,88 (5/8")
Velicina cijevi za tekuéu fazu, mm (in¢) 6,35 (1/4")

*Provjerite jeste li dodali propisanu koli¢inu dodatne radne tvari. Ako to ne ucinite, moZe doci do smanjene ucinkovitosti.

Primjedba: Tvorni¢ki napunjena radna tvar u vanjskoj jedinici je za cjevovod duljine 7,5 m.

Ekvivalentna duljina za razli¢ite ugradnje (metara)

Veli¢ina cijevi L spoj Savijeni oblik
S Y

3/8" (VP 9,52 mm) 0,18 1,3

1/2" (VP 12,7 mm) 0,20 1,5

5/8" (VP 15,9 mm) 0,25 2

3/4" (VP 19,1 mm) 0,35 2,4

7/8" (OD 22,2 mm) 0,40 3

1" (VP 25,4 mm) 0,45 3,4

11/8" (VP 28,6 mm) 0,50 3,7

13/8" (VP 34,9 mm) 0,60 44

Napomene:
1. Ekvivalentna duljina cijevi dobivena je od stvarne duljine cijevi za plinsku fazu.
2.90° savijena cijev ekvivalentna je L spoju.

Savijanje se mora biti paZljivo obaviti kako ne biste zgnjecili cijev. Po mogucnosti za savijanje koristite prikladni alat.

1-8



CLJEV ZA RADNU TVAR

Cjevovod i tehnika konusnog spoja

Nemoijte koristiti onecis¢ene ili oste¢ene bakrene cijevi.
Ako su neka cijev, isparivac ili kondenzator bili izloZeni ili
otvoreni 15 sekundaiili vise, sustav se mora vakuumirati.
Opcenito, nemojte uklanjati plasti¢cne, gumene ¢epove i
mesingane matice s ventila, prikljucaka, cijevii spirala sve
dok nisu spremni za spajanje na usisni ili vod tekucine u
ventilima ili spojevima.

Ako je potrebno lemljenje, osigurajte da tijekom lemljenja
kroz zavojnice i spojeve prolazi plin dusik. Ovo eliminira
formiranje ¢adi unutar stjenki bakrenih cijevi.

Rezite cijev fazu po fazu, polako napredujuci ostricom za
rezanje cijevi. Dodatna silai dubina rezanja uzrokuju jace
izobli¢enje cijevi i dodatni srh. Pogledajte sliku I.

Uklonite srh s odrezanih rubova cijevi prikladnim alatom.
Pogledajte sliku Il. Drzite cijev na gornjem polozaju i
uklanja¢ srha u donjem polozaju kako biste sprijecili

Slikal Rezanje bakrene cijevi

P

Bakrena cijev

1/4t

Slika Il

Uklonite srh

Slika Il
Bakrena cijev D

da kom.adi metala uvq’u_ u cijevi. Na jcaj nacin izbjegayate Blok za raskivanje > _<l
neravnine na povrsini konusa koje mogu dovesti do
istjecanja plina. b
Umetnite konusne matice montirane na spojnom dijelu
unutarnje i vanjske jedinice u bakrene cijevi. A
Tocna duljina cijevi koja izlazi iz gornje povrsine bloka
za uZljebljivanje odredena je alatom za izradu konusa. —
Pogledajte sliku Ill. @ cijevi, D A (mm)
Ucvrstite cijev na blok za uZljebljivanje. Poravnajte Inc mm klrplperualtr]a Kru_il:?
sredine bloka za uzljebljivanje i konusnog probojca, (krilna matica) (spojka)
potom pritegnite konusni probojac. 1/4" 6,35 1,30 0,70
ST T 1/2" 12,70 1,90 1,30
Spajanje cijevi na jedinice -
5/8 15,88 2,20 1,70
« Centrirajte cijevi i prstima dovoljno zategnite konusnu
maticu. Pogledajte sliku IV.
Slika IV

Na kraju stezite konusnu maticu moment-klju¢em sve
dok klju¢ ne 3kljocne.

Pri stezanju konusne matice moment-klju¢em, pazite da
smijer pritezanja bude u smjeru strelice na kljucu.

Spojevi cjevovoda radne tvari izolirani su poliuretanom
sa zatvorenim celijama.

Konusni spoj Konusna cijev

Unutarnji cjevovod Konusna matica

/ <

Veli¢ina cijevi, mm (in¢) Monl':lenl:;:(:tt_elsnja,
6,35 (1/4") 18 (13,3)
12,70 (1/2") 55 (40,6)
15,88 (5/8") 65 (48,0)

/

b
Moment-kljuc

N

Vilicasti klju¢

1-9




PRIKLJUCAK ZA ELEKTRICNO OZICENJE

siframa propisa. Takoder se koristi za vrstu ugradnje i vodice koji se koriste.

*%

Slike u tablici sluze samo kao informacija. Trebaju se provijeritii odabrati u skladu s lokalnim/nacionalnim

Odgovarajuci raspon napona treba se provjeriti na naljepnici s podacima na jedinici.

A

Priklju¢ni blok Kabel za
unutarnje medusobno Priklju¢ni blok
jedinice povezivanje vanjske jedinice
1 QD [e—---m-mmmmme- “KZIN
2 | QD fe—-mme- » Q| 2
(Y [/ ) P R — ZIR
A — {2|®
@ Q| L
ZIRN
(o]le|]e] T’.@ Si
—— Kabel za napajanje
"""" -
T

Osigurag/ Glavna

prekidac¢
strujnog kruga

Svi polovi moraju biti odvojeni od glavnog napajanja

odvojenim kontaktom od najmanje 3 mm.

sklopka

4

N /L2 napajanje
L

velic¢ine.

Oblikujte vodice
tako da poklopac
_- zapornog ventila i

zaklopka za servis
¢vrsto pristaju.

Priklju¢ni blok za
elektri¢no napajanje

vodica i ¢vrsto ga spojite.

Koristite propisanu vrstu \{Cvrsto stegnite drzac vodica tako da
prikljucci vodica ne budu napregnuti izvana

.]

Svi vodi¢i moraju biti ¢vrsto spojeni.
Pazite da nijedan vodi¢ ne dodiruje cjevovod radne tvari, kompresor ili bilo koji od pokretnih dijelova.
Spojno ozi¢enje izmedu unutarnje i vanjske jedinice mora se stegnuti sredstvom za ucvricenje.
Kabel za napajanje mora biti ekvivalentan HO7RN-F 3to je minimalni zahtjev.
Provjerite da nema vanjskog tlaka na priklju¢cima i vodovima.

Provjerite jesu li svi poklopci propisno pricvric¢eni kako biste izbjegli bilo kakve zazore.
Koristite kabelske stopice za prikljucivanje vodi¢a na priklju¢ni blok za napajanje. Vodi¢e spojite tako odgovaraju

oznakama na priklju¢nom bloku. (Pogledajte shemu ozicenja na jedinici).

Postavite izolacijsku navlaku

B N

Elektri¢na Zica

Prikljucak za stopicu

Model FTXB50/60CV1B
RXB50/60CV1B

Raspon napona™ 220-240V/~/50Hz + &

Presjek kabela za napajanje* mm? 25

Broj vodi¢a 3

Presjek kabela za medusobno 25

povezivanje* mm? 4

Broj vodica

Preporuceni osigura¢/prekidac 20

strujnog kruga A

Bekricno | ¥ Ako je duljina kabela veca od 2 m, koristite kabel vece

Koristite pravilan odvijac¢ za pritezanje vijaka priklju¢aka. Neprikladni odvija¢i mogu ostetiti glavu vijka.
Pretezanje moze ostetiti vijke prikljucka.

Nemoijte spajati Zice razli¢itih presjeka na isti prikljucak.
Odrzavajte urednost ozicenja. Sprijecite da Zice smetaju drugim dijelovima i poklopcu kutije prikljucka.

Spojite Zice istog presjeka
na obje strane.

Nemojte spajati vodice jednakog
presjeka na jednu stranu.

Nemojte spajati zice
razlicitih presjeka.

vox %




POSEBNE MJERE OPREZA PRI RADU S UREPAJEM KOJI SADRZI R410A

R410A je nova radna tvar bez HFC koja ne ostecuje ozonski

sloj. Radni tlak ove nove radne tvari je 1,6 puta veci od

klasi¢ne radne tvari (R22), stoga je bitna pravilna ugradnja/
servis.

« Nikada nemojte koristiti neku drugu radnu tvar osim
R410A u klimatizacijskim uredajima koji su dizajnirani
zarad s R410A.

+ Kao sredstvo za podmazivanje za R410A kompresor
koristi se ulje POE ili PVE, koje se razlikuje od mineralnog
ulja koristenog u R22 kompresoru. Tijekom montaze
ili servisiranja moraju se poduzeti dodatne mjere
opreza kako se R410A sustav ne bi predugo izloZio
vlaznom zraku. Preostalo POE ili PVE ulje u cjevovodu i
komponentama moze apsorbirati vlagu iz zraka.

« Za sprjeCavanje pogre$nog punjenja, promjer ulaza za
servis na konusnom ventilu je drugadiji od onog na R22.

Koristite alate i materijale isklju¢ivo za radnu tvar R410A.
Alati koji se iskljucivo koriste za R410A su razdjelni ventil,
crijevo za punjenje, mjerac tlaka, detektor istjecanja plina,
konusni alati, moment-klju¢, vakuumska pumpa i boca
s radnom tvari.

Buduci da klimatizacijski uredaj s R410A stvara vedi tlak
od jedinica s R22, vrlo je bitno odabrati pravilan bakreni
cjevovod. Nikada nemojte koristiti bakrene cijevi tanje
od 0,8 mm cak iako su dostupni na trzistu.

Ako dode doistjecanja plina tijekom montaze/servisiranja,
provjetrite prostoriju. Ako radna tvar dode u kontakt s
vatrom, moze se pojaviti otrovni plin.

Prilikom instalacije ili uklanjanja klimatizacijskog uredaja,
nemojte dopustiti da zrak ili vlaga ostanu u rashladnom
krugu radne tvari.

VAKUMIRANJE | PUNJENJE

Vakumiranje je potrebno radi eliminiranja vlage i zraka iz sustava.

Vakumiranje cjevovoda i unutarnje jedinice

Osim vanjske jedinice koja je tvornicki napunjena s radnom

tvari, unutarnja jedinica i spojne cijevi za radnu tvar moraju

biti bez zraka jer zrak koji ostaje u rashladnom krugu radne
tvari sadrzi vlagu $to moze uzrokovati kvar kompresora.

« Uklonite kapice s ventila i ulaza za servis.

+ Prikljucite sredinu mjeraca za punjenje na vakuumsku
crpku.

+ Prikljucite mjerac za punjenje na ulaz za servis 3-putnog
ventila.

+ Pokrenite vakuumsku crpku. Izvladite zrak priblizno
30 minuta. Vrijeme izvlacenja varira ovisno o razli¢itim
kapacitetima vakuumske pumpe. Potvrdite da se kazaljka
mjeraca za punjenje pomaknula prema -760 mmHg.

Oprez

+ Akoseiglakazaljka ne pomakne na-760 mmHg, provjerite
da na konusnom spoju unutarnje i vanjske jedinice nema
zaistjecanja plina, u protivnom ga popravite prije prelaska
na sljededi korak.

« Zatvorite ventil mjeraca za punjenje i zaustavite
vakuumsku crpku.

« Navanjskoj jedinici otvorite ventil za usis (3-putni) i ventil
za tekudinu (2-putni) (u smjeru suprotnom od kretanja
kazaljki na satu) s imbus klju¢em od 4 mm.

Punjenje

Ovaj postupak mora se izvrsiti s plinskom bocom i preciznim

uredajem za mjerenje. Dodatno punjenje u vanjsku jedinicu

ubacuje se koristenjem ventila za usis preko ulaza za servis.

« Skinite ¢ep servisnog ulaza.

+ Spojite niskotla¢nu stranu mjeraca za punjenje na usisni
priklju¢ak boce za servis cilindra i zatvorite visokotla¢nu
stranu mjeraca. Evakuirajte zrak iz crijeva za servis.

«+ Pokrenite klimatizacijski uredaj.

+ Otvorite plinski cilindar i niskotla¢ni ventil za punjenje.
« Kada se potrebna koli¢ina radne tvari ubaci u jedinicu,
zatvorite ventil na niskotla¢noj strani i plinskoj boci.

+ Odspojite crijevo za servis iz ulaza za servis. Vratite ¢ep
servisnog ulaza.

Konusna
matica

Imbus klju¢ Cjevovod radne tvari

—

18ty

\

Ulaz za servis . . L
3-putni ventil vanjske jedinice

NISKOTLACNI MJERAC VISOKOTLACNI MJERAC

-760 mmHg RAZDJELNIK MJERACA

DRSKA HI
(UVIJEK ZATVORENO)
CRIEVO ZA

DRSKA LO

CRUEVO ZA
PUNJENJE PUNJENJE ykuumska
\ CRPKA ADAPTER

ZA PREVENCIJU
POVRATNOG TOKA

ZAPORNIVENTIL

KONFIGURACIJA EVAKUACIJE
ZRAKA PUNJENJEM

NISKOTLACNI MJERAC VISOKOTLACNI MJERAC

-760 mmHg

RAZDJELNIK MJERACA

RUKOVANJE LO DRSKA HI (UVIJEK ZATVORENO)

CRIJEVO ZA PUNJENJE

ZAPORNI
VENTIL

CRIJEVO ZA PUNJENJE
R

A ez
< TEKUEINU

SANS
> VENTIL ZA PLIN

(3-PUTNI)

KONFIGURACIJA EVAKUACIJE
ZRAKA PUNJENJEM




DODATNO PUNJENJE

Radna tvar tvornicki je napunjena u vanjsku jedinicu. Ako je duljina cjevovoda manja od 7,5 m, dodatno punjenje nakon
vakumiranja nije potrebno. Ako je duljina cjevovoda veca od 7,5 m, koristite vrijednost dodatnog punjenja kao sto je
navedeno u tablici.

Dodatno punjenje radne tvari [g] po dodatnom 1 m duljine kao $to je navedeno u tablici

Unutarnja jedinica FTXB50CV1B FTXB60CV1B
Vanjska jedinica RXB50CV1B RXB60CV1B
Dodatno punjenje [g/m] 20 20
Primjer:

FTXB50CV1B i RXB50CV1B s cjevovodom duljine 12 m, dodatna duljina cijevi je 4,5 m. Dakle,
Dodatno punjenje = 4,5 [m] x 20 [g/m]
=90,0[g]

SVJETLA INDIKATORA

Prijemnik infracrvenog signala

Kada se prenosi radni signal infracrvenog daljinskog
upravljaca, prijemnik signala na unutarnjoj jedinici za
potvrdu prijema prijenosa signala odgovara kao u nastavku.

Ukljuéeno na Iskljuéeno 1 dugi zvu¢ni signal

Isklju¢eno na Uklju¢eno 2 kratka zvu¢na signala

Crpka iskljuc¢ena/ukljuc¢eno

hladenje o i
Prijemnik infracrvenog signala

Ostali 1 kratak zvu¢ni signal

LED svjetlaindikatora za jedinicu hladenja/jedinicu

Hladenje jedinice/jedinica dizalice topline dizalice topline

Tablica prikazuje LED svjetla indikatora za klimatizacijski
uredaj u normalnom radu i u uvjetima kvara.

LED svjetla indikatora nalaze se na bo¢noj strani ._

__ Prijemnik infracrvenog

kllrr!at.lzacutskog ureda@. . signala
Jedinice dizalice topline opremljene su senzorom za

n Y. .. . X O &— Hladenje/Grijanje
L,automatski” nacin rada, kojim osiguravaju razumnu O’
*

. . ) 5 .. Vremenski program
temperaturu prostorija automatskim prebacivanjem nacina Funkcija spavanja
rada ,hladenje” ili ,grijanje” prema temperaturi koju je Sklopka za
postavio korisnik. ukljucivanje/
iskljucivanje

LED svjetla indikatora: Normalan rad i uvjeti rada u kvaru za jedinice hladenja/dizalice topline

X O @ Radnja
HLABENJE/GRIJANJE
(ZELENO/CRVENO)

O Nacin rada u hladenju

ZELENO J
O y .

CRVENO Nacin rada u grijanju
O Automatski na¢in rada u grijanju

CRVENO
O Automatski nacin rada u hladenju

ZELENO J
O Vremenski program ukljucen

O O Uklju¢en nacin rada pri spavanju

O . o .

JELENO Ukljucen nacin rada ventilatora
O Uklju¢en nacin rada suho

ZELENO J
D .

CRVENO Odledivanje

ZELENO Kvar jedinice

OON D Trepce



RAD JEDINICE KLIMATIZACIJSKOG UREPAJA

IsuSivanje zraka

Kada vlaga u zraku visoka, jedinica moze biti u nacinu
rada za isusivanje zraka. Pritisnite gumb <MODE> i
odaberite <DRY>.

+ Ako je temperatura prostorije 2 °C/3,6 °F bie od zadane
temperature, klimatizacijski uredaj radit ¢e u nacinu rada
za hladenje dok ne dode u raspon od 2 °C/3,6 °F razlike
od zadane temperature prije nego prijede u nacin rada
za isusivanje zraka.

« Ako je temperatura prostorije unutar raspona razlike od
2 °C/3,6 °F u odnosu na zadanu temperaturu, izravno ¢e
raditi u nacinu rada za isusivanje.

+ Jedinica ¢e raditi na NISKOJ brzini u nacinu rada za
isusivanje.

Nacin rada za grijanje (samo za dizalicu topline)

+ Kada se jedinica ukljuci iz hladnog pokretanja ili ciklusa
odmrzavanja, unutarnji ventilator ¢e zapoceti s radom
samo kada spirala dostigne Zeljenu temperaturu.

. Kada se dostigne zadana temperatura, unutarnji
ventilator ce raditi sve dok jedinica bude mogla davati
toplinu.

Kontrola protoka zraka

+ Radi efikasnije cirkulacije zraka, moZete ru¢no podesiti
reSetku na izlazu zraka udesno ili ulijevo.

+ Za vrijeme rada u nacinu rada za hladenje ili isusivanje
zraka, izlaznu klapnu nemojte predugo usmjeravati
prema dolje. Ako se rad nastavi na taj nacin, na klapni
moze dodi do kondenzacije i stoga do kapanja.

Brzina ventilatora i nazivna snaga hladenja

« Nazivna snaga hladenja se postize na VISOKOJ brzini
ventilatora.

+ Rashladna snaga je niza kada jedinica radi na SREDNJOJ
ili NISKOJ brzini vrtnje ventilatora.

Napomene o kutovima zaklopke i klapne

- Kada se odabere ,SWING button’, raspon zakretanja
zaklopke ovisi o nacinu rada. (Pogledajte sliku).

POZOR

Uvijek koristite daljinski upravlja¢ za podesavanje kuta
zaklopke. Ako je pokusate prisilno pomaknuti rukom
kada se zakrece, mehanizam bi se mogao slomiti.

» Pazite kada podesavate klapne. Unutar izlaza za zrak
ventilator se vrti visokom brzinom.

Zastita od pregrijavanje (samo za dizalicu topline)

« U slucaju da je unutarnja i/ili vanjska temperatura
previsoka ili da je filtar prljav ili zacepljen, moguce je
pregrijavanje radne tvari. Kompresor ce se iskljuciti kada
temperatura kondenziranja dode do 62 °C/143,6 °F.

Prevencija smrzavanja

 Kadajefiltar za zrak prljav, temperatura isparavanja ¢e se
smanjiti u eventualnom slu¢aju smrzavanja.
Ako temperatura isparavanja dode do -1 °C/33,8 °F, zastita
jedinice Ce se aktivirati.

RADNO PODRUCJE

Model: FTXB50/60CV1B

RXB50/60CV1B
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FILTAR ZA ZRAK

1. Otvorite prednju plocu. 4, Ocistite ili zamijeniti svaki filtar.
- Drzite panel pokraj udubljenja na glavnoj jedinici Pogledajte sliku.
(2 udubljenja na desnoj i lijevoj strani) i dizite dok se - Kada istresete preostalu vodu, nemojte cijediti filtar.
ne zaustavi.
Okvir filtra Filtar za zrak

Bio filtar s funkcijama
bakteriostatika i

virustatika
Kartica

2. lzvucite filtre za zrak. 5. Postavite filtar za zrak i Bio filtar s funkcijama

+ Gurnite malo prema gore jezi¢ak na sredistu svakog bakteriostatika i virustatika i zatvorite prednju
filtra, potom povucite prema dolje. plocu.

. Lo . . . « Kukice filtra umetnite u utore na prednjem panelu.

3. Izvadite Bio filtar s funkcijama bakteriostatika Zatvorite lagano predniji panel i gurnite panel u 3 tocke.

i virustatika. (1 na svakoj strani i 1 u sredini).

. Uhvatite uleZistene dijelove okvira i otkvacite cetiri - Filtar za zrak i Bio filtar s funkcijama bakteriostatika

kukice. i virustatika u horizontalnom smjeru imaju simetri¢an
oblik.

Koncept postavljenog filtra od

titanovog apatita (Bio filtar) m
7, Izmjenjivac topline]

=

Filtar od titan apatita
Dio prikljucka Bio filtra

* Bio filtar i filtar od titan apatita su opcijska dodatna oprema.

Postupak ugradnje Bio filtra

Bio filtar je pakiran u Izvadite ga van Umetnite filtar izmedu okvira
hermeticki zatvorenoj vrecici. u vrijeme ugradnje. filtra i filtra od titan apatita.

&— Okvirfiltra

Bio filtar

Filtar od titan apatita

/A OPREZ

«  Ovaj Bio filtar koristite tijekom suhe sezone poput zime.
« Skladistenje, rukovanje i nacini odlaganja.
- Vijek trajanja Bio filtra je oko godinu dana nakon otvaranja.

U slucaju da odmah ne koristite ovaj Bio filtar, ne stavljajte ga na mjesto gdje bi bio izloZzen izravhom sun¢evom
svjetlu, visokim temperaturama i/ili visokoj vlazi.
Moguce su neznatne razlike u boji Bio filtra zbog proizvodnih razloga, no to ne utjece na rad jedinice.

- Vrecicu otvorite neposredno prije samog koristenja. Bio filtar treba ostati neotvoren i hermeticki zatvoren u
svom pakiranju sve do netom prije koristenja. (To moze uzrokovati smanjenje uc¢inkovitostii kvalitete izmjene).
Da ne dode do opasnosti od gusenja i bilo kakve neocekivane nezgode, plasti¢nu vre¢icu odmah odloZite nakon
uklanjanja Bio filtra. Drzite izvan dohvata beba i djece.

Ako Bio filtar zadrzavate duze vrijeme, drzite ga neotvorenog i pohranjenog na hladnom mjestu izbjegavajuci
izravnu suncanu svijetlost.

. Stari Bio filtar nakon koristenja odlozite kao nezapaljiv otpad.
« Rad s prljavim filtrima:
(1) ne moze se deodorirati zrak. (3) rezultira slabim grijanjem i hladenjem.
(2) ne mogu ocistiti zrak. (4) mogu uzrokovati neugodan miris.
« Pri narucivanju Bio filtra obratite se servisnoj radionici gdje ste kupili klimatizacijski uredaj.
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SERVIS | ODRZAVANJE

Napomena vrijedi samo za Tursku: Vijek trajanja proizvoda je deset (10) godina

Servisni dijelovi Postupci za odrzavanje Razdoblje

Unutarnji filtar 1. Usisivacem uklonite sve naslage prasine s filtra ili ga operite u toploj | Cistite najmanje

za zrak vodi (ispod 40 °C/104 °F) s neutralnim sredstvom za CiS¢enje. jednom svaka
2. Dobro isperite i osusite filtar prije vracanja u jedinicu. 2 tjedna.

3. Za cis¢enje filtra nemojte koristiti benzin, hlapljive tvari ili kemikalije.
Po potrebi i cesce.

Unutarnja 1. Odistite svu prljavitinu i prasinu na resetkiili panelu brisu¢iih smekom | Cistite najmanje
jedinica krpom uronjenom u toplu vodu (ispod 40 °C/104 °F) i neutralnim | jednom svaka
sredstvom za ciséenje. 2 tjedna.
2. Zais¢enje unutarnje jedinice nemoijte koristiti benzin, hlapljive tvari
ili kemikalije. Po potrebi i cesce.
/A OPREZ

+ |zbjegavajte izravan kontakt svih sredstava za ¢iS¢enje zavojnica na plasti¢nim dijelovima. Ovo moze
uzrokovati deformaciju plastike kao rezultat kemijske reakcije.

1. Otvorite prednju plocu.
« Drzite panel kao za ugradnju na glavnoj jedinici
(2 spojnice na lijevoj i desnoj strani) i podignite dok
se ne zaustavi.

2. Uklonite prednji panel.
« Dok podizete prednji panel, pomaknite ga u desno
i povucite prema prednjoj strani. Lijeva okretna
osovina je odspojena. Pomaknite desnu okretnu
osovinu u lijevo i povucite prema prednjoj strani kako
biste je uklonili.
3. Postavite prednji panel.
« Poravnajte desnu i lijevu okretnu osovinu prednjeg
panela sa Zljebovima i gurnite ih potpuno unutra.
« Lagano zatvorite prednji panel. (Gurnite oba kraja i
sredinu na prednjem panelu).




/A OPREZ

+ Ne dodirujte metalne dijelove unutarnje jedinice. To moze izazvati ozljedu.

« Kada uklanjate ili postavljate predniji panel, ¢vrsto pridrzavajte panel s rukom kako biste sprijecili njezin pad.

« Za Cis¢enje, nemoijte koristiti toplu vodu iznad 40 °C, benzin, gorivo, razrjedivac i druga hlapljiva ulja, smjese za
poliranje, ¢etke niti neke priru¢ne predmete.

« Nakon ¢is¢enja, provjerite je li prednja ploca ¢vrsto postavljena.

Kada se jedinica nece koristiti u duzem vremenskom razdoblju

Uklonite utikac za

> napajanje.

Ako koristite neovisni
V) | strujni krug za jedinicu,
iskljucite strujni krug.
Uklonite baterije iz
daljinskog upravljaca.

Pustite jedinicu da radi 2 sata na
sljede¢im postavkama.

Nacina rada: hladenje
Temperatura: 30 °C/86 °F

20

RJESAVANJE PROBLEMA

Za bilo kakve upite o zamjenskim dijelovima obratite se ovlaSstenom zastupniku. Kada uocite bilo kakav
kvar na klimatizacijskom uredaju, odmah iskljucite napajanje. Neke jednostavne savjete za rjeSavanje
problema potrazite u sljedeé¢im uvjetima kvara i uzrocima.

Greska Uzrok/radnja
1. Kompresor ne radi 3 minute nakon pokretanja |- Zastita od ¢estog pokretanja. Pricekajte 3 do 4 minute
klimatizacijskog uredaja. da kompresor zapo¢ne s radom.
2. Klimatizacijski uredaj ne radi. - Kvar napajanja ili treba zamijeniti osigurac.

- Utika¢ za napajanje je odvojen.

- Moguce da vasa odgoda tajmera nije pravilno
postavljena.

- Ako i dalje dolazi do kvara nakon ovih provjera,
molimo da se obratite monteru klimatizacijskog
uredaja.

3. Protok zraka je prenizak. - Filtar za zrak je prljav.

— Vrata ili prozori su otvoreni.

— Usis ili istrujavanje zraka je zacepljeno.

- Regulirana temperatura nije dovoljno visoka.

4. Zrak na izlazu ima lo$ miris. - Neugodan miris moze biti uzrokovan cigaretama,
Cesticama dima, parfema itd., koji su se mozda
zalijepili na izmjenjivac.

5. Kondenzacija na prednjoj resetki za zrak unutarnje |- Ovo je posljedica vlaznosti zraka nakon duljeg
jedinice. vremena rada.

- Zadana temperatura je preniska, povecajte postavku
temperatureijedinicu koristite na ve¢oj brzini ventilatora.

6. Voda istjece iz klimatizacijskog uredaja. - Iskljucite jedinicu i pozovite dobavljaca.

Ako i dalje dolazi do kvara, obratite se lokalnom dobavljac¢u/serviseru.



« U sluéaju nejasnoc¢a u tumacenjima ovog priru¢nika i njegovog prijevoda na bilo kojem jeziku, engleska verzija ovog
priru¢nika ¢e imate prednost.

+  Proizvodac zadrzava pravo naizmjenu u tehnickim specifikacijama i projektu u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.
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