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A[m?] A[m?]
m [kg] m [kg]
A All other floors @) - Lowest underground floor(b) - A All other floors (@) - Lowest underground floor(®) -
[m7] Effective installation height (¢) Effective installation height (¢) [m?] Effective installation height (¢) Effective installation height (¢)
<£1.8m(2.2m|2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m|<1.8m|2.2m|2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m <£1.8m|2.2m[2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m|<1.8m|2.2m(2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m
5 — | —| —1|39|57|60|68| — | —| —|35(40|46/|52 53 |31.8131.8/35.5/41.6|47.7(53.8/59.9|17.917.9/20.3|24.4|28.5|32.5|36.6
6 — | —|39|60(63|72|81| — | —|35|41|48|55|6.2 54 |32.4|32.4|36.1/42.3|48.5|54.7(61.0(18.2 [18.2/20.7|24.9|29.0|33.2|37.3
7 |42 142|57|63|74|84|95| — | —|38|45(53|6.0]6.8 55 |32.9(32.9|36.7|43.0(49.3(55.7|62.0|18.6 | 18.6/21.1|25.3/ 29.5| 33.8|38.0
8 |57 |57|60|72|84|96|108| — |36|40|48|57(65|73 56 |33.433.4|37.2/43.7|50.1(56.6|63.0|18.9 |18.9|21.5|25.8/30.1|34.4|38.7
9 (68 68|68|81|95(108/122| — |38|43|51(60|69|7.7 57 |33.9/33.9|37.8|44.4|50.9|57.5(63.9(19.2 (19.2|21.9/26.2|30.6|35.0|39.4
10 | 75 |75|75|9.0]10.5/12.0/{13.5| 34 |40 45|54 |63 |7.2]| 8.1 58 (34.4 134.4|38.4|45.1(51.7 |58.4|63.9|19.6 |19.6/22.3|26.7|31.2|35.6|40.1
11 [ 83 | 83[83|99|11.6(13.2{149| 3.7 |42 |47 |57 |66 76|85 59 |34.9 134.9|39.0(45.8|52.5|59.3(63.9(19.9 [19.9|22.6|27.2|31.7|36.2|40.8
12 [ 9.0 | 9.0 | 9.0 |10.8|12.6|14.4|16.2| 41 |44 | 49|59 |6.9| 79| 8.9 60 |35.4 |35.4|39.5|46.4|53.4(60.3|63.9|20.3 |20.3/23.0|27.6/32.2|36.8/41.4
13 1 9.8 |9.8|9.8(11.7{13.7|/15.6|/176| 44 |45|51|6.2|72|82|93 61 |35.9|35.9(40.1/47.1/54.2|61.2|63.9|20.6 |20.6|23.4|28.1|32.8/37.5|42.1
14 [10.5|10.5(10.5|12.6|14.7|16.8|/18.9| 4.7 | 4.7 |54 | 6.4 | 75| 8.6 | 9.7 62 (36.4 |36.4|40.7|47.8|55.0 (62.1|63.9|20.9 |20.9/23.8|28.6/33.3|38.1/42.8
15 [11.3]11.3/11.3|/13.5/15.8/18.0{20.3| 5.1 | 5.1 |58 | 6.9 | 8.1 | 9.2 104 63 [36.9 [36.9|41.3|48.5(55.8(63.0|63.9(21.3|21.3/24.2|29.0/33.8|38.7/43.5
16 [12.0(12.0{12.0|/14.4|/16.8/19.2|216| 54 |54 | 6.1 |7.4| 86| 9.8 |11.1 64 |37.4 |37.4|41.8|49.2|56.6 (63.9|63.9|21.6 |21.6/24.6|29.5/34.4|39.3|44.2
17 [12.8|12.8(12.8|/15.3|17.9/20.4|22.6| 5.7 | 5.7 | 6.5 | 7.8 | 9.1 [10.4|11.7 65 [37.9 |37.9(42.4|49.9|57.4(63.9|63.9|22.022.0/24.9|29.9/34.9|39.9/44.9
18 [13.5|13.5(13.5|/16.2/18.9/21.6/23.7| 6.1 | 6.1 | 6.9 | 8.3 | 9.7 [11.1|124 66 [38.4 |38.4(43.0|50.6(58.2(63.9|63.9|22.3|22.3/25.3|30.4|35.5/40.5/45.6
19 [14.3|14.3{14.3|/17.1/20.0/22.5|24.7| 6.4 | 6.4 | 7.3 | 8.7 |10.2(11.7/13.1 67 [38.9 |38.9(43.6|51.3(59.0(63.9/63.9|22.6 |22.6/25.7|30.9/36.0/41.1/46.3
20 |15.0(15.0|/15.0|/18.0|21.0(23.4|25.7| 6.8 | 6.8 | 7.7 | 9.2 [10.7|12.3|13.8 68 [39.4 [39.4(44.1|52.0(59.8 (63.963.9|23.0|23.0/26.1|31.3/36.5/41.8/47.0
21 (15.615.6(15.8/18.9(21.9|24.3|26.8| 7.1 | 7.1 | 8.1 | 9.7 |11.3|/12.9/14.5 69 [40.0 [40.0(44.7|52.7 |60.6 |63.9 63.9|23.3 |23.3/26.5|31.8|37.1|42.4|47.7
22 |16.1|16.1|16.5|/19.8|22.7|25.3|27.8| 7.4 | 7.4 | 8.4 ([10.1/11.8[13.5/15.2 70 [40.5 |40.5|45.3|53.4(61.4 (63.963.9|23.6 |23.6/26.9|32.2|37.6|43.0/48.4
23 |16.7 |116.7|17.3|20.7|23.5/26.2|28.8| 7.8 | 7.8 | 8.8 |10.6/12.4/14.1{15.9 71 |41.0 141.0(45.9|54.0|62.2 63.9 (63.9|24.0 |24.0|27.2|32.7|38.1/43.6|/49.0
24 |17.2|17.2|18.0|/21.6|24.3|27.1|29.9| 81 | 8.1 | 9.2 (11.1{12.9(14.7|16.6 72 (41.5 |41.5|46.4|54.7 |63.0 (63.9 |63.9|24.3 |24.3|27.6|33.2|38.7|44.2|49.7
25 |17.7|17.7|18.8|/22.3|25.1(28.0/30.9| 84 | 8.4 | 9.6 (11.5/13.4(15.4/17.3 73 [42.0 |42.0(47.0|55.4|63.8|63.9|63.9(24.7 |24.7|28.0|33.6|39.2|44.8|50.4
26 |18.2|18.2|19.5/23.0|26.0(28.9|31.9| 8.8 | 8.8 (10.0/12.0/14.0(/16.0|18.0 74 425 |42.5(47.6|56.1(63.9(63.9|63.9|25.0|25.0/28.4|34.1/39.8/45.4|51.1
27 (18.7 |18.7(20.3|23.7(26.8|29.9(/33.0| 9.1 | 9.1 |10.4|/12.4|14.5/16.6|18.7 75 [43.0 |43.0(48.2|56.8(63.9(63.963.9|25.3|25.3/28.8/34.5/40.3|46.1/51.8
28 [19.2]19.2(21.0|24.3|27.6|30.8(34.0| 9.5 | 9.5 (10.7|12.9/15.0|17.2|19.3 76 |43.5|43.5(48.7|57.5(63.9(63.963.9|25.7 |25.7|29.2|35.0{40.8|46.7|52.5
29 (19.7 {19.7|21.7|25.0|28.4|31.7|35.0| 9.8 | 9.8 |11.1/13.4|15.6/17.8|20.0 77 |44.0 |144.0|49.3|58.2|63.9|63.9(63.9|26.0 |26.0(/29.5/35.5|41.4|47.3/53.2
30 [20.2|20.2|22.3|25.7(29.2|32.6(36.1|10.1|10.1/11.5/13.8|16.1|18.4|20.7 78 |44.5|44.5|49.9|58.9|63.9|63.9(63.9|26.3 |26.3|29.9/35.9|41.9(47.9|53.9
31 [20.7 |20.7|22.8|26.4|30.0|33.6(/37.1|10.5|10.5/11.9|14.3|16.7|19.0| 21.4 79 |45.0 |145.0|50.5|59.6|63.9|63.9(63.9|26.7 |26.7|30.3|/36.4|42.4|48.5|54.6
32 (21.2(21.2(23.4|27.1(30.8|34.5(38.2|10.8 |10.8(12.3|14.7(17.2|19.6|22.1 80 |45.5|45.5|51.1/60.3|63.963.9|63.9(27.0 |27.0|30.7|36.8|43.0{49.1|55.3
33 |21.7 |121.7|24.0|27.8|31.6|35.4|39.2|11.1 |11.1/12.7|15.2{17.7|20.3| 22.8 81 |46.0 |46.0(51.6|61.0/63.9|63.9|63.9(27.4 |27.4|31.1/37.3|43.5|49.7|56.0
34 (22.2(22.2(24.6|28.5(32.4|36.3(40.3|11.5|11.5/13.0|15.7|18.3|20.9|23.5 82 |46.5 |46.5|52.261.6|63.9|63.9|63.9(27.7 |27.7|31.5|37.8|44.1|50.3|56.6
35 (227 22.7(25.1(29.2|33.2|37.2|41.3|11.8 |11.8/13.4|/16.1|18.8/21.5|24.2 83 |47.0 |47.0(52.8|62.3|63.9(63.9/63.9|28.028.0/31.9|38.2/44.6/51.0|57.3
36 [23.2(23.2(25.7(29.9(34.0/38.2(42.3|12.2|12.2|13.8|16.6/19.3|22.1|24.9 84 |47.6 |47.6|53.4|63.0(63.9(63.9|63.9|28.4 |28.4/32.2|38.7|45.1/51.6|58.0
37 [23.7 |23.7(26.3|30.634.8/39.1(/43.3|12.5|12.5/14.2|17.0{19.9/22.7|25.6 85 |48.1 |48.1(53.9|63.7 |63.9 (63.9 |63.9|28.7 |28.7|32.6|39.1|45.7|52.2|58.7
38 [24.224.2|26.9|31.2|35.6|40.0(44.4|12.8 |12.8|14.6|17.5/20.4|23.3|26.2 86 |48.6 |48.6|54.5|63.9(63.9(63.963.9|29.0|29.0/33.0/39.6(46.2|52.8|59.4
39 (24.824.8(27.4|31.9|36.4/40.9|/45.4|13.213.2|/15.0/18.0{21.0/23.9|26.9 87 |49.1 |49.1|55.1/63.9(63.9|63.9 63.9|29.4 |29.4/33.4/40.1|46.7|53.4|60.1
40 |25.3 |125.3|28.0|32.6|37.2(41.8|46.4|13.5 (13.5|15.4|18.4(|21.5/24.6|27.6 88 |49.6 |49.6 |55.7 |63.9|63.9 (63.9 |63.9|29.7 |29.7|33.8|40.5|47.3|54.0|60.8
41 |25.8 |125.8(28.6|33.3|38.0(42.8|47.5|13.8 |13.8/15.7|18.9/22.0({25.2|28.3 89 |50.1 {50.1(56.263.9|63.9 |63.9 |63.9|30.130.1/34.2|/41.0|47.8/54.6/61.5
42 |26.3 |126.3|29.2|34.0|38.8(43.7 |48.5|14.2 |14.2{16.1|19.3|22.6|25.8|29.0 90 [50.6 [50.6 |56.8|63.9|63.9 (63.963.9(30.4 |30.4|34.5|41.4|48.4|55.3/62.2
43 |26.8 |26.8(29.8|34.7|39.7 |44.6|49.6 | 14.5 |14.5|16.5|19.8|23.1|26.4|29.7 91 |51.1 |51.1|57.463.9|63.9 |63.9 |63.9|30.7 [30.7|34.9/41.9|48.9/55.9|62.9
44 |27.3 |27.3|30.3|35.4|40.5(45.5|50.6 | 14.9 [14.9]16.9|20.3|23.6|27.0|30.4 92 |51.6 |51.6(58.0|63.9|63.9|63.9(63.9(31.1 |31.135.3|/42.4|49.4|56.5/63.5
45 |27.8 |127.8|30.9(36.1|41.3|46.4|51.6|15.2 |{15.2{17.3|20.7|24.2|27.6|31.1 93 |52.1 |52.1|58.5(63.9|63.9/63.9(63.9|31.4 (31.4|35.7(42.8/50.0/57.1/63.9
46 |28.3 |128.3|31.5|36.8|42.1|47.4|52.7 |15.5 |15.5(17.7|21.2|24.7|28.2|31.8 94 (52.6 |52.6|59.1|63.9|63.9(63.963.9(31.7 |31.7|36.1|43.3/50.5|57.7 63.9
47 |28.8 |128.8|32.1|37.5|42.9|48.3|53.7|15.9 ({15.9/18.0(21.6(/25.3|28.9|32.5 95 [53.1 {53.1(59.7|63.9(63.9(63.9(63.9(32.132.1/36.5/43.7|51.0/58.3|63.9
48 |29.3 |129.3|32.6|38.2|43.7 |49.2|54.7 | 16.2 |{16.2|18.4|22.1|25.8|29.5|33.2 96 |53.6 |53.6|60.3|63.9(63.9/63.9|63.9|32.4 |32.4|36.8|44.2|51.6|/58.9/63.9
49 |29.8 |129.8|33.2|38.8|44.5|50.1|55.8|16.5 [16.5(18.8(22.6|26.3|/30.1|33.8 97 |54.1 |54.1|60.8|63.9(63.9(63.9(63.9(32.8 32.8/37.2/44.7|52.1/59.6|63.9
50 [30.3 |30.3|33.8|39.5|45.3(51.1|56.8|16.9 |16.9(19.2|23.0/26.9|30.7|34.5 98 [54.6 |54.6|61.4|63.9|63.9(63.963.9(33.1|33.1|37.6|45.1/52.7|60.2|63.9
51 [30.8 |30.834.4|40.2 |46.1|52.0|57.8|17.2 |17.2/19.6|23.5/27.4|31.3|35.2 99 |55.1 |55.1|62.0(63.9|63.9|63.9|63.9|33.4 33.4|38.0/45.6/53.2/60.8|63.9
52 [31.331.3]34.9|40.9|46.9(52.9|58.9|17.6 |17.6(20.0/23.9/27.9/31.9|35.9 100 [55.7 |55.7 |62.6 |63.9|63.9 |63.963.933.8 |33.8/38.4|46.1|53.7|61.4|63.9
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v . 8.2.10 Simptom: Sum klima uredaja (unutarnja jedinica,
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8.2.11  Simptom: Sum klima uredaja (vanjska jedinica) ......... 15
8.2.12 Simptom: Iz jedinice izlazi pradina............cccccerirnens 15
1 O ovom dokumentu 8.2.13  Simptom: Jedinice mogu ispustati neugodne mirise... 15
8.2.14 Simptom: Ventilator vanjske jedinice se ne okrece..... 15
2 Sigurnosne upute specifi¢ne za instalatera 8.2.15  Simptom: Kompresor u vanjskoj jedinici se ne
2.1 Upute za opremu koja koristi rashladno sredstvo R32.............. 7 zaustavlja nakon kratkog postupka grijanja................. 15
8.2.16  Simptom: Unutrasnjost vanjske jedinice je topla, ¢ak
i kada jedinica ne radi..........ccooeeeiiiieiiie s 15
Za korisnika 7 8.2.17 Simptom: Kada uredaj ne radi osje¢a se topli zrak..... 15
3 Sigurnosne upute za korisnika 7 9 Premjestanje 15
LT T @107 1o RO 7 10 Zbrinjavanje otpada 15
3.2 Upute za Siguran rad ..........cooeeeieeieeeiie e 8
4 O sustavu 9 Za instalatera 16
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Korisni¢ko suéelje 11 O pakiranju 16
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6.1 RASPON Fada ... .eiiiiiiiieciee e 9 11.1.2  Za prenoSenje vanjske jedinice 16
6.2 Rukovanje SUStAVOM ............cccocuiuiucucuciricicicicicisisisic s 10 11.1.3  Vadenije pribora iz unutarnje jedinice.......................... 16
6.2.1 O rukovanju sustavom 10 . .. e
6.2.2 O hladenju, grijanju, samo ventilatorskom i 12 Posebni zahtjew za R32 Jedmlce 16
automatskom NaGiNU rada......ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ) 10 12,1 Minimalne udaljenosti instalacije ..............cccooviiviiiiiiiies 16
6.2.3 O POStUPKU GHJANJA .....cv.veoveeeeeeeeeeeeeeeee e 10 12.2  Zahtjevi za raspored sustava 17
6.2.4  Rukovanje sustavom (BEZ preklopnika daljinskog 12.3  Za odredivanje granice punjenja .... 19
upravlja¢a za izmjenjivanje hladenje/grijanje)............. 10 L. ..
6.2.5 Rukovanje sustavom (SA preklopnikom daljinskog 13 POStaVIjanje Jedlnlce 22
upravljada za izmjenjivanje hladenje/grijanje)............. 10 13.1  Priprema mjesta ugradnje ...........ccoceeviririecninieie s 22
6.3 Koridtenje programa SUSENJA.............ccoovevevervreereresirsreeinsnens 10 13.1.1  Zahtjevi za mjesto postavljana vanjske jedinice ......... 22
6.3.1 O Programu SUSENJA ...........cceveevereereerreeeerrieeseereenans 10 13.1.2  Dodatni zahtjevi za mjesto postavljanja vanjske
6.3.2 Koridtenje programa susenja (BEZ preklopnika jedinice u hladnim podnebljima..........c.cccccvviiiinines 22
daljinskog upravljaga za izmjenjivanje hladenje/ 13.2  Otvaranje i zatvaranje jedinice 23
GMJANJE) et 11 13.2.1  Za otvaranje vanjske jedinice 23
6.3.3 Koristenje programa susenja (SA preklopnikom 13.2.2  Za zatvaranje vanjske jedinice...........cccoceivviieieinnnne 23
daljinskog upravlja¢a za izmjenjivanje hladenje/ 13.3  Montaza vanjske jedinice 23
GMJANTE) e 11 13.3.1  Za osiguravanje konstrukcije za postavijanje 23
6.4 PodeSavanje smjera strujanja zraka............cccccocveeiiiiiceiiennn. 11 13.3.2  Zainstaliranje vanjske jedinice .. 23
6.4.1 O usmijerniku strujanja zraka ...........ccccceeoeeiiieiennieens 11 13.3.3 Za osiguravanje praznjenja.. 23
6.5 Podesavanje glavnog (master) korisnickog sucelja................... 11 13.3.4 Za sprecavanje prevrtanja vanjske jedinice ... 24
6.5.1 O podesavanju glavnog (master) korisnickog sucelja. 11
6.5.2  Odredivanje glavnog korisni¢kog sucelja.................... 12 14 Postavljanje cjevovoda 24
. .. .. . 14.1 Priprema cjevovoda rashladnog sredstva ...........cccccoevveeieennnen. 24
7 Odrzavanle I servisiranje 12 14.1.1  Zahtjevi za cjevovod rashladnog sredstva.................. 24
71 Mjere opreza za odrzavanje i servisiranje ...........c.cccooveceeecnnnns 12 14.1.2  Materijal cijevi rashladnog sredstva 24
7.2 O rashladnom SredStVU .........ccceiiiiiiiiiiic e 12 14.1.3 Izolacija cjevovoda za rashladno sredstvo 24
7.3 Servis nakon prodaje 12 14.1.4  Izbor dimenzija cijevi
7.3.1  Preporuceno odrzavanje i pregledi............cccouuvvvee 12 14.1.5  Izbor razvodnika za rashladno sredstvo .. 25
8 Otklanjanje smetnji 13 14.2  Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo
8.1 Kodovi greSaka: Pregledni prikaz...........c.ccooeiiiieniiincncnees 13 14.2.1 Uklalnja.njelzgnjeéenih CEVE v
8.2 Simptomi koji NISU neispravnost sustava............ccccocveeeenneen. 14 14.22 Spgjanje: c1<.av'ovoda za rashladno sredstvo na
) ) vanjsku JediNiCU.........cccoviiiiiiiiicin s 26
8.21 S!mptom: SHStaV ne ra‘?""_ e 14 14.2.3  Spajanje kompleta razvodnika za rashladno sredstvo 27
8.2.2  Simptom: Nije moguce izmjenjivanje hladenje/ L . .
grijanie ... 14 14.3 Deta.ljl CjeYOVOda u sluéaju zamjene 27
8.2.3 Simptom: Rad ventilatora je mogué, ali hladenje, 14.4 Provjera cjevovoda rashladnog sredstva 2
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1 O ovom dokumentu

Ciljana publika

Ovlasteni instalateri + krajnji korisnici

INFORMACIJA

Ovaj uredaj namijenjen je za upotrebu od strane stru¢njaka
ili obucenih korisnika u trgovinama, lakoj industriji i na
poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne svrhe
od strane laika.

Komplet dokumentacije
Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet
obuhvaca:
= Opce mjere sigurnosti:
= Sigurnosne upute koje morate procitati prije postavljanja
= Format: papir (u kutiji s vanjskom jedinicom)
= Priruénik za postavljanje i rad vanjske jedinice:
= Upute za postavljanje i upotrebu
= Format: papir (u kutiji s vanjskom jedinicom)

= Referentni vodic¢ za instalatere i korisnike:
= Priprema za instaliranje, referentni podaci,...

= Detaljne upute korak-po-korak i informacije kao podloga za
osnovno i napredno koristenje

= Format: digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Upotrijebite
funkciju pretrazivanja Q kako biste pronasli svoj model.

Najnovija revizija isporu¢ene dokumentacije objavljena je na
regionalnoj Daikin mre\noj stranicii dostupna je kod vaSeg
dobavljaca.

Originalne upute napisane su na engleskom. Svi ostali jezici su
prijevodi originalnih uputa.

2 Sigurnosne upute specificne
za instalatera

Uvijek se pridrzavajte sljedecih sigurnosnih uputa i odredbi.

Mjesto postavljanja (vidi "13.1 Priprema mjesta
ugradnje" [» 22])

A UPOZORENJE

Pridrzavajte se dimenzija servisnog prostora u ovom
prirucniku kako biste ispravno instalirali jedinicu. Vidi
"22.1 Servisni prostor: Vanjska jedinica" [» 43].

A UPOZORENJE
Uredaj treba biti pohranjen u prostoriji u kojoj nema stalno
uklju€enih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen,
uklju€eni plinski uredaj ili ukljuceni elektricni grijac).

A OPREZ

Uredaj nije za javnu uporabu, postavite ga u Cuvani
prostor, zastitite ga od lakog pristupa.

Ova jedinica, unutarnja i vanjska, podesna je za
postavljanje u prostorima za trgovinu i laku industriju.

Otvaranje i zatvaranje jedinice (vidi "13.2 Otvaranje i zatvaranje
jedinice" [» 23])

OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

A OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Montaza vanjske jedinice (vidi "13.3 Montaza vanjske
jedinice" [» 23])

UPOZORENJE

Nacin ucvrséivanja vanjske jedinice MORA biti u skladu s
uputama iz ovog prirucnika. Vidi "13.3 Montaza vanjske
jedinice" [» 23].

Spajanje cjevovoda rashladnog sredstva (vidi "14.2 Spajanje
cjevovoda za rashladno sredstvo" [» 25])

A UPOZORENJE

Bilo koja koli¢ina plina ili ulja preostala unutar zapornog
ventila moze razvaliti zgnjec€eni cjevovod.

Ako se dosljedno NE slijede ove upute to moze prouzrogiti
ostecenje imovine ili tjelesne ozljede, koje u pojedinim
okolnostima mogu biti teske.
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2 Sigurnosne upute specificne za instalatera

A UPOZORENJE

D

NEMOJTE NIKADA lemljenjem uklanjati zgnjecenu cijev.

Bilo koja koli¢ina plina ili ulja preostala unutar zapornog
ventila moze razvaliti zgnjec€eni cjevovod.

OPREZ

NE ispustajte plinove u atmosferu.

UPOZORENJE

Poduzmite odgovarajuc¢e mjere kako uredaj ne bi postao
skloniste malim Zivotinjama. U kontaktu s elektricnim
dijelovima male Zzivotinje mogu izazvati neispravnosti u
radu, pojavu dima ili vatre.

@ NAPOMENA

Da se zajam¢i vijek trajanja, NIKADA uz ovu jedinicu
nemojte ugraditi suSilo. Materijal za isuSivanje se moze
otopiti i oStetiti sustav.

Punjenje rashladnog sredstva (vidi "15 Punjenje rashladnog
sredstva” [» 29])

A UPOZORENJE

= Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali
normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo
procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijacéem
ili Stednjakom moze dovesti do pozara ili stvaranja
Stetnog plina.

= ISKLJUCITE sve uredaje za grijanje plamenom,
prozracite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste
kupili uredaj.

= NEMOJTE upotrebljavati uredaj dok serviser ne potvrdi
da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno
sredstvo.

A UPOZORENJE

Punjenje rashladnog sredstva MORA biti u skladu s
uputama iz ovog priru¢nika. Vidi "15 Punjenje rashladnog
sredstva" [» 29].

A UPOZORENJE

= Upotrebljavajte samo rashladno sredstvo R32. Druge
tvari mogu prouzroditi eksploziju i nezgode.

» R32 sadrzi fluorirane stakleni¢ke plinove. Vrijednost
njegova potencijala globalnog zatopljenja (GWP) je
675. NE ispustajte te plinove u atmosferu.

= Prilikom punjenja rashladnog sredstva, UVIJEK nosite
zastitne rukavice i naocale.

Elektri¢na instalacija (vidi "16 Elektri€na instalacija™ [» 32])

A UPOZORENJE
= Sve radove na ozi¢enju MORA obaviti ovlasteni
elektricar i MORAJU biti u skladu s nacionalnim
propisima za elektri¢ne instalacije.
= Elektricne prikljucke spojite na fiksno ozicenje.
= Sve lokalno nabavljene komponente i svi elektricni
radovi MORAJU biti u skladu s vaze¢im zakonima.

UPOZORENJE

Elektricno ozi¢enje MORA biti u skladu s uputama iz ovog
prirucnika. Vidi "16 ElektriCna instalacija" [» 32].

UPOZORENJE

Za kabele napajanja UVIJEK upotrebljavajte visezilni
kabel.

A UPOZORENJE

= Ako je elektricno napajanje bez N-faze ili s pogreSnom
N-fazom, to moze ostetiti uredaj.

= NEMOJTE zamijeniti zice L- i N-faze, jedinica ¢e se
ostetiti.

= Uspostavite dobar spoj na uzemljenje. NEMOJTE
uzemljiti uredaj na cijevi komunalija, gromobran ili
uzemljenje telefona. Nepotpuno uzemljenje moze
prouzrociti strujne udare.

= Obavezno ugradite potrebne rastalne ili automatske
osigurace.

= Ucvrstite elektricno ozZicenje kabelskim vezicama kako
je prikazano na da NE dode u dodir s o$trim bridovima
ili cjevovodom, narocito na visokotlacnoj fazi.

= NEMOJTE postavljati kondenzator za napredovanje
faze, buduc¢i da je ovaj uredaj opremljen inverterom.
Kondenzator za napredovanje faze ¢e smanijiti u€inak i
moze uzrokovati nezgode.

A UPOZORENJE
Ako je ostecen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti
proizvodac, njegov ovlasteni servis ili slicne stru¢ne osobe
kako bi se izbjegle opasnosti.

A OPREZ

NE gurajte i NE postavljajte predugi kabel u jedinicu.

A UPOZORENJE

NEMOJTE produzavati dovodni kabel ili kabel
medupovezivanja pomoc¢u spojnica za zice, stezaljki za
Zice, izolacijskih traka, produznih kabela.

Takvo spajanje moze izazvati pregrijavanje, udar struje ili
pozar.

Pustanje sustava u rad (vidi "19 Pustanje u rad"” > 39])

A OPREZ

NEMOJTE provoditi postupak ispitivanja dok radite na
unutarnjoj jedinici(ama).

Dok provodite postupak ispitivanja, NE SAMO vanjska
jedinica nego i vanjske jedinice ¢e takoder raditi. Rad na
unutarnjoj jedinici dok provodite postupak ispitivanja je
opasan.

A OPREZ

NEMOJTE stavljajte prst, Sipke ili druge predmete u ulazne
ili izlazne ispuhe. NEMOJTE uklanjati zastitu ventilatora.
Buduci da se ventilator vrti velikom brzinom, uzrokovat ¢e
povredu.

Otklanjanje smetniji (vidi "20 Otklanjanje smetnji" [» 41])

A UPOZORENJE

= Kada obavljate pregled na razvodnoj kutiji jedinice,
UVIJEK provjerite je li jedinica odvojena s elektricne
mreze. IskljuCite odgovarajuci prekidac.

= Ako je aktivirana sigurnosna naprava, zaustavite uredaj
i pronadite zasto je sigurnosna naprava aktivirana prije
nego je resetirate. NIKADA nemojte zaobilaziti
sigurnosne uredaje i ne mijenjajte njihove vrijednosti s
tvorni¢ki zadanih postavki. Ako ne mozete pronadi
uzrok problema, obratite se dobavljacu.
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3 Sigurnosne upute za korisnika

A UPOZORENJE

SprijeCite opasnosti zbog nehoti¢nog resetiranja rastavne
toplinske sklopke: napajanje ovog uredaja se NE SMIJE
dovoditi putem vanjskog sklopnog uredaja, kao Sto je
programator, niti prikljuiti na strujni krug koji redovito
ukljucuje i iskljucuje komunalna sluzba.

21 Upute za opremu koja koristi
rashladno sredstvo R32

AML UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL
Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.

A UPOZORENJE

= NEMOJTE busiti ili paliti dijelove kruga rashladnog
sredstva.

= NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje
odledivanja ili ¢iS¢enje, osim onih koje je preporucio
proizvodac.

= Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema
mirisa.

UPOZORENJE

Ako su jedna ili viSe prostorija povezane s jedinicom putem
sustava kanala sa sigurnoscu utvrdite:
= da nema uklju€enih izvora paljenja (primjer: otvoreni
plamen, ukljuéeni plinski uredaj ili ukljuéeni elektri¢ni
grijat) u slucaju da je povrSina poda manja od
minimalne povrSine poda A (m?).
= da nema pomocnih uredaja, koji mogu biti potencijalni
izvor paljenja, instaliranih u kanalima (primjer: vrele
povrSine s temperaturom veéom od 700°C i elektricni
rasklopni uredaiji);
= da postoje samo pomocni uredaji koje je proizvodac
odobrio za upotrebu u kanalima;
= jesu li dovod | odvod zraka povezani izravno kanalima
s istom prostorijom. NEMOJTE Koristiti prostore kao Sto
su spusteni stropovi kao izlazni ili ulazni otvor za zrak.

A UPOZORENJE

Sigurnosni zaporni ventili ne smiju se ponovno postavljati
dok se prostorija ne prozradi. Resetiranje moze dovesti do
ispustanja dodatnog zapaljivog rashladnog sredstva u
prostoriju.

A UPOZORENJE

Uredaj treba biti pohranjen tako da se sprije¢i mehanicko
oStecenje i u dobro provjetravanoj prostoriji u kojoj nema
stalno uklju€enih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen,
uklju€eni plinski uredaj ili ukljuceni elektri¢ni grijac) i koja
ima dolje navedenu veli€inu prostora.

A OPREZ

NEMOJTE koristiti  moguc¢e izvore paljenja kada
pretrazujete jedinicu da biste otkrili curenje rashladnog
sredstva.

A UPOZORENJE

Sa sigurno$¢éu utvrdite da su instalacija, servisiranje,
odrzavanje i popravci u skladu s uputama iz Daikin i s
vazeéim zakonskim propisima (na primjer s nacionalnim
pravilnikom za plinove) i da su ih izvrSile SAMO ovlastene
osobe.

@ NAPOMENA

= NEMOJTE ponovo koristiti spojeve i bakrene brtve koje
su vec bili koristeni.

= Spojevi u instalaciji napravljeni izmedu dijelova
rashladnog sustava trebaju biti dostupni u svrhu
odrzavanja.

A UPOZORENJE

= Poduzmite mjere da se izbjegnu prekomjerne vibracije
ili pulsiranje cjevovoda rashladnog sredstva.

= Zastitne zastitne naprave, cjevovode i spojne elemente
koliko god je moguce od Stetnih utjecaja okoliSa.

= Omogudite prostor za Sirenje i skupljanje dugih dionica
cjevovoda.

= Projektirajte i ugradite cjevovode u rashladne sustave
tako da umanijite vjerojatnost hidraulickog udara koji bi
ostetio sustav.

= Unutarnju opremu i cijevi ¢vrsto montirajte i zastitite ih
tako da ne moze doci do slu¢ajnog puknuca opreme ili
cijevi u sluCaju dogadaja kao Sto su premjesStanje
namijestaja ili radovi na obnovi.

Za korisnika

3 Sigurnosne upute za
korisnika

Uvijek se pridrzavajte sljedecih sigurnosnih uputa i odredbi.

3.1 Opcenito

Pogledajte ¢lanak "12.3 Za odredivanje granice punjenja" [ 19] da
provjerite zadovoljava |i va$ sustav zahtjeve za ogranienje
punjenje.

UPOZORENJE

Ako NISTE sigurni kako se rukuje uredajem, obratite se
instalateru.

A UPOZORENJE

Uredaj smiju Koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa
smanjenim fiziCkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, ili s nedostatnim iskustvom i znanjem, ako
imaju nadzor ili dobivaju upute o uporabi od uredaja na
siguran nacin i razumiju uklju¢ene rizike.

Djeca se NE SMIJU igrati s uredajem.
Ciséenje i korisnicko odrzavanje NE SMIJU obavljati djeca
bez nadzora.

RXYSA4~6B7V/Y1B
Klima uredaj VRV 5-S sustava
4P848371-1 — 2026.03

DAIKIN

Priruénik za postavljanje i upotrebu

7



3 Sigurnosne upute za korisnika

UPOZORENJE
Da sprijecite elektricni udar ili pozar:
= NE ispirite uredaj vodom.
= NE rukujte uredajem mokrim rukama.

= NEMOJTE na uredaj stavljati nikakve predmete koji
sadrze vodu.

A OPREZ

Da biste izbjegli smanjenje kisika, dostatno provjetravajte
prostorije ako se sustav upotrebliava uz uredaje s
plamenikom.

UPOZORENJE
Ova jedinica sadrzi elektri¢ne i vrele dijelove.

A OPREZ

= NE stavljajte nikakve predmete ili opremu na gornju
plo¢u uredaja.

= NE sjedite i NE stojte na uredaju te se NE penjite na
njega.

Prije pustanja jedinice u rad, provjerite da je instalater
pravilno izvrSio instalaciju.

= Uredaji su oznaceni sljede¢im simbolom:

)i

To znadi da se elektri¢ni i elektronicki proizvodi NE SMIJU mijesati
s ostalim nerazvrstanim kucanskim otpadom. Sustav NE
pokuSavajte rastaviti sami: rastavljanje sustava, postupanje s
rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima MORATE
prepustiti ovlastenom instalateru koji ¢e to obaviti u skladu s

vazec¢im zakonima.

Uredaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za
ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje. Osiguravanjem
pravilnog odlaganja ovog proizvoda pomazete u spreCavanju
mogucih negativnih posljedica za okoli$ i ljudsko zdravlje. Vise
informacija zatrazite od svog instalatera ili nadleznih lokalnih tijela.

= Baterije su oznacene sljede¢im simbolom:

)54

To znali da se baterje NE SMIJU mijeSati s ostalim
nerazvrstanim kuc¢anskim otpadom. Ako je ispod simbola otisnut
kemijski simbol, taj kemijski simbol znaci da baterija sadrzi teske

metale iznad odredene koncentracije.
Moguce oznake kemikalija su: Pb: olovo (>0,004%).

IskoriStene baterije se u specijaliziranom pogonu MORAJU
obraditi za ponovnu upotrebu. Osiguravanjem pravilnog odlaganja
iskoriStenih baterija pomazete u sprje¢avanju mogucih negativnih

posljedica za okoli$ i ljudsko zdravlje.

3.2 Upute za siguran rad

UPOZORENJE

NIKADA ne dodirujte izlazni otvor za zrak ili vodoravne
lopatice kada je uklju¢eno njihanje. Mogu Vam zapeti prsti
ili se uredaj moze pokvariti.

OPREZ

NEMOJTE stavljajte prst, Sipke ili druge predmete u ulazne
ili izlazne ispuhe. NEMOJTE uklanjati zastitu ventilatora.
Buduci da se ventilator vrti velikom brzinom, uzrokovat ce
povredu.

A\
A UPOZORENJE
N
N

OPREZ: Pazite na ventilator!
Opasno je provjeravanje jedinice dok ventilator radi.

B>

Prije svakog postupka odrzavanja obavezno ISKLJUCITE
glavnu sklopku.

A OPREZ

Nakon duze upotrebe, provjerite ima li oStecenja na
postolju ili spojnicama uredaja. Ako je oste¢eno, uredaj
moze pasti i uzrokovati povredu.

A UPOZORENJE

NIKADA ne pregledavajte niti popravljajte uredaj sami.
Pozovite struénog servisera da obavi taj posao.

A UPOZORENJE

NIKADA ne mijenjajte osigura¢ s osiguracem pogresne
jakosti ili drugom Zicom kada osigura¢ pregori. Upotreba
zZice ili bakrene zice moze izazvati kvar uredaja ili pozar.

A OPREZ

= NIKADA ne dodirujte unutarnje dijelove upravljaca.

= NEMOJTE skidati prednju plo¢u. Neki dijelovi unutra su
opasni za dodirivanje, a moze se desiti i kvar uredaja.
Za provjeru i podesSavanje unutarnjih dijelova obratite
se dobavljacu.

A UPOZORENJE

NIKADA ne dodirujte izlazni otvor za zrak ili vodoravne
lopatice kada je uklju€eno njihanje. Mogu Vam zapeti prsti
ili se uredaj moze pokvariti.

A UPOZORENJE

= NEMOJTE pokuSavati sami rastaviti, popraviti,
premijestiti, preinaciti ili ponovo postaviti klima uredaj,

jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje moze
prouzrociti udar struje ili pozar. Obratite se vaSem
trgoveu.

= Ako slu€ajno procuri rashladno sredstvo, pazite da
nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je
posve sigurno, nije otrovno, blago je zapaljivo, ali
proizvodi otrovni plin ako slu¢ajno procuri u prostoriju
gdje ima zapaljivog plina od grijaca, plinskog kuhala itd.
Neka uvijek stru¢no osoblje servisa provjeri je li mjesto
procurivanja popravljeno, prije ponovnog pustanja u
rad.

A OPREZ

NEMOJTE ukljuCivati sustav ako koristite insekticid za
sobu na bazi dima. Kemikalije se mogu nakupiti u jedinici i
ugroziti zdravlje onih koji su preosjetlivi na takve
kemikalije.

A OPREZ

Dugotrajno izlaganje tijela strujanju zraka nije zdravo.

A UPOZORENJE

= NEMOJTE busiti ili paliti dijelove kruga rashladnog
sredstva.

= NEMOJTE Koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje
odledivanja ili ¢iS¢enje, osim onih koje je preporucio
proizvodac.

= Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema
mirisa.

Priruénik za postavljanje i upotrebu
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4 O sustavu

A UPOZORENJE
Uredaj treba biti pohranjen u prostoriji u kojoj nema stalno
ukljuéenih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen,
ukljuéeni plinski uredaj ili uklju¢eni elektricni grijac).

NAPOMENA

NIJE dopusteno hladenje tehnickih prostorija kao $to su
sobe u kojima je instaliran posluzitelj i podatkovni centri,
gdje je potrebno hladenje tijekom cijele godine.

AL UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL
Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.

A UPOZORENJE
Kod neuobicajene pojave (kao miris paljevine itd.),
zaustavite rad i ISKLJUCITE elektriéno napajanje.
Nastavak rada u takvim uvjetima moZe uzrokovati kvar,
udare struje ili pozar. Obratite se vasem trgovcu.

A OPREZ

NIKADA ne izlazite malu djecu, biljke ili Zivotinje izravhom
strujanju zraka.

A UPOZORENJE

Jedinica je iz sigurnosnih razloga opremljena sustavom za
otkrivanje istjecanja rashladnog sredstva.

Da bi taj sustav bio ucinkovit, jedinica MORA nakon
instaliranja cijelo vrijeme imati elektricno napajanje, osim
tijekom servisiranja.

4 O sustavu

Sustav VRV 5-S koristi rashladno sredstvo R32 koje je razvrstano u
razred A2L i blago je zapaljivo. U skladu s zahtjevima za rashladne
sustave s povec¢anom nepropusno$céu i IEC60335-2-40, instalater
mora poduzeti dodatne mjere. ViSe podataka potrazite pod
naslovom "2.1 Upute za opremu koja koristi rashladno sredstvo
R32" P 7].

Dio unutarnje jedinice ovog sustava toplinske pumpe VRV 5-S moze
se koristiti za grijanje/hladenje. Tip unutarnje jedinice koji se moze
koristiti ovisi o seriji vanjskih jedinica.

A UPOZORENJE

= NEMOJTE pokuSavati sami rastaviti, popraviti,
premjestiti, preinaciti ili ponovo postaviti klima uredaj,

jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje moze
prouzroCiti udar struje ili pozar. Obratite se vaSem
trgovcu.

= Ako sluéajno procuri rashladno sredstvo, pazite da
nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je
posve sigurno, nije otrovno, blago je zapaljivo, ali
proizvodi otrovni plin ako slu¢ajno procuri u prostoriju
gdje ima zapaljivog plina od grijac¢a, plinskog kuhala itd.
Neka uvijek struéno osoblje servisa provijeri je li mjesto
procurivanja popravljeno, prije ponovnog pustanja u
rad.

4.1 Raspored sustava

INFORMACIJA

Sljede¢a slika je primjer i NE MORA u potpunosti
odgovarati izvedbi vaseg sustava.

- O
2@
o
o
Q.
o

Toplinska pumpa - vanjska jedinica

Cjevovod za rashladno sredstvo

VRV unutarnja jedinica izravnog Sirenja (DX)

Daljinski upravlja¢ u normalnom nacinu rada

Daljinski upravlja¢ u nacinu rada 'samo alarm’

Daljinski upravlja¢ u na¢inu nadzora (obavezno u nekim
situacijama)

-0 Q20T

5 Korisni¢ko sucelje

A OPREZ

= NIKADA ne dodirujte unutarnje dijelove upravljaca.

= NEMOJTE skidati prednju plo€u. Neki dijelovi unutra su
opasni za dodirivanje, a moze se desiti i kvar uredaja.
Za provjeru i podeSavanje unutarnjih dijelova obratite
se dobavljacu.

Ovaj priru¢nik za rad nudi osnovni pregled glavnih funkcija sustava.

Detaljne informacije o potrebnim radnjama da se postignu odredene
funkcije mogu se naci u namjenskom priruénik za postavljanje i
rukovanje unutarnje jedinice.

Pogledajte u priruénik za rad za instaliranog korisni¢kog sucelja.

6 Postupak

6.1 Raspon rada

Za siguran i djelotvoran rad, sustav upotrebljavajte u slijede¢em
rasponu temperature i vliaznosti.

0 NAPOMENA

NEMOJTE koristiti sustav klima uredaja za druge namjene.
Kako biste izbjegli smanjenje kvalitete, jedinicu NEMOJTE
upotrebljavati za rashladivanje preciznih instrumenata,
hrane, biljaka, Zivotinja ili umjetnina.

NAPOMENA

Za buduce preinake ili proSirenja vaSeg sustava:

Cjelovit pregled dopustenih kombinacija (za buduca
proSirenja sustava) moze se naéi u tehni¢kim podacima i
treba ga prouciti. Obratite se svom instalateru da dobijete
vise informacija i profesionalnih savjeta.

Hladenje Grijanje
Vanjska -5~46°C DB -20~21°C DB
temperatura —20~15,5°C WB
Unutarnja 21~32°C DB 15~27°C DB
temperatura 14~25°C WB
Unutarnja vlaga <80%®

@ Da se izbjegne kondenzacija i kapanje iz jedinice. Ako su
temperatura ili vlaznost izvan opsega zadanog ovim uvjetima,
ukljucit ¢e se sigurnosne naprave i klima uredaj ne¢e modi raditi.

Gornji raspon rada vrijedi samo u slu€aju da su vanjske jedinice
izravnog Sirenja spojene na sustav VRV 5-S.

RXYSA4~6B7V/Y1B
Klima uredaj VRV 5-S sustava
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6 Postupak

Specijalni rasponi rada vrijede u slu¢aju kada se koristi AHU. Oni se
mogu naci u priru¢niku za postavljanje/rukovanje doti¢ne jedinice.
Najnovije informacije se mogu naéi u tehniCko inzenjerskim
podacima.

6.2 Rukovanje sustavom

6.2.1 O rukovanju sustavom

= Postupak rada razlikuje se, ovisno o kombinaciji vanjske jedinice i
korisni¢kog sucelja.

= Da biste zastitili uredaj ukljucite sklopku glavnog napajanja 6 sati
prije pustanja u rad.

= Ako se glavno napajanje iskljuCi za vrijeme rada, rad ¢e se
ponovo pokrenuti automatski kada se napajanje opet uspostavi.

6.2.2 O hladenju, grijanju, samo ventilatorskom
i automatskom nacinu rada

= Prebacivanje se ne moZe napraviti s korisnickim suceljem Ciji
predoc¢nik prikazuje LLY "prebacivanje pod centraliziranim
upravljanjem" (pogledajte u priruénik za instalaciju i rad
korisnic¢kog sucelja).

= Kada na zaslonu trepce "prebacivanje pod centraliziranim
upravljanjem", pogledajte "6.5.1 O podeSavanju glavnog (master)
korisnickog sucelja" [» 11].

= Ventilator moze nastaviti raditi joS oko 1 minutu nakon prestanka
rada grijanja.

= Brzina protoka zraka moze se sama podesiti, ovisno o temperaturi
u prostoriji ili se ventilator moze odmah zaustaviti. To nije kvar.

6.2.3 O postupku grijanja

Kod grijanja, moze opcenito biti potrebno dulje vremena da se
postigne zadana temperatura nego kod hladenja.

Za sprjeCavanje opadanja sposobnosti grijanja ili puhanja hladnog
zraka provodi se slijedeci postupak.

Nacin rada odledivanja

U toku rada grijanja, s vremenom se poja¢ava smrzavanje zavojnice
vanjske jedinice, ograniCavaju¢i prijenos energije na zavojnicu
vanjske jedinice. Smanjuje se sposobnost grijanja i sustav treba
prije¢i u postupak odledivanja da bi mogao ukloniti mraz sa
zavojnice vanjske jedinice. Tijekom postupka odledivanja kapacitet
grijanja na strani unutarnje jedinice ¢e se privremeno smanijiti dok
odledivanje ne zavrSi. Nakon odledivanja, jedinica ¢e ponovo
poprimiti svoj puni kapacitet grijanja.

Unutarnja jedinica ¢e zaustaviti rad ventilatora, ciklus hladenja ¢e se
okrenuti i energija iz unutraSnjosti zgrade c¢e se Kkoristiti za
odledivanje zavojnice vanjske jedinice.

Unutarnja jedinica ¢e pokazati postupak odledivanja na predo¢niku
QIDAN
Vruce pokretanje

Da bi se sprijecilo puhanje hladnog zraka iz unutarnje jedinice u
pocetku rada grijanja, unutarnji ventilator se automatski zaustavlja.

Predo¢nik korisnickog sucelja prikazuje QI@H Mozda ce trebati
malo vremena da se ventilator pokrene. To nije kvar.

6.2.4 Rukovanje sustavom (BEZ preklopnika
daljinskog upravljaca za izmjenjivanje
hladenje/grijanje)

1 Nekoliko puta pritisnite tipku izbornika nacina rada na
korisnickom sucelju i odaberite nacin rada po Vasem izboru.
# Hladenje

38: Grijanje

@ Samo ventilator

2 Pritisnite tipku "ON/OFF" na korisnickom sucelju.

Rezultat: Pali se lampica pogona i sustav pocinje raditi.

6.2.5 Rukovanje sustavom (SA preklopnikom
daljinskog upravlja¢a za izmjenjivanje
hladenje/grijanje)

Pregled sklopki za prebacivanje na daljinskom upravljacu

a PREKLOPNIK ZA 1ZBOR SAMO
VENTILATOR/KLIMA

Postavite preklopnik na " samo za

rad ventilatora, ili na @ za grijanje ili
hladenje.

b PREKLOPNIK ZA IZMJENJIVANJE
HLADENJE/GRIJANJE
Pos;avite sklopku na #* za hladenije ili
na >®: za grijanje

Napomena: U slu€aju da se Koristi sklopka daljinskog upravljata za
prebacivanje hladenje/grijanje, polozaj DIP-sklopke 1 (DS1-1) na
glavnoj tiskanoj plo€ici mora biti prebacena u polozaj ON.

Pokretanje
1 lzaberite nacin rada pomocu izbornika za hladenje/grijanje kako
slijedi:
Hladenje Grijanje Samo ventilator
e N

2 Pritisnite tipku "ON/OFF" na korisnickom sucelju.
Rezultat: Pali se lampica pogona i sustav pocinje raditi.
Zaustavljanje
3 Pritisnite ponovo tipku "ON/OFF" na korisnickom sucelju.
Rezultat: Gasi se indikator rada i sustav prestaje raditi.

@ NAPOMENA

Nemojte iskljucivati napajanje odmah po prestanku rada
jedinice, ve¢ sacekajte najmanje 5 minuta.

Podesavanje

Za programiranje temperature, brzine ventilatora i smjera strujanja
zraka, pogledajte priru¢nik za rad za korisni¢ko sucelje.

6.3 KorisStenje programa susenja

6.3.1 O programu susenja

= Funkcija tog programa je da smaniji vlaznost u Va$oj prostoriji uz
minimalno sniZenje temperature (minimalno hladenje prostorije).

= Mikro raCunalo automatski odreduje temperaturu i brzinu
ventilatora (ne mozZe se podesiti putem korisnickog sucelja).

= Sustav ne pocinje raditi ako je temperatura prostorije niska
(<20°C).

Priruénik za postavljanje i upotrebu
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6 Postupak

6.3.2 Koristenje programa susenja (BEZ
preklopnika daljinskog upravljaca za
izmjenjivanje hladenje/grijanje)

Pokretanje

1 Pritisnite tipku za odabir nacina rada nekoliko puta i odaberite
@ (program susenja).

2 Pritisnite tipku "ON/OFF" na korisnickom sucelju.
Rezultat: Pali se lampica pogona i sustav pocinje raditi.

3 Pritisnite tipku za smijer strujanja zraka (samo za jedinice s
dvostrukim  strujanjem, viSestrukim strujanjem, ugaone,
objeSene na strop i na zid). Pojedinosti potrazite u katalogu
"6.4 PodeSavanje smjera strujanja zraka" [» 11].

Zaustavljanje
4 Pritisnite ponovo tipku "ON/OFF" na korisnickom sucelju.

Rezultat: Gasi se indikator rada i sustav prestaje raditi.

@ NAPOMENA

Nemojte isklju€ivati napajanje odmah po prestanku rada
jedinice, ve¢ sacekajte najmanje 5 minuta.

6.3.3 Koristenje programa susenja (SA
preklopnikom daljinskog upravlja¢a za
izmjenjivanje hladenje/grijanje)

Pokretanje

1 lzaberite nacin rada hladenje pomoc¢u preklopnika na
daljinskom upravljacu za hladenje/grijanje.

2 Pritisnite tipku za odabir nacina rada nekoliko puta i odaberite
(program susenja).
3 Pritisnite tipku "ON/OFF" na korisnickom sucelju.
Rezultat: Pali se lampica pogona i sustav pocinje raditi.

4 Pritisnite tipku za smjer strujanja zraka (samo za jedinice s
dvostrukim  strujanjem, viSestrukim strujanjem, ugaone,
objeSene na strop i na zid). Pojedinosti potrazite u katalogu
"6.4 PodeSavanje smjera strujanja zraka" [» 11].

Zaustavljanje
5 Pritisnite ponovo tipku "ON/OFF" na korisnickom sucelju.
Rezultat: Gasi se indikator rada i sustav prestaje raditi.

@ NAPOMENA

Nemoijte iskljucivati napajanje odmah po prestanku rada
jedinice, ve¢ sacekajte najmanje 5 minuta.

6.4 Podesavanje smjera strujanja
zraka

Pogledajte u priruénik za rad za korisni¢kog sucelja.

6.4.1 O usmijerniku strujanja zraka

Jedinice s dvostrukim tokom+vi$estrukim

/ \/ ‘/ \ tokom

q u Jedinice za vjeSanje na zid
—
AR

Ovisno o uvjetima, mikro ra¢unalo upravlja smjerom strujanja zraka
tako da on moze biti drugaciji od onoga na zaslonu.

Hladenje Grijanje

= Kada je sobna temperatura|= Pri pustanju u rad.

niza od podeSene|. Kada je sobna temperatura
temperature. vi$a od podesene temperature.

= Nacin rada odmrzavanja.

= Pri neprestanom radu sa vodoravnim smjerom strujanja zraka.

= Pri stalnom radu sa strujanjem zraka prema dolje u vrijeme
hladenja s uredajem objeSenim o strop ili postavljenim na zid,
mikroracunalo moze upravljati smjerom strujanja zraka, a tada ¢e
se izmijeniti i prikaz na korisni¢kom sucelju.

Smijer strujanja zraka moze se podesiti na jedan od slijedecih
nacina:

= Preklop za strujanje zraka sam podeSava svoj polozaj.

= Smijer strujanja zraka moze podesiti korisnik.

-
+ Automatski \J i zeljeni polozaj /.

A UPOZORENJE

NIKADA ne dodirujte izlazni otvor za zrak ili vodoravne
lopatice kada je uklju¢eno njihanje. Mogu Vam zapeti prsti
ili se uredaj moze pokvariti.

NAPOMENA

= Granica pomicanja preklopa je promjenjiva. Obratite se
svom dobavljadu za pojedinosti. (samo za jedinice s
dvostrukim strujanjem, viSestrukim strujanjem, ugaone,
objeSene na strop i na zid).

Izbjegavajte rad u vodoravnom smjeru »=-= To moze
izazvati roSenje ili prasinu na stropu ili krilcima.

6.5 PodesSavanje glavnog (master)
korisnickog sucelja

6.5.1 O podesavanju glavnog (master)
korisni¢kog sucelja

INFORMACIJA

Sliede¢a slika je primjer i NE MORA u potpunosti
odgovarati izvedbi vaseg sustava.

b

pl

dﬂhi ‘@ T
f @ e @

Toplinska pumpa - vanjska jedinica

Cjevovod za rashladno sredstvo

VRV unutarnja jedinica izravnog Sirenja (DX)

Daljinski upravlja¢ u normalnom nacinu rada

Daljinski upravlja¢ u nacinu rada 'samo alarm'

Daljinski upravlja¢ u nac¢inu nadzora (obavezno u nekim
situacijama)

-0 Q0T QO

Kada je sustav postavljen kako je prikazano na slici gore, potrebno
je odrediti da jedno od korisni€kih sucelja bude glavno (master).

RXYSA4~6B7V/Y1B
Klima uredaj VRV 5-S sustava
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7 Odrzavanje i servisiranje

Na zaslonima podredenih korisnickih sucelja je (prebacivanje
pod centraliziranim upravljanjem) i podredena korisni¢ka sucelja
automatski slijede nacin rada koji odreduje glavno korisni¢ko sucelje.

Samo glavno korisni¢ko sucelje moze odabrati nacin rada grijanje ili
hladenje (rad hladenja/grijanja).

6.5.2 Odredivanje glavnog korisni¢kog sucelja

1 Drzite pritisnutu tipku za odabir nacina rada na sadasSnjem
glavnom korisnickom sucelju 4 sekunde. U slu¢aju da taj
postupak jo$ nije proveden, on se moze provesti na prvom
korisnickom sucelju koje radi.

Rezultat: Na zaslonima svih podredenih korisni¢kih sucelja
spojenih na istu vanjsku jedinicu trepce 2=k (prebacivanje pod
centraliziranim upravljanjem).

2 Pritisnite tipku za odabir nacina rada na daljinskom upravljacu
kojeg Zelite odrediti za glavno korisnicko sucelje.

Rezultat: Odredivanje je zavrSeno. Ovo korisnicko sucelje je

odredeno da bude glavno Kkorisnicko sucelje i
(prebacivanje pod centraliziranim upravljanjem) nestaje sa
zaslona. Zasloni drugih daljinskih korisni¢kih sucelja pokazuju

(prebacivanje pod centraliziranim upravljanjem).

Pogledajte u priruénik za rad za korisni¢kog sucelja.

7 Odrzavanje i servisiranje

U ovom poglavlju

71 Mijere opreza za odrzavanje i Servisiranje ...........cccoceecveeiienieecnieennes 12
7.2 O rashladnom sredstvu...........ccccceeeeee 12
7.3 Servis NAKON Prodaje .........coveviiiiiieiiieeee st 12
7.31 Preporuceno odrzavanje i pregledi ..........ccooceeiiiiieinienns 12
71 Mjere opreza za odrzavanje i
servisiranje

A OPREZ

Vidi "3 Sigurnosne upute za korisnika" [ 7] za upoznavanje
svih sigurnosnih uputa.

NAPOMENA

NIKADA ne pregledavajte niti popravljajte uredaj sami.
Pozovite struénog servisera da obavi taj posao.

NAPOMENA

NEMOJTE upravljacku plo¢u upravljaca brisati benzinom,
razriedivaem, krpicama natopljenim kemikalijama itd.
Plo¢a moze izgubiti boju ili se mozZe oguliti premaz. Ako je
jako prljava, natopite krpicu u vodu s neutralnim
deterdZentom, dobro ju ocijedite i obriSite plocu. BriSite
suhom tkaninom.

7.2 O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrzi fluorirane stakleni¢ke plinove. NE ispustajte
plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32
Vrijednost potencijala globalnog zatopljenja (GWP): 675

Ovisno o vazec¢im propisima, mogu se zahtijevati periodi¢ne provjere
curenja rashladnog sredstva. Obratite se svom instalateru za
pojedinosti.

aoL UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL
Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.

A UPOZORENJE

= Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali
normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo
procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijaéem
ili Stednjakom moze dovesti do pozara ili stvaranja
Stetnog plina.

» ISKLJUCITE sve uredaje za grijanje plamenom,
prozracite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste
kupili uredaj.

= NEMOJTE upotrebljavati uredaj dok serviser ne potvrdi
da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno
sredstvo.

A UPOZORENJE
Uredaj treba biti pohranjen u prostoriji u kojoj nema stalno
ukljuéenih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen,
uklju€eni plinski uredaj ili ukljuceni elektric¢ni grijac).

A UPOZORENJE

= NEMOJTE busiti ili paliti dijelove kruga rashladnog
sredstva.

= NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje
odledivanja ili ¢iS¢enje, osim onih koje je preporucio
proizvodac.

= Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema
mirisa.

NAPOMENA

Vazec¢i propisi o fluoriranim staklenickim plinovima
zahtijevaju da punjenje rashladnog sredstva jedinice bude
izrazeno i u tezini i u ekvivalentu CO,.

Formula za izrac¢un koli€¢ine ekvivalenta CO, u tonama:
GWP vrijednost rashladnog sredstva x ukupna koli¢ina
punjenja rashladnog sredstva [u kg]/1000

Obratite se svom instalateru za pojedinosti.

7.3 Servis nakon prodaje

7.31 Preporuéeno odrzavanje i pregledi

Budué¢i da se nakon nekoliko godina upotrebe nakupi prasina,
performanse jedinice Ce donekle oslabiti. Buduéi da rastavljanje
uredaja i CiS¢enje unutradnjosti zahtijevaju tehnic¢ku stru¢nost, te
kako bi se osiguralo najbolie moguce odrzavanje vasSeg uredaja,
preporu¢ujemo da uz uobiCajeno odrZavanje ugovorite i uslugu
odrzavanja i provjere. Nasa prodajna mreza ima stalni pristup
zalihama najvaznijih komponenti za odrzavanje vaSeg uredaja u
dobrom stanju $to je duze moguce. Obratite se svom dobavljacu za
pojedinosti.

Kada se obratite se svom dobavljacu za popravke, uvijek
navedite:

= Kompletan naziv modela uredaja.

= Broj proizvodaca (pogledajte na nazivnu plocicu jedinice).

= Datum postavljanja.

= Simptome ili neispravnost i pojedinosti kvara.

Priruénik za postavljanje i upotrebu
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8 Otklanjanje smetnji

A UPOZORENJE

= NEMOJTE pokuSavati sami rastaviti, popraviti,
premijestiti, preinaciti ili ponovo postaviti klima uredaj,

jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje moze
prouzrociti udar struje ili pozar. Obratite se vasem
trgovcu.

= Ako sluéajno procuri rashladno sredstvo, pazite da
nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je
posve sigurno, nije otrovno, blago je zapaljivo, ali
proizvodi otrovni plin ako slu¢ajno procuri u prostoriju
gdje ima zapaljivog plina od grijaca, plinskog kuhala itd.
Neka uvijek stru€no osoblje servisa provijeri je li mjesto
procurivanja popravljeno, prije ponovnog pustanja u
rad.

8 Otklanjanje smetnji

Ako nastane jedan od slijedec¢ih kvarova, poduzmite donje mijere i
obratite se VaSem dobavljacu.

A UPOZORENJE
Kod neuobicajene pojave (kao miris paljevine itd.),
zaustavite rad i ISKLJUCITE elektriéno napajanje.

Nastavak rada u takvim uvjetima moze uzrokovati kvar,
udare struje ili pozar. Obratite se vasem trgovcu.

Sustav MORA popravljati kvalificirani serviser.

Kvar Mjere

Ako se sigurnosna naprava kao
osigurag, ili strujna zastitna sklopka -
FID Cesto aktiviraju, ili ako ON/OFF
sklopka NE radi pravilno.

Sklopkom iskljucite glavno
napajanje.

Preklopnik za rad NE radi kako treba. Iskljucite napajanje.

Ako na zaslonu korisni¢kog sucelja stoji |Obavijestite svog
broj jedinice i lampica pogona trep¢e i |dobavljaca i prijavite kod

pojavi se kéd neispravnosti. neispravnosti.

Ako sustav NE radi pravilno, osim u gore spomenutim slu¢ajevima, i

Kvar Mjere

Sustav radi ali ne hladi |= Provjerite jesu li dovod i odvod zraka

ili ne grije dovoljno. vanjske ili unutarnje jedinice slobodni od
prepreka. Uklonite zapreke i omogucite
slobodno strujanje zraka.

= Provjerite da filtar zraka nije zacepljen
(pogledajte "Odrzavanje" u priru¢niku za
unutarnju jedinicu).

= Provjerite podedenost temperature.

= Provjerite postavku brzine ventilatora na
vasem korisnickom sucelju.

= Provijerite da vrata i prozori nisu otvoreni.
Zatvorite vrata i prozore da sprijeCite
propuh.

= Provjerite da li u prostoriji ima previSe
ljudi tokom postupka hladenja. Provijerite
da Ili je izvor topline wu prostoriji
prekomjeran.

= Provjerite da li sunCeva svjetlost ulazi
izravno u prostoriju. Upotrijebite zavjese
ili zaluzine.

= Provjerite je li kut strujanja zraka dobar.

Ako nakon provjera svih gornjih stavki, ne mozete sami otkloniti
problem, obratite se svom instalateru i navedite simptome,
kompletan naziv modela uredaja (s brojem proizvodaca, ako je
moguce) i datum postavljanja.

8.1 Kodovi gresaka: Pregledni prikaz

U slu¢aju da se kdéd neispravnosti pojavi na zaslonu korisni¢kog
sucelja unutarnje jedinice, obratite se svom instalateru i saopéite mu
kéd neispravnosti, tip jedinice i serijski broj (te podatke mozete nadi
na nazivnoj plocici jedinice).

Za vasu informaciju dolje je naveden popis kddova neispravnosti.
Qvisno o razini kdda neispravnosti mozete ponistiti (resetirati) kod
pritiskom na tipku ON/OFF. Ako ne, trazite savjet od svog
instalatera.

nije vidljiv niti jedan od gore navedenih kvarova, pregledajte sustav u Glavni kéd Sadrzaj
skladu sa sljede¢im postupkom. RO Aktivirana je vanjska sigurnosna naprava
Kvar Mjere AO- 1! |R32 osjetnik je u jednoj od unutarnjih jedinica otkrio
i @
Ako dode do curenja |= Sustav ¢e poduzeti akcije. NEMOJTE curenje rashiadnog sredstva
rashladnog sredstva iskljugiti elektriéno napajanje. ADICH  |Sigurnosna greska sustava (otkriveno curenje)®
(kod greske HDICH) |- Obavijestite svog dobavijaga i prijavite = Greska EEPROM (unutarnja jedinica)
kdd neispravnosti. _ A3 Neispravan sustav odvodnje (unutarnja jedinica)
Akc? sustav uop¢e ne |= Proyjerlte je li nestalo struje. Cek'ajte da A5 Neispravan motor ventilatora (unutarnja jedinica)
radi. struja dode. Ako do nestanka struje dode - — - —
za vrijeme rada, sustav se automatski A Neispravan motor njihaju¢eg krilca (unutarnja jedinica)
ponovo pokrece ¢im struja dode. RS Neispravan ekspanzioni ventil (unutarnja jedinica)
= Provjerite je li pregorio osigurac ili je RF Neispravnost odvodnje (unutarnja jedinica)
iskocila  zastitna  sklopka. ~Promijenite AH Neispravna komora filtra prasine (unutarnja jedinica)
osigurag ili ponovo podesite prekidac. - - —
- — - - A Neispravna postavka kapaciteta (unutarnja jedinica)
Ako sustav radi samo |= Provjerite jesu li dovod i odvod zraka = - » - -
u ventilatorskom vanjske ili unutarnje jedinice slobodni od L Greska u prijenosu izmedu glavne i podredene
nacinu, ali se prepreka. Uklonite zapreke i omogudite tiskane plocice (unutarnja jedinica)
zaustavlja ¢im prijede slobodno strujanje zraka. o Neispravan termistor izmjenjivaca topline (unutarnja;
u postupak grijanjaili |- Provjerite da i korisnitko suelie na tekucina)
hladenja. glavnom zaslonu prikazuje (vrijeme = Neispravan termistor izmjenjivaca topline (unutarnja;
za &idéenje filtra za zrak). Pogledajte plin)
upute za postavljanje i uporabu £a Neispravan termistor usisa zraka (unutarnja jedinica)
isporucene s unutarnjom jedinicom. fag=] Neispravan termistor ispustanja zraka (unutarnja
jedinica)
CE Neispravan detektor pokreta ili temperature poda
(unutarnja jedinica)
CH-0 ! |Osjetnik R32 u jednoj od unutarnjih jedinica®
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8 Otklanjanje smetnji

Glavni kod Sadrzaj Glavni kod Sadrzaj
CH-O2  |Kraj vijeka trajanja osjetnika R32 u jednoj od LIF-55 |Blokada sustava
unutarnjih jedinica® L{R-55 |Pogreska pri pomo¢noj PCB
CH-0 .Osjetr.ﬁk R32 imafﬁ mje§§ci do kraja zZivotnog vijeka u UA-57 |Greska ulaza vanjske ventilacije
jednoj od unutarnjih jedinica® = - —
= - — - UL Udvostrucene centralizirane adrese
CH- 10 |Ceka se potvrda zamjene R32 osjetnika od jedne od = - T —
unutarnjih jedinica® Ut Nelspr.a\fnost u komunlkacul ce.nt!’a||.2||.'anog
— - - — — - upravljackog uredaja - unutarnja jedinica
L Neispravan termistor korisni¢kog sucelja (unutarnja e -
jedinica) Lif Neispravnost auto-address sustava
- - - ——— (nekonzistentnost)
£ Neispravna tiskana plocica (vanjska jedinica) o -
- — - - LiH Neispravnost auto-address sustava
£3 Aktivirana visokotlacna sklopka (nekonzistentnost)
£H Neispravnost niskog tlaka (vanjska jedinica) @ Kod greske se prikazuje samo na korisnikom sucelju unutarnje
ES Detekcija blokade kompresora (vanjska jedinica) jedinice gdje se pojavila greska.
£ Neispravan motor ventilatora (vanjska jedinica)
£5 Kvar elektroni¢kog ekspanzionog ventila (vanjska 8.2 Simptomi kOji NISU neispravnost
jedinica
= ) S S sustava
F3 Neispravna temperatura praznjenja (vanjska jedinica)
sy Nenormalna temperatura usisa (vanjska jedinica) Slijedec¢i simptomi NISU znakovi neispravnosti sustava:
F& Otkriveno prepunjeno rashladno sredstvo . .
, , - 8.21 Simptom: Sustav ne radi
H3 Neispravna visokotlacna sklopka
HT Poteskoca s motorom ventilatora (vanjska jedinica) = Klima uredaj ne pocinje raditi odmah nakon pritiska na tipku ON/
. . ; ; OFF na korisnickom sucelju. Ako lampica pogona svijetli, sustav
He Greska osjetnika temperature okoline (vanjska . ) . L oo
o je u normalnom stanju. Da bi se sprijecilo preopterecivanje motora
jedinica) . S s .
: — kompresora, klima uredaj pocinje raditi 5 minuta nakon ponovnog
4 Neispravan osjetnik tlaka ukljugivanja, ako je neposredno prije bio isklju¢en. Jednak zastoj u
= Neispravan osjetnik struje poCetku rada javlja se nakon upotrebe tipke za odabir nacina
3 Neispravan osjetnik temperature praznjenja (vanjska rada.
jedinica) = Ako je na korisnickom sucelju prikazano "Under Centralised
Control" itiskanje tipk d kuje t j |
5 Greska osjetnika temperature usisa (vanjska jedinica) on r.o a pn IS. anje tipke .z.a ra’ uzro que reperenje z.asgna
nekoliko sekundi. Zaslon koji trepée oznaCava da se korisni¢ko
G GreSka osjetnika temperature odledivanja (vanjska suéelje ne moze upotrebljavati.
jedinica) = Sustav ne pocinje ponovo raditi odmah nakon ukljucivanja
a7 Neispravnost osjetnika temperature tekucine (nakon napajanja. Po¢ekajte jednu minutu dok mikro raunalo ne bude
pothladivanja HE) (vanjska jedinica) spremno za rad.
e Neispravan osjetnik temperature plina (nakon
pothladivanja HE) (vanjska jedinica) 8.2.2 Simptom: Nije moguce izmjenjivanje
i Neispravnost osjetnika visokog tlaka (STNPH) hladenje/grijanje
- Neispravnost osjetnika niskog tlaka (STNPL) » Kada zaslon pokazuje (prebacivanje pod centraliziranim
Li INV tiskana plocica nenormalna upravljanjem) znaci da je to sporedno korisnicko sucelje.
LH Nenormalna temperatura krilca = Kada je na daljinskom upravljacu ugraden prekida¢ izmjenjivanja
= Gre$ka tiskane plocice invertera hladenje/grijanje, a na zaslonu je (prebacivanje pod
g Otkrivena nadstruja kompresora centralizira?im. upravljanjgm) to je stpga Sto je izmjer?jivanje
e - hladenje/grijanje  upravljano  pomoc¢u  sklopke daljinskog
o Blokada kompresora (pokretanje) upravljaga. Upitajte svog dobavlja¢a gdje je instaliran prekidaé na
L Poteskoce u prijenosu ili odvojenost tiskane plocice daljinskom upravljacu.
PCB za zatvaranje ventila
= Neravnoteza INV napona elektriénog napajanja 8.2.3 Simptom: Rad ventilatora je mogug¢, ali
Py Neispravnost termistora krilca hladenje, grijanje ne rade
Fd Neispravna postavka kapaciteta (vanjska jedinica) Odmah nakon $to je napajanje ukljuéeno. Mikroragunalo se sprema
ua Nenormalno nizak pad tlaka, pokvaren ekspanzioni za rad i izvrSenje provjere komunikacije s unutarnjom
ventil jedinicom(ama). Pricekajte 12 minuta maksimalno dok taj proces ne
= Nedovoljan INV elektricni napon zavrsi.
e Probni rad sust I . . .
== roonirad susiava jos e fzvisen 8.2.4  Simptom: Brzina ventilatora ne odgovara
o+ Pogresno oZi¢enje unutarnja/vanjska jedinica podeéavanju
= Nenormalno korisni¢ko sucelje - unutarnja
komunikacija Brzina ventilatora se ne mijenja Cak i kada se pritisne tipka za
) Nenormalna komunikacija glavno-podredeno podeSavanje snage v?.ntllato.ra. leekorp postupka grijanja, kgda
o . temperatura u prostoriji dostigne podeSenu temperaturu, vanjska
korisni¢ko sucelje L . o . .
— . jedinica prekida rad a unutarnja jedinica prelazi na tihi rad
ue Neuskladenost sustava. Kombiniran pogresan tip ventilatora. Time se sprje¢ava puhanje hladnog zraka izravno na bilo
unutarnjih jedinica. Neispravnost unutarnje jedinice. koga u prostoriji. Pritisak na tipku za podeSavanje brzine ventilatora
LR Neispravno povezivanje preko unutarnjih jedinica ili ne mijenja brzinu ventilatora ¢ak i ako je druga jedinica u postupku

neuskladenost sustava

grijanja.
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9 Premjestanje

8.2.5 Simptom: Smjer ventilatora ne odgovara
podesavanju

Smijer ventilatora ne odgovara prikazu na korisnickom sucelju. Smjer
ventilatora se ne mijenja (njise). To je zbog toga S$to jedinicom
upravlja mikroracunalo.

8.2.6 Simptom: Iz uredaja izlazi bijela maglica
(unutarnja jedinica)

= Kada je vlaznost velika u toku nacina rada hladenja. Ako je
unutradnjost unutarnje jedinice izuzetno prljava, distribucija
temperature u prostoriji postaje neujednacena. Preporucuje se
¢iS¢enje unutrasnjosti unutarnje jedinice. Obratite se svom
dobavljau za pojedinosti o ¢iS¢enju jedinice. Taj postupak
zahtjeva stru¢nu osobu.

= Odmah nakon prestanka postupka hladenja i ako su temperatura
prostorije i vlaznost niske. To je zato Sto topli rashladni plin tece
natrag u unutarnju jedinicu i proizvodi paru.

8.2.7 Simptom: Iz uredaja izlazi bijela maglica
(unutarnja jedinica, vanjska jedinica)

Kada se sustav prebacuje u GRIJANJE, nakon ODMRZAVANJA.
Vlaga koju proizvodi odmrzavanje postaje para i izlazi.

8.2.8 Simptom: Korisni¢ko sucelje prikazuje
"U4" ili "U5" i rad se zaustavlja, ali se
nakon nekoliko minuta nastavlja

To je zbog toga Sto korisniCko sucelje prima signale od drugih
elektriénih uredaja osim klima uredaja. Sum sprjeéava komunikaciju
izmedu jedinica i uzrokuje njihovo zaustavljanje. Rad se uspostavlja
automatski kada se smanje smetnje. Ponovno uklju€ivanje napajanja
moze pomoci u uklanjanju ove pogreske.

8.2.9 Simptom: Sum klima uredaja (unutarnja
jedinica)
= Zvuk "zeen" se Cuje odmah nakon ukljuCivanja napajanja.
Elektronski ekspanzioni ventil unutar unutarnje jedinice pocinje

raditi i proizvodi Sum. Jacina zvuka Ce se smanjiti nakon jedne
minute.

» Cuje se stalni tihi "zvizdeé¢i" zvuk kada je sustav u postupku
hladenja ili po prestanku rada. Cuje se um kada radi izlievna
pumpa (opcijski pribor).

» Cuje se stalni tihi "cvileéi" zvuk kada se sustav zaustavi nakon
postupka grijanja. Taj Sum proizvodi Sirenje i stezanje plasti¢nih
dijelova uzrokovano promjenama temperature.

= Cuje se tihi "sah", "koro-koro" zvuk kada se unutarnja jedinica
zaustavi. Cuje se $um kada radi jo$ jedna unutarnja jedinica. Kako
bi se sprijecilo da ulje ili rashladno sredstvo ostanu u sustavu,
ostavlja se mala koli¢ina rashladnog sredstva da tece.

8.2.10 Simptom: Sum klima uredaja (unutarnja
jedinica, vanjska jedinica)

« Cuje se stalni tihi $isteéi zvuk kada je sustav u postupku hladenja
ili odmrzavanja. To je zvuk rashladnog sredstva koje teCe kroz
unutarnju i vanjsku jedinicu.

= Cuje se stalni $usteéi zvuk kada sustav poginje raditi ili odmah po
prestanku rada ili postupka odmrzavanja. To je Sum rashladnog
sredstva koji proizvodi zaustavljanje ili promjena toka.

8.2.11 Simptom: Sum klima uredaja (vanjska
jedinica)

Kada se ton Suma rada mijenja. To je Sum uzrokovan promjenom
frekvencije.

8.2.12 Simptom: Iz jedinice izlazi prasSina

Ako se sustav upotrijebi prvi puta nakon duljeg vremena. To je zbog
toga $to je prasina usla u jedinicu.

8.2.13 Simptom: Jedinice mogu ispustati
neugodne mirise

Uredaj moze apsorbirati mirise iz prostorija, namjestaja, cigareta, itd.
i zatim ih ponovo izbacivati.

8.2.14 Simptom: Ventilator vanjske jedinice se
ne okrece

Tijekom rada, brzinom ventilatora se upravlja, kako bi se postigao
najbolji rad proizvoda.

8.2.15 Simptom: Kompresor u vanjskoj jedinici
se ne zaustavlja nakon kratkog postupka
grijanja

Time se sprjeCava da rashladno sredstvo ostaju u kompresoru.

Jedinica ¢e se zaustaviti nakon 5 do 10 minuta.

8.2.16 Simptom: Unutrasnjost vanjske jedinice je
topla, ¢ak i kada jedinica ne radi

To je zato $to pogonski grijaé zagrijava kompresor kako bi
kompresor poceo raditi nesmetano.

8.2.17 Simptom: Kada uredaj ne radi osjeca se
topli zrak

Nekoliko razli€itih unutarnjih jedinica radi u istom sustavu. Kada radi
druga jedinica nesto rashladnog sredstva ¢e ipak protjecati kroz
jedinicu.

9 Premjestanje

Obratite se svom prodavadu za uklanjanje i ponovno postavljanje
cijele jedinice. Preseljenje uredaja zahtijeva tehnicku stru¢nost.

10 Zbrinjavanje otpada

Ovaj uredaj koristi fluorougljikovodik (HFC). Obratite se svom
dobavljau kada ga odbacujete. Zakon nalaze da sakupljate,
prevozite i odbacujete rashladno sredstvo u skladu s propisima o
"sakupljanju, zbrinjavanju i unistavanju fluorougljikovodika".

NAPOMENA

NEMOJTE pokuSati sami rastaviti sustav: rastavljanje
sustava, obrada rashladnog sredstva, ulja i drugih dijelova
MORA biti u skladu s vaze¢im propisima. Uredaji se u
specijalizircanom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu
upotrebu, recikliranje i uklanjanje.
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11 O pakiranju

Za instalatera

11 O pakiranju

Imajte na umu sljedece:

= Pri isporuci jedinica MORA biti pregledana u pogledu oStecenja i
cjelovitosti. Svako oStec¢enje i nedostajanje dijelova MORA se
odmah prijaviti otpremnikovu agentu za reklamacije.

= Dopremite zapakiranu jedinicu $to blize mjestu konacnog
postavljanja da bi se sprijecilo oStecenje prilikom transporta.

= Pripremite unaprijed putanju po kojoj ¢e se jedinica dovesti do
konacnog polozaja za ugradnju.

11.1  Vanjska jedinica

11.1.1

Za raspakiravanje vanjske jedinice

11.1.2 Za prenosenje vanjske jedinice

OPREZ

Kako biste izbjegli ozljede, NE dodirujte ulaz zraka niti
aluminijska krilca jedinice.

Vilicar. Sve dok je jedinica na svojoj paleti, mozete takoder koristiti
vilicara.

Jedinicu nosite polako na prikazani nacin:

=p
b
=sl¢)

11.1.3 Vadenje pribora iz unutarnje jedinice

1 Uklonite servisni poklopac. Vidi "13.2.1 Za otvaranje vanjske
jedinice" [» 23].

a b c
1% 1x [1x
’///‘ ’///‘ A <«
d e f
1% 1% 1%
g i
1x 1% 1x

Opc¢e mjere opreza

Priruénik za instalaciju vanjske jedinice
Upozoravajuca naljepnica

Naljepnica o fluoriranim stakleni¢kim plinovima
Naljepnica za punjenje dodatnog rashladnog sredstva
Izjava o sukladnosti

Cjevovod tekuce faze — savijeni

Cjevovod tekuce faze — kratki

Cjevovod tekuce faze — dugi

Cjevovod plinske faze — savijeni

Cjevovod plinske faze

N = TQ 5y Q20T QO

12 Posebni zahtjevi za R32
jedinice

121  Minimalne udaljenosti instalacije

A UPOZORENJE
Ako uredaj sadrzi rashladno sredstvo R32, tada povrsina
poda prostorije u kojoj se uredaj postavlja, radi i sprema
mora biti najmanje 98,3 m2.
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12 Posebni zahtjevi za R32 jedinice

@ NAPOMENA

= Cjevovod mora biti sigurno montiran i zasticen od
fizickog osteéenja.
= Neka instalacija cjevovoda bude minimalne duljine.

12.2 Zahtjevi za raspored sustava

Sustav VRV 5-S koristi rashladno sredstvo R32 koje je razvrstano u
razred A2L i blago je zapaljivo.

Da bi udovoljio zahtjevima poboljSane nepropusnosti rashladnih
sustava |EC 60335-2-40, ovaj je sustav opremlijen zapornim
ventilima u vanjskoj jedinici i alarmom na daljinskom upravljacu. U
sluaju kada se slijede zahtjevi iz ovog priru€nika, nisu potrebne
dodatne sigurnosne mjere.

Dopusten je veliki raspon kombinacija punjenja i povrSine prostorija
zahvaljujuci protumjerama koje su podrazumijevano implementirane
u jedinicu.

Slijedite dolje navedene instalacijske zahtjeve kako biste zajamdili
da je cijeli sustav u skladu sa zakonskim odredbama.

Postavljanje vanjske jedinice

Vanjska jedinica mora biti instalirana vani. Za unutarnju ugradnju
vanjske jedinice mogu biti potrebne dodatne mjere kako bi se
zadovoljile vazece zakonske odredbe.

U vanjskoj jedinici dostupan je priklju€ak za vanjski izlaz. Taj SVS
izlaz moze s koristiti kada su potrebne dodatne protumjere. SVS
izlaz je kontaktna stezalijka X2M koja se zatvara u slu€aju kada je
otkriveno curenje, neispravnosti ili isklju¢enost osjetnika za R32
(smjesStenog u unutarnjoj jedinici).

Za viSe podataka o SVS izlazu, pogledajte odlomak "16.4 Za
spajanje vanjskih izlaza" [» 34].

Postavljanje unutarnje jedinice

@ NAPOMENA

Ako su jedna ili viSe prostorija povezane s jedinicom putem
sustava kanala sa sigurnos¢u utvrdite jesu li ulaz | izlaz
zraka spojeni izravno na istu prostoriju kanalima.
NEMOJTE koristiti prostore kao $to su spusteni stropovi
kao izlazni ili ulazni otvor za zrak.

Za postavljanje unutarnje jedinice, provjerite prirucnik za postavljanje
i rukovanje isporucen s unutarnjom jedinicom. U vezi kompatibilnosti
unutarnjih jedinica pogledajte najnoviju inacicu knjige tehnickih
podataka ove jedinice.

Ukupna koli¢ina rashladnog sredstva u sustavu mora biti manja ili
jednaka najvecoj dopustenoj ukupnoj koli¢ini rashladnog sredstva.
Najveca dopustena ukupna koli¢ina rashladnog sredstva ovisi o
povrSini prostorija koje sustav opsluzuje i prostorija u najnizoj
podzemnoj etazi.

Pogledajte ¢lanak "12.3 Za odredivanje granice punjenja" [» 19] da
provjerite zadovoljava li va$ sustav zahtieve za ogranienje
punjenje.

Opcijska izlazna tiskana plo€ica za unutarnju jedinicu moze se
dodati kako bi se osigurao izlaz za vanjski uredaj. 1zlazna tiskana
plocica ¢e se pokrenuti u slu¢aju otkrivanja curenja, ako osjetnik R32
ne radi ili kada je osjetnik iskopéan. Za to€an naziv modela
pogledajte popis opcija unutarnje jedinice. Vise informacija o ovoj
opciji potrazite u priruéniku za instalaciju opcijske izlazne tiskane
plocice.

Zahtjevi za cjevovod

Cijevi se moraju instalirati u skladu s uputama koje su date u
"14 Postavljanje cjevovoda" [ 24]. Smiju se upotrijebiti samo
mehanicki spojevi (npr. tvrdo lemljeni + "holender" spojevi) koji su u
skladu s najnovijom inaicom norme 1SO14903.

Za cijevi instalirane u boravidnim prostorijama provjerite je i
cjevovod zasti¢en od slu€ajnih oStecenja. Cijevi treba provjeriti u
skladu s postupkom navedenim u "14.4 Provjera cjevovoda
rashladnog sredstva" [» 29].

Zahtjevi daljinskog upravljac¢a
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Toplinska pumpa - vanjska jedinica

Cjevovod za rashladno sredstvo

Unutarnja jedinica VRV izravnog $irenja (DX)

Daljinski upravlja¢ u normalnom nacinu rada

Daljinski upravlja¢ u na¢inu rada 'samo alarm'

Daljinski upravlja¢ u na€inu nadzora (obavezno u nekim
situacijama)

Centralizirani upravlja¢ (opcija)

Opcijska tiskana plocica (opcija)

-D Q0T O

TQ

Za instalaciju daljinskog upravlja¢a, pogledajte upute za instalaciju i
rad isporuc¢ene s daljinskim upravljaem. Svaka unutarnja jedinica
mora biti povezana s daljinskim upravljaéem kompatibilnim sa
sigurnosnim sustavom R32 (npr. tip BRC1H52/82* ili noviji). Ovi
daljinski upravljaCi imaju ugradene sigurnosne mjere koje ce
vizualno i zvuéno upozoriti korisnika u slu¢aju curenja.

Za ugradnju daljinskog upravljata, obavezno je pridrzavati se
zahtjeva.

1 Moze se koristiti samo daljinski upravlja¢ kompatibilan sa
sigurnosnim sustavom. Pogledajte list tehni¢kih podataka za
kompatibilnost s daljinskim upravljaéem (npr. BRC1H52/82*).

2 Svaka unutarnja jedinica mora biti spojena na zaseban daljinski
upravlja¢. U slu€aju da unutarnje jedinice rade pod grupnim
upravljanjem, moguce je Koristiti samo jedan daljinski upravlja¢
po prostoriji.

3 Daljinski upravlja¢ postavljen u prostoriju koju opsluzuje
unutarnja jedinica mora biti u nacinu rada ‘'potpuno
funkcionalan' ili 'samo alarm'. U slu¢aju da unutarnja jedinica
opsluzuje prostoriju u kojoj ona nije instalirana, potreban je
daljinski upravlja¢ i u instaliranoj i u opsluzivanoj prostoriji (neka
opustanja su moguca, pogledajte primjere u nastavku).
Pojedinosti o razli¢itim nacinima daljinskog upravlja¢a i nacinu
podesSavanja potrazite u donjoj napomeni ili pogledajte upute za
instalaciju i rad isporu¢ene s daljinskim upravljacem.

4 Za zgrade u kojima se nude usluge spavanja (npr. hotel), u
kojima su osobe ograni¢ene u kretanju (npr. bolnice), gdje je
prisutan nekontroliran broj osoba ili zgrade u kojima ljudi nisu
upoznati sa sigurnosnim mjerama opreza obavezno treba
ugraditi jedan od sljedec¢ih uredaja na lokaciji s nadzorom 24
sata:

= daljinski upravlja¢ nadzornika
= ili centralizirani upravlja¢. Npr., iTM s vanjskim alarmom
putem modula WAGO, iTM s ugradenim alarmom, ...

Napomena: Daljinski upravljai s ugradenim alarmom proizvest ¢e
vizualno i zvuéno upozorenje. Npr. daljinski upravljaci BRC1H52/82*
mogu generirati alarm od 65 dB (zvuénog tlaka, mjereno na
udaljenosti 1 m od alarma). Podaci o zvuku dostupni su u listu
tehnickih podataka daljinskog upravljata. Alarm bi uvijek trebao
biti 15 dB glasniji od pozadinske buke u prostoriji.

Lokalno nabavljeni vanjski alarm sa zvu¢nim izlazom 15 dB glasnijim
od pozadinske buke u prostorii MORA se instalirati u sljede¢im
slu¢ajevima:
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12 Posebni zahtjevi za R32 jedinice

= lzlaz zvuka daljinskog upravljaca nije dovoljan da jam¢i razliku od
15 dB. Taj se alarm moze spojiti na SVS izlazni kanal vanjske
jedinice ili na opcijsku izlaznu tiskanu plocicu unutarnje jedinice u
toj specifi¢noj sobi. Vanjski SVS ¢e se aktivirati za svako curenje
R32 otkriveno u cijelom sustavu. Za unutarnje jedinice, opcijski
izlaz se aktivira samo kada njezin vlastiti R32 osjetnik otkrije
curenje. Za viSe informacija o SVS izlaznom signalu, pogledajte
"16.3 Za spajanje elektricnog ozi¢enja na vanjsku jedinicu" [» 32].
Za viSe informacija o opcijskoj izlaznoj tiskanoj plocici unutarnje
jedinice, pogledajte referentni vodi¢ za instalatera i korisnika
unutarnje jedinice.

= Koristi se centralizirani upravlja¢ bez ugradenog alarma ili zvucni
izlaz centraliziranog upravljaca s ugradenim alarmom nije dovoljan
da jaméi razlku od 15 dB. Molimo pogledajte priru¢nik za
instalaciju centraliziranog upravija¢a za ispravan postupak
instalacije vanjskog alarma.

Napomena: Ovisno o konfiguraciji, daljinskim upravljaéem se moze
rukovati u tri naCina rada. Svaki nacin rada pruza razliCite funkcije
upravljaca. Pojedinosti o podeSavanju nacina rada daljinskog
upravljac¢a i njegovoj funkciji potrazite u vodiCu za instalaciju i
korisni¢koj uputi na daljinskom upravljacu.

Nacin rada Funkcija

Potpuno
funkcionalan

Upravlja¢ je potpuno funkcionalan. Dostupne
su sve normalne funkcije. Ovaj upravljaé¢
moze biti glavni ili sporedni.

Nacin rada Funkcija

Samo alarm Upravlja¢ djeluje samo kao alarm detekcije
curenja (samo za jednu unutarnju jedinicu).
Nema dostupnih funkcija. Daljinski upravlja¢
uvijek treba biti smjesten u istoj prostoriji kao i
unutarnja jedinica. Ovaj upravlja¢ moze biti
glavni ili sporedni.

Nadzornik Upravlja¢ djeluje samo kao alarm detekcije
curenja (za cijeli sustav, tj. za viSe unutarnjih
jedinica i njihove odgovarajuce upravljace).
Druge funkcije nisu dostupne. Daljinski
upravlja¢ treba biti postavljen na nadzirano
mjesto. Ovaj upravlja¢ moze biti samo
sporedni.

Napomena: Za dodavanje nadzornog

daljinskog upravljaca u sustav treba zadati
lokalne postavke i na daljinskom upravljacu i

na vanjskoj jedinici.

Napomena: Nepravilna uporaba daljinskih upravljaéa moze dovesti
do pojave kddova greSke, zaustavljanja sustava ili do sustava koji
nije u skladu s vazeéim zakonskim odredbama.

Napomena: Neki centralizirani upravljaci takoder se mogu koristiti
kao nadzorni daljinski upravlja¢. Za dodatne pojedinosti o instalaciji,
pogledajte prirucnik za instalaciju centraliziranih upravljaca.

Primjeri
NIJE U REDU U redu Slucaj
1 Daljinski upravlja¢ nije kompatibilan sa
| sigurnosnim sustavom R32
a b a biL
X ¢ v d@
2 Unutarnje jedinice bez daljinskog upravlja¢a nisu
dopustene
I I I I I I
a b[ [ e[ [ b[ ] a bl o[ [ b[ ]
’ igd| l@d l@d
x Be J =) )
3 U slucaju jednog daljinskog upravljaca koji je
| kompatibilan sa sigurnosnim sustavom R32, on
treba biti glavni i treba biti smjeSten u istoj
a b[ ] a b«i]— prostoriji kao i unutarnja jedinica.
X 9 v, | ®
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12 Posebni zahtjevi za R32 jedinice

NIJE U REDU U redu

Slucaj

U slu¢aju da unutarnja jedinica kanalima

opsluzuje drugu prostoriju od one u kojoj je
instalirana, i dovodni i povratni zrak MORAJU

Sl

b

[ biti izravno odvedeni u tu prostoriju.
Pravila o povrSini prostorije i daljinskom

Pt %Uft a

upravljacéu MORAJU se postivati samo u

X |B @d g

opsluzivanoj prostoriji kada odredenu prostoriju

opsluzuje samo jedna unutarnja jedinica s
kanalima, instalirana u drugoj prostoriji.

IERE .

U svim ostalim situacijama i prostorija u kojoj je
instalirana jedinica s kanalima i opsluzivane
prostorije moraju slijediti pravila o povrsini
prostorije i daljinskom upravljacu.

A: Nema ograni¢enja povrsine sobe. Nije

potreban daljinski upravljac.

B: Primjenjuju se ograni¢enja povrSine prostorije
i potrebna je ugradnja daljinskog upravljaca.

U sluc¢aju dva daljinska upravljac¢a koji su

______ L@ d Bd

kompatibilni sa sigurnosnim sustavom R32,
barem jedan treba biti smjesten u istoj prostoriji
unutarnje jedinice.

Grupno upravljanje dopusteno je do najvise

5 unutarnjih jedinica povezanih na razliCite

prikljucke ili spojenih na isti priklju¢ak. Najmanje

jedan daljinski upravlja¢ kompatibilan sa
sigurnosnim sustavom R32 treba biti u prostoriji

X il

d unutarnje jedinice.

7 o,

|
a b[ 1]l 1 f

@d| igd I_l?
Be I I—I

U posebnim je sluajevima obvezna je ugradnja
daljinskog upravljata na nadzirano mjesto.

U prostoriji: glavni daljinski upravlja¢ u potpuno
funkcionalnom nacinu rada ILI u nacinu 'samo
alarm'.

U nadzornoj prostoriji: nadzorni daljinski
upravljac.

Vanijska jedinica

Unutarnja jedinica

¢ Daljinski upravlja¢ NIJE kompatibilan sa sigurnosnim
sustavom R32

T o

12.3 Za odredivanje granice punjenja

Korak 1 — Kako biste dobili ukupnu granicu punjenja rashladnog
sredstva u sustavu, odredite povrsinu:

= prostorija u kojima je ugradena unutarnja jedinica.

= | prostorija koje opsluzuje unutarnja jedinica s kanalom instalirana
u drugoj prostoriji.

Povrsina prostorije moze se odrediti tako da zidove, vrata i pregrade

projicirate na pod i izraCunate ogradenu povrSinu. U sljedecem

koraku koristi se povrsina najmanje prostorije koju sustav opsluzuje,
za odredivanje najveceg dopustenog ukupnog punjenja sustava.

Prostori povezani samo spustenim stropom, kanalima ili sli€nim
vezama ne smatraju se jedinstvenim prostorom.

d Daljinski upravlja¢ je kompatibilan sa sigurnosnim
sustavom R32

e Daljinski upravlja¢ u nadzornom nacinu rada

f Nadzorna prostorija

g Kanali (dovod i povrat zraka)

Ako pregrade izmedu dviju soba na istom katu ispunjavaju odredene
zahtjeve, tada se prostorije smatraju jednom prostorijom, a povrSine
im se mogu zbrajati. Na taj je naCin moguce povecati A, vrijednost
koja se koristi za izracun najveéeg dopustenog punjenja.

Jedan od sljedeca dva zahtjeva mora biti ispunjen da bi se zbrajale

povrsine prostorija:

= Prostorije na istom katu koje su povezane stalnim otvorom koji se
proteZze do poda i namijenjene je za prolaz ljudi mogu se smatrati
jednom prostorijom.

= Prostorije na istom katu povezane s otvorima koji ispunjavaju
sljede¢e zahtjeve mogu se smatrati jedinstvenom prostorijom.
Otvor se mora sastojati od dva dijela kako bi se omogucila
cirkulacija zraka.
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12 Posebni zahtjevi za R32 jedinice

>20mm

500 mm

1

Anvmin ””” SE0%A =20mm

nvmin

A, min Minimalna povrsina prirodnog provjetravanja

Za doniji otvor:
= To nije otvor prema van
= Otvor se ne moze zatvoriti
= Otvor mora biti 20,012 m? (A,,min)
= PovrSina svakog otvora preko 300 mm od poda ne ubraja se
kada se odreduje A,
= Najmanje 50% od A, je manje od 200 mm iznad poda
= Doniji rub otvora je <100 mm od poda
= Visina otvora je 220 mm

Za gornji otvor:
= To nije otvor prema van
= Otvor se ne moze zatvoriti
= Otvor mora biti 20,006 m? (50% od A,,min)
= Doniji rub otvora mora biti 21500 mm iznad poda
= Visina otvora je 220 mm

Napomena: Zahtjev za gornji otvor moze se ispuniti spustenim
stropovima, ventilacijskim kanalima ili slicnim uredenjima koja
omogucavaju protok zraka izmedu povezanih prostorija.

Korak 2 — Upotrijebite graf ili tablicu (vidi "Sliku 4" [» 3] na pocetku
ovog priru¢nika) da odredite granicu ukupnog punjenja rashladnog
sredstva u sustavu za svaku unutarnju jedinicu | za svaku prostoriju
koju unutarnja jedinica opsluZuje s kanalima.
— Legenda za "Sliku 4" > 3]:
A Povrsina prostorije koja se opsluzuje
m  Granica ukupnog punjenja rashladnog sredstva u
sustavu
(a) All other floors
(=Svi ostali katovi)
(b) Lowest underground floor
(=Najnizi kat ispod zemlje)
(c) Effective installation height
(=Efektivna visina ugradnje)

Odredite vrijednost i za najnizi podzemni kat | za ostale katove.

Ukupna granica punjenja rashladnog sredstva ovisi o efektivnoj visini

ugradnje, mjerenoj izmedu:

= donje strane unutarnje jedinice i najnize to¢ke poda, u slucaju da
je unutarnja jedinica instalirana u istoj prostoriji.

= dna otvora kanala i najnize tocke poda, za sobe koje opsluzuje
unutarnja jedinica s kanalima instalirana u drugoj prostoriji.

Napomena: Ako visina vase instalacije nije prikazana, upotrijebite
najblizu nizu vrijednost visine u tablici. Npr. za visinu ugradnje od
2,7 m, koristite vrijednost koja odgovara visini od 2,5 m iz tablice.

Za detaljniju tablicu pogledajte knjigu podataka.

@ NAPOMENA

Unutarnje jedinice i dno otvora kanala ne mogu se postaviti
nize od 1,8 m od najnize to¢ke poda, osim za unutarnje
jedinice koje stoje na podu (npr. FXNA)

oo .1 0
oo .1 0

SVI OSTALI KATOVI

O
O

Odaberite krivulju 'a' koja odgovara efektivnoj visini ugradnje

oog |PF

NAJNIZI KAT ISPOD ZEMLJE

Odaberite krivulju 'b' koja odgovara efektivnoj visini ugradnje

Napomena: Izvedena vrijednost punjenja treba se zaokruZiti na nizu
vrijednost.

Korak 3 — Odrediti ukupnu koli¢inu rashladnog sredstva u sustavu:

M Contains fluorinated greenhouse gases
| R32 ] o~ |kg
GWP: xxx
O

(2]
9 o0+0- |k
I !1 W Gv:::’:,kg = tcizeq

Ukupno punjenje=Tvorni¢ko punjenje @+dodatno punjenje @
=3,4 kg+R®
@ Vrijednost R (dodatno rashladno sredstvo koje treba dopuniti) je

izraCunata u "15.2 Odredivanje koli¢ine dodatnog rashladnog
sredstva" [ 30].

Korak 4 — Ukupno punjenje rashladnog sredstva u sustavu MORA
biti manje od najnize vrijednosti ogranienja punjenja rashladnog
sredstva za svaku prostoriju u kojoj je ugradena unutarnja jedinica ili
koju opsluzuje unutarnja jedinica s kanalom instalirana u drugoj
prostoriji. Ako NE, promijenite instalaciju (pogledajte donji izbor) i
ponovite sve gore navedene korake.

1. Povecaijte povrsinu prostorije ograni¢avajuci ukupno

punjenje.
ILI
2. Smanijite duljinu cjevovoda promjenom rasporeda sustava.
ILI
3. Povecaijte visinu ugradnje jedinice ili kanala.
ILI

4. Dodajte dodatne protumjere kako je opisano u vazeéim
zakonskim odredbama.
SVS izlaz ili opcijska izlazna tiskana plocica za unutarnju
jedinicu moze se koristiti za spajanje i aktiviranje dodatnih
protumjera (npr. mehanicko provjetravanje). Vise podataka
potraZite pod naslovom "16.4 Za spajanje vanjskih
izlaza" [» 34].

ILI

5. Fino podesite sustav s detaljnijim izracunima u VRV Xpress.

Priruénik za postavljanje i upotrebu

20

DAIKIN

RXYSA4~6B7V/Y1B
Klima uredaj VRV 5-S sustava
4P848371-1 — 2026.03


https://vrvxpress.daikin.eu/

12 Posebni zahtjevi za R32 jedinice

@ NAPOMENA Prostorija
Ukupna koli¢ina punjenja rashladnog sredstva u sustavu A B
MORA uvijek biti manjg Qd broja priklju¢enih unutarnjih Ostali katovi ° °
jedinica x15,96 [kg], s najvise 63,84 kg. - —
. . o Granica punjenja [kg] — 16,5
Npr. U sustavu s jednom unutarnjom jedinicom, - —
maksimalna kolig&ina punjenja rashladnog sredstva je: Granica punjenja sustava [kg] 16,5
1%x15,96=15,96 kg. Punjenje sustava [kg] 14,0
Primjer 1: Prosudba v
Prostorija
A B C D bL———1 |
Povrsina [m?] 20 30 50 50 a 7ot
Visina postavljanja [m] 35122 |18 | 25 A B
Najnizi kat ispod zemlje — — ° °
. . a Vanjska jedinica
Ostali katovi ® ® —_ - b Unutarnja jedinica
Granica punjenja [kg] 15,7 | 15,1 | 16,9 | 19,2 A/B  Prostorija A/B
Granica punjenja sustava [kg] 15,1 Primjer 4:
Punjenje sustava [kg] 16,0 Prostorija
Prosudba X B
b Povrsina [m?] 8 20
Visina postavljanja [m] 2,5 2,5
A Najnizi kat ispod zemlje — —
- 1b Ostali katovi ° °
a B Granica punjenja [kg] 6,0 12,7
b [5 b Granica punjenja sustava [kg] 6,0
c D Punjenje sustava [kg] 12,0
Prosudba X
a Vanjska jedinica
b  Unutarnja jedinica b
A/BIC/ID Prostorija A/B/C/D b
- i a =
Primjer 2: Vb
Prostorija
AlB|]c]|oD A B
Povrsina [m?] 10 20 10 20 a Vanjska jedinica
i iani b  Unutarnja jedinica
Visina postavljanja [m] 30| 22| 30| 22 AB  Prostorija A/B
Najnizi kat ispod zemlje — — ° °
Ostali katovi ° ° — —
Granica punjenja [kg] 90 | 11,8 | 54 | 6,8
Granica punjenja sustava [kg] 54
Punjenje sustava [kg] 5,0
Prosudba v
—_ b
A
b
a B
— b __1b
Cc D
a Vanjska jedinica
b  Unutarnja jedinica
A/BICID Prostorija A/B/C/D
Primjer 3:
Prostorija
A B
Povrsina [m?] 20 30
Visina postavljanja [m] 2,5 2,5
Najnizi kat ispod zemlje — —

RXYSA4~6B7V/Y1B

Klima uredaj VRV 5-S sustava
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DAIKIN

Priruénik za postavljanje i upotrebu

21



13 Postavljanje jedinice

Dijagram toka

Provjerite da li veli€ine prostorije
zadovoljavaju zahtjeve

Odredite povrsine prostorija za sve
sobe s ugradenom unutarnjom
jedinicom ili ih opsluzuje unutarnja
jedinica s kanalom iz druge prostorije.
Vidi korak 1 u gornjem tekstu.

A L

Izvedi granicu ukupnog punjenja
iz grafova za najnizi podzemni kat
i ostale katove.

Vidi korak 2 u gornjem tekstu.

Granica ukupnog L

punjenja [kg]

Odredi ukupnu koli¢inu punjenja
u sustavu. Vidi korak 3 u gornjem
tekstu.

Koli¢ina ukupnog

punjenja [kg] Promijeni instalaciju:
1. Povecajte povrsinu prostorije.
ILI
2. Smaniji duljinu cjevovoda promjenom

rasporeda sustava.

ILI
3. Povecaijte visinu ugradnje jedinice ili visinu
kanala.
ILI

4. Dodajte dodatne protumjere kako je
opisano u vazec¢im zakonskim odredbama.
ILI
5. Fino podesite sustav s detaljnijim
izraunima u VRV Xpress.

Vidi korak 4 u gornjem tekstu.

Koli¢ina ukupnog punjenja
<
Ograniéenje ukupnog
punjenja?

Pokreni instalaciju

13 Postavljanje jedinice

A UPOZORENJE

Instalacija MORA biti u skladu sa zahtjevima koji se
primjenjuju na ovu R32 opremu. ViSe podataka potrazite
pod naslovom "2.1 Upute za opremu koja koristi rashladno
sredstvo R32" » 7].

13.1  Priprema mjesta ugradnje

A UPOZORENJE
Uredaj treba biti pohranjen u prostoriji u kojoj nema stalno
ukljuenih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen,
uklju€eni plinski uredaj ili ukljuceni elektriéni grijac).

13.1.1 Zahtjevi za mjesto postavljana vanjske
jedinice

Imajte na umu smjernice za razmake. Vidi poglavije "Tehnicki

podaci”, i slike na unutarnjoj strani prednjeg pokrova.

INFORMACIJA

Razina zvuénog tlaka je niza od 70 dBA.

A OPREZ

Uredaj NIJE dostupan $iroj javnosti. Postavite ga u uvani
prostor, zastitite ga od lakog pristupa.

Ova jedinica prikladna je za instalaciju u komercijalnom i
lakom industrijskom okruzenju.

= Osigurajte dobro prozracivanje prostora. NEMOJTE zaprijeciti ni
jedan otvor za provjetravanje.

Vanjska jedinica predvidena je za postavljanje samo na otvorenom i
za sljedece okolne temperature:

Grijanje —-20~21°C DB
—20~15,5°C WB
Hladenje -5~46°C DB

Napomena: Za unutarnju ugradnju vanjske jedinice, provjerite
vazecte zakonske odredbe.

13.1.2 Dodatni zahtjevi za mjesto postavljanja
vanjske jedinice u hladnim podnebljima

Zastitite vanjsku jedinicu od izravnih snjeznih oborina i pobrinite se
da vanjska jedinica NIKADA ne bude prekrivena snijegom.

A=

Nadstresnica ili kucica za snijeg
Postolje (minimalna visina=150 mm)
Prevladavajuci smjer vjetra

Izlaz zraka

Q0T

Snijeg se moze nakupljati i zalediti izmedu izmjenjivaca topline i
vanjske oplate. To moZe umanijiti u€inak uredaja. Za upute o tome
kako to sprijeciti (nakon postavijanja jedinice) "13.3.3 Za
osiguravanje praznjenja" [» 23].
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13 Postavljanje jedinice

13.2 Otvaranje i zatvaranje jedinice

13.2.1 Za otvaranje vanjske jedinice

A OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

13.2.2 Za zatvaranje vanjske jedinice

@ NAPOMENA

Prilikom zatvaranja poklopca vanjske jedinice pazite da
moment pritezanja ne premasi 4,1 Nem.
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13.3 Montaza vanjske jedinice

13.3.1 Za osiguravanje konstrukcije za
postavljanje

Pripremite 4 kompleta sidrenih vijaka, matica i podloski (nije u
isporuci) kako slijedi:

(mm)

a Pazite da ne prekrijete ispusne otvore na donjoj ploci
jedinice.

INFORMACIJA

Preporuc¢ena visina izboc¢enja gornjeg dijela vijaka je
20 mm.

L

NAPOMENA

Ugvrstite vanjsku jedinicu za vijke temelja pomocéu matica i
podloski (a). Ako se oguli prevlaka na podrucju
ucvrséivanja, metal moze lako zardati.

[l

13.3.2 Za instaliranje vanjske jedinice

< § ...Q._@_@.

...E_@_@.

>

13.3.3 Za osiguravanje praznjenja

INFORMACIJA

Prema potrebi mozete upotrijebiti pliticu za praznjenje
kondenzata (lokalna nabava) kako biste sprijecili kapanje
vodenog kondenzata.

RXYSA4~6B7V/Y1B
Klima uredaj VRV 5-S sustava
4P848371-1 — 2026.03
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14 Postavljanje cjevovoda

@ NAPOMENA

Ako se jedinica NE MOZE postaviti potpuno vodoravno,
uvijek se pobrinite da pad bude prema straznjoj strani
jedinice. To je potrebno kako bi se zajamcilo ispravno
praznjenje.

NAPOMENA
Ako su ispusni otvori na vanjskoj jedinici zakriveni
postoljem ili podom, podignite jedinicu kako biste oslobodili
prostor od najmanje 150 mm ispod vanjske jedinice.

2150 mm

Ispusni otvori (dimenzije u mm)

171

|
o = 9 5
23N g
S ol
A
uJ
43 L
48 c
107 D=-©
288 E
451
613
776
A Strana praznjenja
B Udaljenost izmedu to¢aka sidrenja
C Donji okvir
D Ispusni otvori
E Perforirani otvor za snijeg
Snijeg

U podrugjima gdje pada snijeg, moze do¢i do nakupljanja i
zaledivanja snijega izmedu izmjenjivaca topline i kucista jedinice. To
moZze umanijiti u¢inak uredaja.

INFORMACIJA

Preporucljivo je da ugradite opcijski ploCasti grija¢ dna
(EKBPH250D7) kada se jedinica postavlja u hladnim
podnebljima.

13.3.4 Za sprecCavanje prevrtanja vanjske
jedinice

U slu€aju postavljanja jedinice na mjestima gdje je snazan vjetar

moZze nagnuti, poduzmite sljedece mjere:

1 Pripremite 2 kabela kao $to je naznaceno na ilustraciji (lokalna
nabava).

Postavite 2 kabela preko vanjske jedinice.

3 Umetnite gumeni podlozak (lokalna nabava) izmedu kabela i
vanjske jedinice kako biste sprijecili grebanje boje kabelima.

PriCvrstite krajeve kabela.

Zategnite kablove.

14 Postavljanje cjevovoda

A OPREZ

Vidi "2 Sigurnosne upute specificne za instalatera" [» 5]
kako biste sa sigurnos¢u utvrdili da ova instalacija
zadovoljava sve sigurnosne odredbe.

14.1 Priprema cjevovoda rashladnog
sredstva

U slu€aju zamjene jedinice R410A, takoder pogledajte poglavlje
"14.3 Detalji cjevovoda u slu€aju zamjene" [p 27] za vazne
informacije.

1411 Zahtjevi za cjevovod rashladnog sredstva

@ NAPOMENA

Cjevovod i drugi dijelovi pod tlakom moraju biti prikladni za
dano rashladno sredstvo. Za cjevovod rashladnog sredstva
koristite beSavne bakrene cijevi deoksidirane fosfornom
kiselinom.

= Koli¢ina stranih materijala unutar cijevi (ukljuujué¢i ulja iz
proizvodnje) smije biti <30 mg/10 m.

14.1.2 Materijal cijevi rashladnog sredstva

Materijal cijevi

Besavne bakrene deoksidirane fosfornom kiselinom

Spojevi holender maticom

Koristite samo nekaljeni materijal.

Stupanj tvrdoce i debljina stjenke cijevi

Vanjski promjer | Stupanjtvrdoée | Debljina ()@
(2)
6,4 mm (1/4") Napusteno (O) 20,80 mm N
9,5 mm (3/8") @
12,7 mm (1/2") .
15,9 mm (5/8") Napusteno (O) 20,99 mm
19,1 mm (3/4") Polu tvrdo (1/2H) 20,80 mm

@ Qvisno o vazec¢im propisima i maksimalnom radnom tlaku
jedinice (vidi "PS High" na nazivnoj plogici jedinice), moze biti
potrebna veca debljina cijevi.

14.1.3

= Debljina izolacije:

Izolacija cjevovoda za rashladno sredstvo

Temperatura Vlaznost Minimalna debljina
okoline
<30°C 75% do 80% relativne 15 mm
vlage

Priruénik za postavljanje i upotrebu
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14 Postavljanje cjevovoda

Temperatura Vlaznost Minimalna debljina
okoline
>30°C 280% relativne vlage 20 mm
14.1.4 lIzbor dimenzija cijevi

Odredite pravu dimenziju koristeéi slijedece tablice i danu shemu
(samo za orijentaciju).

VRV DX

C1 C-2 C-3 |C4

[3-1] [32] [33][34]

1 Vanjska jedinica
2 Kompleti za grananje rashladnog sredstva
3-1~3-4 Unutarnje jedinice VRV DX
A Cjevovod izmedu vanjske jedinice i (prvog) razvodnika za
rashladno sredstvo
B-1,B-2 Cjevovod izmedu razvodnika rashladnog sredstva
C-1~C-4 Cjevovod izmedu razvodnika za rashladno sredstvo i
unutarnje jedinice

U sluéaju da potrebne dimenzije cijevi (dimenzije u in¢ima) nisu

dostupne, dopusteno je takoder upotrijebiti i druge promjere (mm

veli€ine), uzimajuci u obzir sljedece:

= Odaberite cijev koja je po dimenziji najbliza potrebnoj dimenziji.

= Upotrijebite odgovaraju¢e adaptere za prijelaze sa cijevi u in¢ima
na cijevi u mm (lokalna nabava).

= Treba podesiti dodatni izraCun rashladnog sredstva kako je
navedeno u "15.2 Odredivanje koli¢ine dodatnog rashladnog
sredstva" [» 30].

A: Cjevovod izmedu vanjske jedinice i (prvog)
razvodnika za rashladno sredstvo

Ako je ekvivalentna duljina cijevi izmedu vanjske jedinice i
najudaljenije unutarnje jedinice 90 m ili viSe (b+d), dimenziju glavne
cijevi plinske faze (b) potrebno je povecati (nadmjera). Ako cijev
plinske faze preporu¢ene dimenzije (nadmjera) nije dostupna,
morate upotrijebiti cijev originalnog promjera (Sto bi za posljedicu
moglo imati malo smanjenje kapaciteta).

l_a e

gyt

a Vanijska jedinica

b Glavna plinska cijev (povecajte dimenziju cijevi ako je
duljina b+d = 90 m)

¢ Prvi set razvodnika rashladnog sredstva

d Cjevovod izmedu unutarnje jedinice i prvog razvodnika
za rashladno sredstvo

e Najudaljenija unutarnja jedinica

B: Cjevovod izmedu razvodnika rashladnog
sredstva

Odaberite iz slijedece tablice u skladu s ukupnim kapacitetom
vanjske jedinice, prikljuene smjesten niz liniju. Ne dopustite da
dimenzija spojnog cjevovoda bude veéa od cjevovoda rashladnog
sredstva odabranog prema nazivu modela opc¢eg sustava.

Indeks kapaciteta
unutarnje jedinice

Vanjski promjer cijevi [mm]

Cijev za plin Cijev za tekuéinu
0=x<182 15,9 9,5

Primjer: Kapacitet niz tok za B-1 = indeks kapaciteta jedinice 3-1 +
indeks kapaciteta jedinice 3-2

C: Cjevovod izmedu razvodnika za rashladno
sredstvo i unutarnje jedinice

Upotrijebite iste promjere kao za spojeve (tekucina, plin) na
unutarnjim jedinicama. Promjeri unutarnjih jedinica su slijedeci:

Indeks kapaciteta Vanjski promjer cijevi [mm]
unutarnje jedinice Cijev za plin Cijev za tekuéinu
10~32 9,5 6,4
40~80 12,7 6,4
100~140 15,9 9,5

14.1.5

Primjer cjevovoda pogledajte u "14.1.4 Izbor dimenzija cijevi" [» 25].

Izbor razvodnika za rashladno sredstvo

Refnet spoj u prvom ogranku (gledano od vanjske jedinice)

Kada upotrebljavate refnet spojeve na prvoj grani broje¢i od vanjske
jedinice, izaberite iz slijedece tablice sukladno kapacitetu vanjske
jedinice. Primjer: Refnet spoj A—B-1.

Tip kapaciteta vanjske jedinice Komplet razvodnika
(HP) rashladnog sredstva

4~6 KHRQ22M20TA

Refnet spojevi na ostalim granama

Za refnet spojeve, osim na prvom razvodniku, odaberite
odgovarajuci razvodnik na osnovu indeksa ukupnog kapaciteta svih
unutarnjih jedinica postavljenih nakon prvog razvodnika. Primjer:
Refnet spoj B-1—C-1.

Indeks kapaciteta unutarnje Komplet razvodnika
jedinice rashladnog sredstva

<182 KHRQ22M20TA

Refnet ¢eoni razvodnici

Sto se tie refnet Seonih razvodnika, odaberite iz slijede¢e tablice u
skladu s ukupnim kapacitetom svih unutarnjih jedinica spojenih ispod
refnet €eonog razvodnika.

Indeks kapaciteta unutarnje Komplet razvodnika
jedinice rashladnog sredstva

<182 KHRQ22M29H

INFORMACIJA

Na refnet Ceoni razvodnik se moze spojiti najvise 8 grana.

14.2 Spajanje cjevovoda za rashladno

Tip kapaciteta Vanjski promjer cijevi [mm] sredstvo
. d‘fa_"JSKEP Cijev za plin Cijev za
edinice < :
i (HP) o ndardno Nadmjera tekuéinu OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA
(samo 'b’)
4+5+6 15,9 19,1 9,5 NAPOMENA
Provjerite jedinicu i dimenzije vanjskog cjevovoda kako
biste odredili potrebne prikljucke.
RXYSA4~6B7V/Y1B DAIKIN Priruénik za postavljanje i upotrebu
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14 Postavljanje cjevovoda

14.2.1 Uklanjanje zgnjecenih cijevi

A UPOZORENJE
Bilo koja koli¢ina plina ili ulja preostala unutar zapornog
ventila moze razvaliti zgnjeceni cjevovod.
Propust u pravilnom pridrzavanju ovih uputa moze
prouzrociti oSte¢enje imovine ili tjelesne ozljede, koje
ovisno o okolnostima mogu biti teske.

Primijenite sljedeéi postupak za uklanjanje zgnje¢enog cjevovoda:

1 Sa sigurno$¢u utvrdite da su zaporni ventili potpuno zatvoreni.

2 Spojite crijevo jedinice za vakumiranje/punjenje preko
razvodnika na servisne ulaze svih zapornih ventila.

oo

a Servisni priklju¢ak
b Zaporni ventil
3 Uhvatite plin i ulje iz zgnje¢enog cjevovoda koristedi jedinicu za
izvlaCenje.

OPREZ
NE ispustajte plinove u atmosferu.

4 Kada je skuplien sav plin i ulje iz zgnjeCenog cjevovoda,
odvojite cijev za punjenje i zatvorite servisne prikljucke.

5 Odrezite doniji dio cijevi zapornog ventila za plin i tekuéinu duz
crne crte. Upotrijebite prikladan alat (npr., sjekac cijevi).

A UPOZORENJE

D

NEMOJTE NIKADA lemljenjem uklanjati zgnjecenu cijev.

Bilo koja koli¢ina plina ili ulja preostala unutar zapornog
ventila moze razvaliti zgnjec€eni cjevovod.

6 Prije nastavka spajanja cijevi na licu mjesta pri¢ekajte dok sve
ulje ne iskapa u slu¢aju da punjenje nije zavrseno.

14.2.2 Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo
na vanjsku jedinicu

= Duljina cijevi. Neka vanjski cjevovod bude $to je moguce kraéi.
= Cijevne spojnice. Zastitite vanjski cjevovod od fizickog osteéenja.

@ NAPOMENA

= Svakako upotrijebite isporu¢ene dodatne cijevi prilikom
postavljanja cjevovoda na radilistu.

= Provjerite da vanjski cjevovod ne dodiruje druge cijevi,
donju plocu ili bo€nu plo¢u. Naro€ito kod donjeg i
bo¢nog spajanja, svakako zaStitite cjevovod
odgovaraju¢om izolacijom, kako biste sprijecili da dode
u dodir s kucistem.

1 UCinite sljedece:

= Uklonite servisni poklopac (a) pomocu odvijaca (b).
= Uklonite plo¢u ulaza cijevi (c) pomocu vijaka (d).

Sprijeda
Bo¢ni dio
Straga
Doniji dio

Q0T

E] INFORMACIJA
L a SIR

CN W
0
5 L
‘ \\I
\u\_g
b a b
= Izbijte perforirani otvor (a) na ploc¢i dna ili pokrovnoj
plo¢i udarcima na spojna mjesta pomocu ravnog
odvijaca i Cekica.
= Opcijski, izrezite proreze (b) pilom za metal.

N ‘

b b
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14 Postavljanje cjevovoda

@ NAPOMENA

Mijere opreza kod izbijanja perforiranih otvora:
= |zbjegavajte ostecivanje kucista i cijevi koje su ispod.
= Nakon izbijanja otvora, preporucuje se da uklonite srh i
nanesete reparaturnu boju na rubove i na okolne
zavrdne povrsine, kako bi se sprije€ilo rdanje.

= Kada provlacite Zice kroz izbijene otvore, omotajte Zice
zastitnom trakom kako ih ne biste ostetili.

3 Ucinite sljedece:

= Spojite dodatnu cijev za tekuéinu (a) na zaporni ventil
tekucine (tvrdo lemljenje).

= Spojite dodatnu cijev za plin (b) na zaporni ventil plina (tvrdo
lemljenje).

e |
J = I
@ NAPOMENA

Kod tvrdog lemljenja: Prvo zalemite cijev na strani
tekucine, a zatim cijev na strani plina. Uvedite elektrodu s
prednje strane jedinice, a plamenik s desne strane da biste
tvrdo zalemili s plamenom usmjerenim prema van.
Izbjegavajte grijanje zvuéne izolacije kompresora i drugih
cjevovoda.

Umotajte oba zaporna ventila u mokru krpu da biste zastitili
unutrasnjost ventila od pregrijavanja.

= Postavite refnet spoj tako da se grana bilo vodoravno ili okomito.
= Postavite refnet ¢eoni razvodnik tako da se grana bilo vodoravno.

A ctork a
T,

,,,a
7007,

Vodoravna povrsina

Refnet spoj ugraden vertikalno
Refnet spoj ugraden horizontalno
Ceoni razvodnik

Q0T

14.3 Detalji cjevovoda u slucaju
zamjene

@ NAPOMENA

Sa sigurno$cu utvrdite da je lokalna postavka [2-49] "Nova
instalacija ili zamjenska instalacija" ispravno postavljena.

Zbog zapaljivosti R32, zamjena VRV IV (R410A) sustava ovom
jedinicom zahtijeva takoder zamjenu unutarnjih jedinica i upravljaca
(pogledajte "12 Posebni zahtjevi za R32 jedinice" [» 16]).

A e d c

Elektroda s punilom
Vatrootporna plo¢a
Plamenik

Plamen

Zvuéna izolacija kompresora
Cjevovod tekuce strane
Cjevovod plinske strane

a
b
c
d
e

f
g

4 Spojite vanjski cjevovod na dodatne cijevi pomo¢u dodatnih
savijenih cijevi (tvrdo lemljenje). Obratite paznju na smjer
savijanja.

@ NAPOMENA

Kada izvodite tvrdo lemljenje uvijek zastitite okolne
povrsine od topline (npr. ozi€enje, izolacijska pjena, ...).

NAPOMENA

Obavezno otvorite zaporne ventile nakon spajanja
rashladnog cjevovoda i obavljenog vakuumskog susenja.
Pokretanje sustava sa zatvorenim zapornim ventilima
moze pokvariti kompresor.

14.2.3 Spajanje kompleta razvodnika za
rashladno sredstvo

O postavljanju grane za rashladno sredstvo progitajte u priru¢niku za
postavljanje isporu¢enom sa kompletom.

@ NAPOMENA

U sluCaju da postoji RA DX jedinica (stambeni klima
uredaj), ona se MORA zamijeniti s VRV DX jedinicom
ekvivalentnog kapaciteta.

g

1
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Zamijenite:
a Toplinska pumpa - vanjska jedinica
b Unutarnja jedinica VRV izravnog Sirenja (DX)
¢ Daljinski upravlja¢
Ponovno koristite:
—  Cjevovod za rashladno sredstvo
mmmmm  OZiCenje

Opce informacije o cjevovodu R410A

Ova jedinica moze zamijeniti VRV IV sustave koji koriste rashladno

sredstvo R410A. Promjena na R32 zahtijeva prilagodbe postoje¢eg

cjevovoda:

= Cijevi za R410A obi¢no su vece od cijevi R32, pa moze do¢i do
neuskladenosti spojeva. Prema potrebi koristite redukcije ili
proSirenja.

@ NAPOMENA

Provjerite jedinicu i dimenzije vanjskog cjevovoda kako
biste odredili potrebne prikljucke.

« Cistoéa cjevovoda: ogistite postojeée cjevovode ako je potrebno
kako biste uklonili ostatke R410A ulja prije rada s R32.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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14 Postavljanje cjevovoda

NAPOMENA

Ciscéenje ili zamjena izmjenjivaca topline jedinice za obradu
zraka obavezni su za ponovnu upotrebu jedinice za obradu

zraka.

Zahtjevi za €iS¢enje lokalnih cjevovoda

ponovno upotrijebiti i jesu li potrebne daljnje radnje:

U slu€aju da se jedinica koristi kao zamjena, upotrijebite sljede¢u
dijagram toka kako biste provjerili mogu li se postojece cijevi

C

Za provjeru je li potrebno ¢iS¢enje ponovno koristenih cijevi

)

DA

Ukupna duljina < 35 metara?

Jedinica radi (nacin hladenja)?

Ukupna duljina < 43 metara?

DA

NE

NE

Je li B < 205,57

DA

A4

Pustite da radi 30 minuta u hladenju s maksimalnim
brojem UKLJUCENIH unutarnjih jedinica, najve¢om
brzinom unutarnjeg ventilatora i najnizom zadanom

vrijednosti.

\ 4

v

A4

< Nije potrebno CiS¢éenje za ponovno koristene cijevi > <

*

Formule

Je li A <205,5?

Potrebno je cis¢enje (*) postojecih cjevovoda

)

Ako postojeci cjevovod nije moguce ocistiti, cjevovod ¢e se morati djelomi¢no ili potpuno zamijeniti kako bi se zadovoljili uvjeti dijagrama toka
(vidi primjer u nastavku).
A/B Koristite donje formule za izracun koeficijenta A ili B.

A=[(X,x@22,2%5,6)+(X,x@19,1x4,76)+(X,x@15,9x3,79)+
(X, x@12,7%3,02)+(X;x@9,5%2,15)]
B=[(X,x@22,2x7,44)+(X,x@19,1x5,84)+(X,x@15,9x4,3)+
(X,x@12,7%3,34)+(X;x@9,5x3,42)]

Xi.s
Primjer
VRV DX

Ukupna duljina [m] cijevi plinske faze pri @a

1
2
3-1~3-4
A

B-1, B2
C-1~C-4

Vanjska jedinica

Kompleti za grananje rashladnog sredstva
Unutarnje jedinice VRV DX

Cjevovod izmedu vanjske jedinice i (prvog) razvodnika za
rashladno sredstvo
Cjevovod izmedu razvodnika rashladnog sredstva

Cjevovod izmedu razvodnika za rashladno sredstvo i
unutarnje jedinice

Jedinica nije u funkciji za ovaj primjer, pa se, slijedeci dijagram toka,
izracunava koeficijent 'B": B=[(X;x@22,2x7,44)+(X,x@19,1x5,84)+
(X3%D15,9%4 3)+(X,xB12,7%3,34)+(X;%D9,5%3,42)]

1 Za ovaj primjer, duljine i promjeri su sljedec¢i, gdje se 'B' izraunava
za svaku cijev:
Ponovno Promijer cijeviza | Duljina cijevi za plin Formula Vrijednost B
koristena plin
cijev
A 19,1 mm 10m 10m x 5,84 58,40
B-1 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50
B-2 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50
C-1 12,7 mm 15m 15m x 3,34 50,10
c-2 12,7 mm 15m 15m x 3,34 50,10
c-1 c-2 c3 lca c-3 12,7 mm 10m 10m x 3,34 33,40
C-4 12,7 mm 5m 5mx 3,34 16,70
| 3-1 | | 3-2 | | 3-3 | | 3-4 | Ukupno 65m 251,70
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15 Punjenje rashladnog sredstva

Ukupno B > 205,5 — potrebno je ¢iScenje cjevovoda.

U sluaju da nije moguce ocistiti cjevovod, dovoljno je zamijeniti
cjevovod za plin i tekuéinu odjeljka 'A'.

Nakon zamjene cjevovoda odjeljka 'A' novim cjevovodom, koeficijent
'B' bi postao:

Ponovno Promijer cijeviza | Duljina cijevi za plin Formula Vrijednost B
koristena plin
cijev
A 19,4 mm 10m 10-m =584 58,40
(uklonite A iz izratuna)
B-1 15,9 mm 5m 5mx43 21,50
B-2 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50
C1 12,7 mm 15m 15mx 3,34 50,10
C-2 12,7 mm 15m 15m x 3,34 50,10
C-3 12,7 mm 10m 10mx 3,34 33,40
C4 12,7 mm 5m 5mx 3,34 16,70
Ukupno 55m 193,3

Ukupno B < 205,5 — ¢is¢enje cjevovoda.NIJE potrebno.

14.4 Provjera cjevovoda rashladnog
sredstva

14.4.1

Ispitivanje cjevovoda rashladnog
sredstva: Postavljanje

a Redukcijski tlacni ventil

b Dusik

¢ Vage

d Spremnik rashladnog sredstva R32 (sustav sifona)

e Vakuumska sisaljka

f Zaporni ventil tekuce faze

g Zaporni ventil plinskog voda

A Ventil A

B VentilB

C \VentilC

Ventil Stanje

Ventil A Otvoreno
Ventil B Otvoreno
Ventil C Otvoreno
Zaporni ventil tekuce faze Zatvori
Zaporni ventil plinskog voda Zatvori

@ NAPOMENA

Unutarnje jedinice treba takoder podvrgnuti tlacnoj probi i
vakumirati. Isto tako drzite otvorene sve moguce ventile
cjevovoda postavljanog na mjestu ugradnje.

14.4.2 lzvodenje tlacne probe

Provjera curenja vakuuma

1 Vakumirajte sustav kroz cijevi za teku¢inu i plin do
barometarskog tlaka od —-100,7 kPa (-1,007 bar) dulje od 2
sata.

2 Kad se postigne taj tlak, iskljucite vakuumsku sisaljku i
provjerite da se tlak ne mijenja najmanje 1 minutu.

3 Ako se tlak dize, sustav mozda sadrzi vlagu (vidi dolje
vakuumsko isusivanje) ili propusta.

Postupak ispitivanja zabrtvljenosti

1 lIspunite vakuum tlaenjem dusSika do tlaka od najmanje
0,2 MPa (2 bar). Nemojte nikada tlaciti na tlak vec¢i od
maksimalnog radnog tlaka jedinice, tj. 3,52 MPa (35,2 bar).

2 Na svim spojevima cjevovoda
nanoSenjem posebne ispitne sapunice.

provjerite  propustanje

3 Ispustite sav dusik.

@ NAPOMENA

UVIJEK koristite preporu¢enu ispitnu sapunicu VaSeg
dobavljaa opreme.

NIKADA nemojte upotrebljavati vodu s otopljenim
sapunom:

= Takva otopina sapuna moze uzrokovati lom
komponenti, ka Sto su 'holender’ matice ili poklopci
zapornog ventila.

= Otopina sapuna moze sadrzavati sol, koja upija viagu
koja ¢e se zalediti kada se cijevi ohlade.

= Otopina sapuna sadrzi amonijak $to moze dovesti do
korozije 'holender' spojeva (izmedu mjedene 'holender'
matice i bakrene prirubnice).

14.4.3

Da se ukloni sva vlaga iz sustava, postupite na slijedeci nacin:

Izvodenje vakuumskog isusivanja

1 Vakumirajte sustav najmanje dva sata do kona¢nog vakuuma
od —100,7 kPa (-1,007 bar)(5 Torr apsolutnog tlaka).

2 Provjerite odrzava li se ciljni vakuum najmanje jedan sat s
iskljuéenom vakuumskom sisaljkom.

3 Ako ne uspijete posti¢i potreban vakuum u roku od 2 sata ili
zadrzati vakuum najmanje jedan sat, sustav mozda sadrzi
suviSe vlage. U tom slu€aj, ispunite vakuum tlacenjem dusika
do tlaka od najmanje 0,05 MPa (0,5 bar) i ponovite korake od 1
do 3 sve dok se ne ukloni sva vlaga.

4 Ovisno o tome Zelite li odmah napuniti rashladno sredstvo kroz
ulazni priklju€ak punjenja ili ¢ete prvo izvrsiti djelomi¢no pred-
punjenje kroz cijev za tekucinu, tada ili otvorite zaporne ventile
vanjske jedinice, ili ih drZite zatvorene. Za viSe podataka
pogledajte "15.3 Punjenje rashladnog sredstva" [» 30].

14.4.4 Provjera curenja nakon punjenja
rashladnog sredstva

Nakon punjenja rashladnog sredstva u sustavu mora se provesti
dodatna provjera curenja. Pogledajte odlomak "15.6 Za provjeru
curenja  spojeva cjevovoda nakon punjenja  rashladnog
sredstva" [» 32].

15 Punjenje rashladnog sredstva

15.1  Mjere opreza kod punjenja
rashladnog sredstva

A UPOZORENJE

= Upotrebljavajte samo rashladno sredstvo R32. Druge
tvari mogu prouzrociti eksploziju i nezgode.

= R32 sadrzi fluorirane stakleniCke plinove. Vrijednost
njegova potencijala globalnog zatopljenja (GWP) je
675. NE ispustajte te plinove u atmosferu.

= Prilikom punjenja rashladnog sredstva, UVIJEK nosite
zastitne rukavice i naocale.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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15 Punjenje rashladnog sredstva

®

NAPOMENA

Ako je napajanje nekih jedinica isklju¢eno, postupak
punjenja se ne moze pravilno dovrsiti.

15.2 Odredivanje koli¢ine dodatnog

rashladnog sredstva

NAPOMENA
Kako biste imali napajanje na grijacu kucista radilice i
zadtitili kompresor, UKLJUCITE napajanje 6 sati prije
pocetka rada.

NAPOMENA

Ako se operacija izvrsi unutar 12 minuta nakon uklju€ivanja
unutarnje i vanjske jedinice(a), kompresor nece raditi prije
nego se na pravilan nacin uspostavi komunikacija izmedu
vanjske i unutarnjih jedinica(e).

NAPOMENA

Prije pokretanja postupka punjenja, provjerite da li 7-
segmentni predocnik tiskane plocice vanjske jedinice A1P
pokazuje normalno stanje (vidi "18.1.4 Pristup modu 1 ili
2" [ 37]). Ako se prikazuje kdéd neispravnosti, vidi
"20.1 RjeSavanje problema na osnovi kodova
greSaka" [» 41].

NAPOMENA

Sa sigurno$éu utvrdite da je prepoznata priklju¢ena
unutarnja jedinica(e) (vidi postavku [1-10] u "18.1.7 Mod 1:
postavke nadzora" [» 38]).

NAPOMENA

Prije izvodenja bilo koje operacije punjenja rashladnog
sredstva zatvorite prednju ploCu. Bez ucvrSéene prednje
ploce jedinica ne moze pravilno procijeniti radi li ispravno ili
ne.

NAPOMENA

U sluCaju odrzavanja i kada sustav (vanjska
jedinica+vanjski cjevovod+unutarnja jedinica(e)) vise ne
sadrzi nikakvo rashladno sredstvo (npr., nakon operacije
obnavljanja rashladnog sredstva), jedinicu treba napuniti
originalnom koli¢inom rashladnog sredstva (pogledajte
nazivnu plocicu jedinice) i odrediti koli¢inu dodatnog
rasladnog sredstva.

NAPOMENA

= Pazite da se pri upotrebi opreme za punjenje ne dogodi
kontaminacija razli€itih rashladnih sredstava.

= Crijeva ili vodovi za punjenje moraju biti Sto kraci kako
bi se smanijila koli¢ina rashladnog sredstva u njima.

« Celiéne boce se drze u odgovarajuéem poloZaju prema
uputama.

= Osigurajte da je rashladni sustav uzemljen prije
punjenja sustava rashladnim sredstvom. Vidi "16.3 Za
spajanje elektricnog ozi¢enja na vanjsku
jedinicu" [» 32].

= Oznacite
dovrseno.

= lzuzetno se treba paziti da se rashladni sustav ne
prepuni.

sustav naljepnicom kada je punjenje

NAPOMENA

Prije punjenja sustava mora se izvrsiti tlacna proba s
odgovaraju¢im plinom za proci§éavanje. Sustav mora biti
testiran na zavrSetku punjenja, ali prije pustanja u pogon.
Prije napuStanja mjesta mora se provesti naknadno
ispitivanje nepropusnosti.

A UPOZORENJE

Najve¢a dopustena ukupna koli¢ina rashladnog sredstva
odredena je na osnovi najmanje prostorije koju opsluzuje
sustav.

Za odredivanje maksimalne dopustene ukupne koli¢ine
rashladnog sredstva, vidi "12.2 Zahtjevi za raspored
sustava" [» 17].

INFORMACIJA

Za zamjenske instalacije pogledajte pojedinosti izvornog
projekta instalacije da saznate informacije o duljini i
promijeru cijevi za tekuéinu (VRV Xpress).

INFORMACIJA

Za konacno podeSavanje punjenja u laboratoriju, obratite
se vasem trgovcu.

=

INFORMACIJA

Zabiljezite koli¢inu rashladnog sredstva, koja je ovdje
izraCunata, za kasniju upotrebu na naljepnici dodatnog
punjenja. Vidi "15.5 Postavljanje naljepnice o fluoriranim
stakleni¢kim plinovima" [» 31].

=

Formula:
R=[(Xx@9,5)x0,053+(X,x@6,4)x0,020]
R Dodatno rashladno sredstvo koje treba dopuniti [kg]
(zaokruzeno na jednu decimalu)
Xi.s+ Ukupna duljina [m] cijevi tekuée faze pri @a
Metri¢ki promjer cijevi. Kod koriStenja metrickih cijevi, zamijenite
tezinske faktore u formuli s tezinskim faktorima iz slijedece tablice:

In€ni promjer Metricki promjer
Cjevovod Tezinski faktor| Cjevovod Tezinski faktor
@6,4 mm 0,020 @6 mm 0,016
@9,5 mm 0,053 @10 mm 0,058

15.3 Punjenje rashladnog sredstva

Kako biste ubrzali punjenje rashladnog sredstva na velikim
sustavima, preporuCuje se prvo djelomi¢no pred-punjenje
rashladnog sredstva kroz cijev za tekucinu prije provodenja ru¢nog
punjenja. To se moze preskociti, ali ¢e tada punjenje dulje trajati.

Pred-punjenje rashladnog sredstva

Pred-punjenje se moze izvesti bez rada kompresora samo
spajanjem boce rashladnog sredstva na servisni priklju¢ak zapornog
ventila za tekuc¢inu.

1 Spojite kao Sto je prikazano. Sa sigurno$¢u utvrdite da su
zatvoreni svi zaporni ventili vanjske jedinice kao i ventil A.

Redukcijski tlaéni ventil

Dusik

Vage

Spremnik rashladnog sredstva R32 (sustav sifona)
Vakuumska sisaljka

Zaporni ventil tekuce faze

Zaporni ventil plinskog voda

Q aw®Q0OT O
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15 Punjenje rashladnog sredstva

A Ventil A
B VentilB
C VentilC

2 Otvorite ventile C i B.

IzvrSite pred-punjenje rashladnog sredstva dok se ne dostigne
propisana koli¢ina dodatnog punjenja ili dok pred-punjenje vise
nije moguce, a zatim zatvorite ventile C i B.
4 Ucinite jedno od sljedeceg:
Ako je Tada

Odvojite razvodnik od voda za
tekucu fazu.

Propisana koli¢ina dodatnog
punjenja je dosegnuta

Ne trebate provoditi upute za
"Punjenje rashladnog sredstva
(na¢inom ru¢nog dodatnog
punjenja)".

Previse rashladnog sredstva
je napunjeno

Dopunite rashladno sredstvo.

Odvojite razvodnik od voda za
tekucu fazu.

Ne trebate provoditi upute za
"Punjenje rashladnog sredstva
(na¢inom ruénog dodatnog
punjenja)".

Propisana koli¢ina dodatnog
punjenja jo$ nije dosegnuta

Odvojite razvodnik od voda za
tekucu fazu.

Nastavite prema uputama za
"Punjenje rashladnog sredstva
(na¢inom ruénog dodatnog
punjenja)".

Punjenje rashladnog sredstva (na€inom ruénog dodatnog
punjenja)

Preostalo dodatno rashladno sredstvo se moze puniti radom vanjske
jedinice na¢inom ruénog dodatnog punjenja.

5 Spojite kao Sto je prikazano. Sa sigurno$éu utvrdite da je ventil
A zatvoren.

Rezultat: Jedinica ¢e poceti s radom.

INFORMACIJA

Postupak ruénog punjenja ¢e automatski prestati u roku od
30 minuta. Ako punjenje nije zavrSeno nakon 30 minuta,
izvrSite ponovo postupak punjenja dodatnog rashladnog
sredstva.

INFORMACIJA

= Ako se tijekom postupka otkrije neispravnost (npr. u
sluaju zatvorenog zapornog ventila), prikazat ¢e se
kéd neispravnosti. U tom slu€aju, pogledajte
"15.4 Kobdovi greSaka kod punjenja rashladnog
sredstva" [ 31] i sukladno tome otklonite
neispravnost. Resetiranje neispravnosti moze se izvrsiti
pritiskom na BS3. Mozete ponoviti upute za "Punjenje”.

= Prekid automatskog punjenja rashladnog sredstva
moguc je pritiskom na BS3. Jedinica ¢e se zaustaviti i
vratiti u stanje mirovanja.

10 Otvori ventil A.

11 Punite rashladno sredstvo dok se ne doda propisana koli¢ina
dodatnog punjenja, a zatim zatvorite ventil A.

12 Pritisnite BS3 za prekid postupka ruénog punjenja dodatnog
rashladnog sredstva.

@ NAPOMENA

Pazite da su nakon (pred-) punjenja rashladnog sredstva
svi zaporni ventili otvoreni.

Pokretanje sustava sa zatvorenim ventilima moze ostetiti
kompresor.

@ NAPOMENA

Nemojte zaboraviti zatvoriti poklopac ulaza za punjenje
rashladnog sredstva, nakon dodavanja rashladnog
sredstva. Moment sile zatezanja za poklopac je 11,5 do
13,9 Nem.

15.4 Kodovi gresaka kod punjenja
rashladnog sredstva

INFORMACIJA

Ako se javi kvar, kéd greSke se prikazuje na na 7-
segmentnom zaslonu vanjske jedinice i na korisnickom
sucelju unutarnje jedinice.

Ako se javi neispravnost, odmah zatvorite ventil A. Potvrdite kéd
neispravnosti i poduzmite odgovaraju¢u akciju,, "20.1 RjeSavanje
problema na osnovi kodova greSaka" [» 41].

a Vage
b  Spremnik rashladnog sredstva R32 (sustav sifona)
¢ Vakuumska sisaljka H H H H
d Ulaz za punjenje rashladnog sredstva (izmjenjiva¢ 155 POSt.aVIJa_nJe naljep.rllc.e o . .
topline) fluoriranim stakleni¢kim plinovima
e Ulaz za punjenje rashladnog sredstva (usis)
Ventil A 1 Popunite naljepnicu na slijededi nagin:
Q NAPOMENA Con!ains i gases a
Ulaz za punjenje rashladnog sredstva priklju¢en je na RXXX 0=|:|k9 I p
cjevovod unutar jedinice. Unutarnji cjevovod jedinice je ve¢ f WP XXX
tvorni¢ki napunjen rashladnim sredstvom, stoga budite 0= I:lkg —¢C
oprezni kada prikljuCujete crijevo za punjenje.
: . o . |’. 9 9+0-= kg ——d
6 Otvorite sve zaporne ventile vanjske jedinice. Kod ove tocke, awpxig _| co
ventil A mora ostati zatvoren! T (00 —e
7 Uzmite u obzir sve mjere opreza navedene u odlomku a Ako je s jedinicom isporuéena videjezi¢na naljepnica o
"18 Konfiguracija" [» 36] i "19 Pustanje u rad" [» 39]. fluoriranim stakleni¢kim plinovima (vidi pribor) skinite dio
A - s . L na odgovaraju¢em jeziku i zalijepite na vrh od a.
Ukljucite napajanje unutarnje(ih) i vanjske jedinice. b Tvornicki punjeno rashladno sredstvo: pogledajte nazivnu
N _ i i x plocicu jedinice
Aktivirajte pqstayku 2 2.0] . za . qu.re"tanje naCIna. rucnog ¢ Punjenje dodatne koli¢ine rashladnog sredstva
dodatnog punjenja. Za pojedinosti, vidi "18.1.8 Mod 2: lokalne d  Ukupno punjenje rashladnog sredstva
postavke" [» 38].
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16 Elektri€na instalacija

e Koli¢ina fluoriranih staklenickih plinova ukupnog
punjenja rashladnog sredstva izrazene u tonama
ekvivalenta CO,.

f GWP = Potencijal globalnog zagrijavanja

0 NAPOMENA

Vazec¢i propisi o fluoriranim staklenickim plinovima
zahtijevaju da punjenje rashladnog sredstva jedinice bude
izrazeno i u tezini i u ekvivalentu CO,.

Formula za izraéun koli¢ine ekvivalenta CO, u tonama:
GWP vrijednost rashladnog sredstva x ukupna koli¢ina
punjenja rashladnog sredstva [u kg] / 1000

Koristite GWP vrijednost navedenu na naljepnici punjenja
rashladnog sredstva.

2 Pri¢vrstite natpis na unutarnji dio vanjske jedinice. Postoji
namjensko mjesto za to na naljepnici elektricne sheme.

15.6 Za provjeru curenja spojeva
cjevovoda nakon punjenja
rashladnog sredstva

Ispitivanje nepropusnosti rashladnih spojeva izradenih na

terenu u zatvorenom prostoru

1 Koristite metodu ispitivanja curenja s minimalnom osjetljivos¢u
od 5 g rashladnog sredstva godis$nje. Ispitajte curenje tlakom
koji je najmanje 0,25 puta vec¢i od maksimalnog radnog tlaka
(vidjeti "PS High" na nazivnoj plocici jedinice).

U slucaju da se otkrije curenje

1 lzvadite rashladno sredstvo i popravite spoj i ponovite
ispitivanje.

2 Provedite ispitivanje curenja, vidi "14.4.2 lzvodenje tlacne
probe" [» 29].

Napunite rashladno sredstvo.

Provjerite ima li curenja rashladnog sredstva nakon punjenja
(vidi gore).

16 Elektricna instalacija

A OPREZ

Vidi "2 Sigurnosne upute specificne za instalatera" [» 5]
kako biste sa sigurnoS¢u utvrdili da ova instalacija
zadovoljava sve sigurnosne odredbe.

16.1 O elektricnoj uskladenosti

Ova je oprema u skladu s:
= EN/IEC 61000-3-12 pod uvjetom da je napon kratkog spoja S,
veci ili jednak minimalnoj S, vrijednosti u tocki sucelja izmedu
korisnikovog sustava napajanja i javnog sustava.
= EN/IEC 61000-3-12 = Europski/Medunarodni Tehnicki Standard
propisuje ograniCenje za harmoni¢ne struje proizvedene
opremom koja je prikljuéena na sustav javne niskonaponske
mreze s ulaznom strujom od >16 A i <75 A po fazi.
= Osoba koja postavlja uredaj ili korisnik obavezni su osigurati,
prema potrebi se savjetujuci s operaterom mreze, da je oprema
priklju¢ena SAMO na napajanje s naponom kratkog spoja S,
vecim ili jednakim minimalnoj S, vrijednosti.

Model Minimalna S vrijednost
RXYSA4_ V 122,95 kVA
RXYSA5_V 154,07 kVA
RXYSA6_V 173,05 kVA

16.2 Specifikacije standardnih
komponenti ozicenja

@ NAPOMENA

Preporu€ujemo uporabu punih Zica. Ako se Koriste
upletene Zice, lagano usucite ZiCice vodi¢a kako biste
ucvrstili kraj vodica ili za izravnu upotrebu u stezaljci ili za
umetanje u okruglu stopicu na gnje€enje. Pojedinosti su
opisane u odlomku "Smijernice za spajanje elektricnog
ozi¢enja" u referentnom vodicu za instalatera.

Komponenta RXYSA*_V RXYSA*_Y
Kabel MCA® 27,0 A 136A
elektricnog Napon 220-240 V 380-415 V
napajanja
Faza 1~ 3N~
Frekvencija 50 Hz

MORA biti u skladu s nacionalnim
propisima o elektricnim
instalacijama.

Presjek Zice

3-Zilni kabel ‘ 5-Zilni kabel
Presjek Zice na temelju struje, ali ne
manje od:
4,0 mm? 2,5 mm?
Kabel Napon 220-240V
medusobnog | presjek zice | Koristite samo Zicu uskladenu s
povezivanja normom i s dvostrukom izolacijom i
.(u:u)tarnJaHvan prikladnu za odgovarajuéi napon.
ska
: 2-Zilni kabel
0,75-1,5 mm?

Preporuceni vanjski osigura¢ | 32 A, C krivulja | 16 A, C krivulja

Strujna zastitna sklopka - U vod elektri¢nog napajanja, UVIJEK
FID / prekida¢ na rezidualnu ugradite strujnu zastitnu sklopku
struju (FID) s trenutnim djelovanjem.
Instalirana strujna zastitna sklopka -
FID MORA biti u skladu s lokalnim

propisima o ozi¢enju.

@ MCA=minimalna jakost struje u krugu. Navedene su vrijednosti
maksimalne vrijednosti (tone vrijednosti pronaci ¢ete u podacima
o elektricnom sustavu kombinacije s vanjskim jedinicama).

16.3 Za spajanje elektricnog ozi¢enja na
vanjsku jedinicu

A UPOZORENJE

NEMOJTE produzavati dovodni kabel ili kabel
medupovezivanja pomoc¢u spojnica za zice, stezaljki za
Zice, izolacijskih traka, produznih kabela.

Takvo spajanje moze izazvati pregrijavanje, udar struje ili
pozar.

A OPREZ

= Prilikom spajanja voda elektricnog napajanja, spoj na
uzemljenje izvedite prije izvrSenja spojeva pod
naponom.

= Prilikom isklju¢ivanja voda elektricnog napajanja,
spojeve pod naponom odspojite prije odspajanja spoja
na uzemljenje.

= Duljina vodi¢a izmedu sidrenja elektricnog napojnog
kabela i same redne stezalike MORA biti takva da se
vodi¢i pod naponom zategnu prije vodi¢a uzemljenja u
slu€aju da se naponski vodi¢ izvuCe iz obujmice
sidrenja.

Priruénik za postavljanje i upotrebu
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16 Elektri€na instalacija

@ NAPOMENA

= Slijedite shemu elektriénih vodova (isporucenu s
jedinicom, nalazi se s unutarnje strane servisnog
poklopca).

= Pazite dobro da elektri¢ni vodovi NE ometaju pravilno
vracanje na mjesto servisnog poklopca.

1 Uklonite servisni poklopac. Vidi "13.2.1 Za otvaranje vanjske
jedinice" » 23].

2 Spojite kabel medusobnog povezivanja na sljedeci nacin:

V1 Y1
A
e D oo XM ololol oXeM
| Tolwp | A [ [tomo] [ Tooutn

a Kabel medusobnog povezivanja (vidi "16.2 Specifikacije
standardnih komponenti ozi¢enja" [ 32] za zahtjeve
ozi¢enja)

b  Prikljuéna ploca (lokalna nabava)

¢ Oklopljeni kabel

@ NAPOMENA
= Upotrijebite oklopljeni kabel za kabel medusobnog
povezivanja.
= Samo Y1: spojite uzemljenje (a) na okvir rednih
stezaljki X2M.

N =
[ENEN
[ TOINDWN

T o

Kabel za meduvezu

Kabel elektricnog napajanja

¢ Kabelska vezica (lokalna nabava, najvec¢a preporucena
Sirina 5 mm)

T o

3 Spojite elektriéno napajanje na sljede¢i nacin:

Al Y1
1~ 50 Hz 3N~ 50 Hz
220-240 V 380-415V

X1M

Strujni zastitni prekida¢ - FID

Osigurac

c Kabel elektricnog napajanja (vidi "16.2 Specifikacije
standardnih komponenti oZi¢enja" [ 32] za zahtjeve
ozi¢enja)

T o

4 Ucvrstite kabele (elektricno napajanje i spojni kabel) pomocu
kabelskih vezica za uévrsnu plo€u zapornog ventila i polozZite

Zice prema donjoj ilustraciji.

A UPOZORENJE

NEMOJTE skidati vanjsku izolaciju kabela nize od tocke
pri¢vrSéivanja na ploci pricvrSc¢ivanja zapornog ventila.

o )
& o) 2
- —

o

5 Odaberite jednu od tri mogucnosti za polaganje kabela kroz
okvir:

a Kabel za meduvezu
b Kabel elektricnog napajanja

6 Otvorite odabrani perforirani otvor udarcima na spojna mjesta
pomocu ravnog odvijaca i ¢ekica.

7 Ugradite zastitu kabela u perforirani otvor:

= PreporuCuje se ugradnja kabelske uvodnice tipa PG u
perforirani otvor.

= Kad ne koristite kabelsku uvodnicu, zastitite Zice plasticnim
cijevima kako biste sprijecili da rub perforiranog otvora
prereze Zice:

RXYSA4~6B7V/Y1B
Klima uredaj VRV 5-S sustava
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16 Elektri€na instalacija

a cd b e

A Unutar vanjske jedinice
B lzvan vanjske jedinice
a Kabel

b Cahura

¢ Matica

d  Okvir

e Cijev

8 Izvedite kabele iz jedinice.

A UPOZORENJE
Izbjegavajte oStre rubove prilikom vodenja kabela na
straznjoj strani. Pazite da pri prolazu kroz tunel polazete
kabele kroz lijevu stranu noge akumulacijskog spremnika:

70
/O © [

9 Ponovo udvrstite servisni poklopac. Vidi "13.2.2 Za zatvaranje
vanjske jedinice" [» 23].

10 Na vod elektricnog napajanja prikljucite strujnu zastitnu sklopku
- FID i osigura¢ po specifikacijama navedenim u
"16.2 Specifikacije standardnih komponenti ozi¢enja" [» 32].

16.4 Za spajanje vanjskih izlaza

SVS izlaz

SVS izlaz je kontaktna stezaljka X2M koja se zatvara u slucaju kada
je otkriveno curenje, neispravnosti ili isklju¢enost osjetnika za R32
(smjestenog u unutarnjoj jedinici).

[
é :
AT 1ElE a2

wBLu[PNK[BLK

a SVS stezalike izlaza (11i2)
b Kabel do SVS izlaznog uredaja

SVS zahtjevi spajanja
Napon <40 VDC
0,025 A

Koristite samo Zicu uskladenu s normom i s
dvostrukom izolacijom i prikladnu za
220~240V

2-Zilni kabel

Maksimalna struja

Presjek Zice

Najmaniji presjek kabela 0,75 mm?

Polaritet Stezaljka 1 +

Stezaljka 2 -

Obavezna je uporaba prenaponske zastite unutarnjeg kruga tiskane
plocice vanjske jedinice (npr. zasebna dioda protiv prenapona ili relej
s ugradenom diodom protiv prenapona).

Primjer:

X2M bé * )24V DC 240V AC

a +

Stezaljka SVS izlaza

DC napajanje izmjeni¢nom strujom
Relej

Dioda protiv prenapona

AC napajanje izmjeni¢nom strujom
Vanjski alarm

-0 Q0T Q

SVEO izlaz

SVEO izlaz je kontaktna stezaljka X1M koja se zatvara u slucaju
pojave opc¢ih greSaka. Vidi "8.1 Kbédovi greSaka: Pregledni
prikaz" [» 13] i "20.1.1 Kbdovi greSaka: Pregledni prikaz" [» 41] u
vezi greSaka koje ¢e aktivirati ovaj izlaz.

SVEO zahtjevi spajanja
Napon 220~240 V AC
Maksimalna struja 05A

Koristite samo Zicu uskladenu s normom i s
dvostrukom izolacijom i prikladnu za
odgovarajuci napon

2-Zilni kabel

Najmaniji presjek kabela 0,75 mm?

Presjek Zice

Za SVEO prikljuc¢ak se preporucuje upotreba okloplienog kabela.
Oklop kabela mora biti uzemljen na oznacenoj to¢ki uzemljenja koja
se nalazi na okviru rednih stezaljki.

| s
[l
o]
ol =]

¥ ]
EEas

=o-]

SE e
[c [|=
®
o O

1 o

" o

o o
o O

[

Tocka uzemljenja
Oklop kabela
¢ Kabel do SVEO izlaznog uredaja

INFORMACIJA

Podaci o zvuku alarma za curenje rashladnog sredstva
dostupni su u tehnickom listu korisnickog sucelja. Npr.
daljinski upravlja¢ BRC1H52* generira alarm od 65 dB
(zvuénog tlaka, mjereno na udaljenosti 1 m od alarma).

T o

16.5 Za spajanje izborne sklopke
hladenje/grijanje

Za upravljanje radom hladenja ili grijanja s centralnog mjesta, moze

se prikljuciti sljedeca izborna sklopka hladenje/grijanje (KRC19-26A):

1 Uklonite vijak s ploce priklju¢nih stezaljki.

QLIS

_
]
N;

N
]

;

)

It

Priruénik za postavljanje i upotrebu

34

DAIKIN

RXYSA4~6B7V/Y1B
Klima uredaj VRV 5-S sustava
4P848371-1 — 2026.03



17 Dovrsetak postavljanja vanjske jedinice

2 Okrenite plo¢u prikljuénih stezaljki da pristupite straznjoj strani 16.6
ploge. '

Za provjeru otpora izolacije
kompresora

@ NAPOMENA

Ako se, nakon postavljanja, rashladno sredstvo nakuplja u
kompresoru, otpor izolacije preko polova se moze sniziti,
ali ako iznosi najmanje 1 MQ, tada jedinica nece prekinuti
rad.

= Upotrijebite mega tester od 500 V prilikom mjerenja
izolacije.

= NEMOJTE upotrebljavati mega-ispitivaé za krugove

} ) niskog napona .

1 Izmjerite otpor izolacije preko polova.
Ako je Tada
21 MQ  |Otpor izolacije je u redu. Postupak je zavrsen.
<1 MQ |Otpor izolacije nije u redu. Prijedite na sljedeci korak.

3 Spojite izbornu sklopku hladenje/grijanje na stezaljku X3M.

2 Ukljucite napajanje i 6 sati ga ostavite ukljuceno.

Rezultat: Kompresor ¢e se ugrijati i sve rashladno sredstvo u
kompresoru Ce ispariti.

3 Izmijerite ponovo otpor izolacije.

A
% KRC19-26A
» C

17 Dovrsetak postavljanja

X3M  Stezaljka na jedinici vanjske jedinice
KRC19-26A Izborna sklopka hladenje/grijanje
4 Okrenite natrag plocu prikljuénih stezaljki i stegnite vijkom. 171 IzoIiranje cijevi rashladnog
5 Kabele u¢vrstite kabelskim vezicama. sredstva

Po zavrSetku postupka punjenja, cjevovod se mora izolirati. Uzeti u
obzir slijedece tocke:

= Pazite da u potpunosti izolirate priklju¢ni cjevovod i razvodnik za
S rashladno sredstvo.

rﬁ\%f ‘ 222N = Obavezno izolirajte cjevovod za tekucinu i plin (za sve jedinice).

%
AL

I
LN 4 o I LI
A |

= Upotrebljavajte otpornu polietilensku pjenu koja moZe podnijeti
temperaturu od 70°C za cjevovod tekuce faze i polietilensku pjenu
koja moze podnijeti temperaturu od 120°C za cjevovod plinske
faze.

= Pojacajte izolaciju na cjevovodu rashladnog sredstva u skladu s
uvjetima u okolini.

a Kabel izborne sklopke hladenje/grijanje

b Kabelska vezica Temperatura Vlaznost Minimalna debljina
6 Ukljugite DIP sklopku (DS1-1). Vise informacija o DIP okoline
sklopkama pogledajte u "18.1.3 Komponente podeSavanja <30°C 75% do 80% relativne 15 mm
sustava" [» 37]. vlage
ON >30°C 280% relativne vlage 20 mm
OFF E % % % Izmedu vanjske i unutarnje jedinice
1 2 3 4

1 lIzolirajte i pricvrstite cijevi rashladnog sredstva i kablove na
DS1 DIP sklopka 1 sljedeci nacin:

Cijev za plin

I1zolacija cijevi za plin

Kabel za meduvezu

Vanjsko ozi¢enje (ako je primjenjivo)
Cijev za tekucinu

I1zolacija cijevi za tekuéinu

Zavrsna traka

Q w®Q0O0T O

2 Postavite servisni poklopac.

RXYSA4~6B7V/Y1B DAIKIN Priruénik za postavljanje i upotrebu
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18 Konfiguracija

Unutar vanjske jedinice

Za izolaciju cjevovoda rashladnog sredstva, postupite kako slijedi:

1 lzolirajte cijevi tekucine i cijevi plina.

2 Omotajte toplinsku izolaciju oko koljena i zatim izolacioni
materijal pokrijte plasticnom vrpcom (c, vidi gore).

Obavezno pazite da cijevi ne dodiruju bilo koji dio kompresora.
Zabrtvite krajeve izolacije (brtvilo, itd.) (b, vidi gore).

Omotajte vanjski cjevovod plasticnom trakom (d, vidi gore) da
ga zastitite od ostrih rubova

6 Ako je vanjska jedinica postavljena iznad unutarnje jedinice,
pokrijte zaporne ventile materijalom za brtvljenje da se sprijeCi
ulazak kondenzirane vode na ventilima u unutarnju jedinicu.

@ NAPOMENA

Svaki neobloZzeni dio cjevovoda moze uzrokovati
kondenzaciju.

7 Ponovo udvrstite servisni poklopac i plo¢u ulaza cijevi.

8 Zabrtvite sve procjepe da se sprijeCi ulazak snijega i malih
Zivotinja u sustav.

P

a Brtva

@ NAPOMENA

Nemojte zaprijeCiti otvore za zrak. To bi moglo ometati
strujanje zraka unutar uredaja.

A UPOZORENJE

Poduzmite odgovaraju¢e mjere kako uredaj ne bi postao
skloniste malim Zivotinjama. U kontaktu s elektricnim
dijelovima male Zivotinje mogu izazvati neispravnosti u
radu, pojavu dima ili vatre.

18 Konfiguracija

OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

NAPOMENA

Sa sigurno$¢u utvrdite da je lokalna postavka [2-49] "Nova
instalacija ili zamjenska instalacija" ispravno postavljena.

INFORMACIJA

Vazno je da instalater slijedom procita sve podatke u ovom
poglavlju i da shodno tomu podesi sustav.

18.1 PodesSavanja na mjestu ugradnje

18.1.1 O podeSavanju sustava

Da biste konfigurirali sustav toplinske pumpe, morate dati ulazne

podatke na glavnoj tiskanoj ploCici vanjske jedinice (A1P). To

ukljuCuje slijedece lokalno podesavanje komponenti:

= Pritisnite tipke za davanje ulaza na tiskanu plocicu

= Predocnik za ocitavanje povratnih podataka od tiskane plocice

= DIP sklopke (mijenjajte samo tvorniCke postavke ako instalirate
izbornu sklopku hladenje/grijanje).

Vidi takoder:

= "18.1.3 Komponente podesavanja sustava" [» 37]

= "18.1.2 Pristup komponentama podeSavanja sustava" [» 37]

PC konfigurator
Vv Y

=g 5000 $%e

a PC
b Kabel (EKPCCAB*)
¢ Produzni kabel spojen na X27A
X27A  Prikljuénica
A1P  Glavna tiskana plocica vanjske jedinice

Mod 1i 2

Nacin rada Opis

Nacin rada (mod) 1 |Mod 1 se moze koristiti za nadzor trenutne
situacije vanjske jedinice. Takoder se moze

(postavke nadzora) = S ] ) et
nadzirati sadrzaj nekih postavki napravljenih na

licu mjesta.

Priruénik za postavljanje i upotrebu
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18 Konfiguracija

Nacin rada Opis

Nacin rada (mod) 2 |Mod 2 se koristi za mijenjanje postavki sustava
na licu mjesta. Moguce je pregledati trenutnu
vrijednost postavke i promijeniti trenutnu
vrijednost na licu mjesta.

(podesavanje na
mjestu ugradnje)

Opcenito, nakon mijenjanja postavki moze se
uspostaviti normalan rad bez posebne
intervencije.

Neke postavke se koriste za specijalne
postupke (npr., jednokratni rad, postavke
oporavka/vakumiranja, postavke ruénog
dodavanja rashladnog sredstva, itd.). U tom
slu€aju, potrebno je prekinuti specijalni
postupak da bi se mogao ponovo pokrenuti
normalan rad. To ¢e biti naznaceno u donjim
objasnjenjima.

Vidi takoder:

= "18.1.4 Pristup modu 1 ili 2" [» 37]

= "18.1.5 KoriStenje moda 1" [» 38]

= "18.1.6 KoriStenje moda 2" [» 38]

= "18.1.7 Mod 1: postavke nadzora" [» 38]
= "18.1.8 Mod 2: lokalne postavke" [» 38]

18.1.2 Pristup komponentama podesSavanja
sustava

Vidi "13.2.1 Za otvaranje vanjske jedinice" [» 23].

18.1.3 Komponente podesavanja sustava
Lokacija 7-segmentnih predoc¢nika, tipkala i DIP sklopki:
a b c

|
o H:II:IJ e
oy

HEE | B I
D Has? E‘?Z Iazlsa O D D
. e @
R

& 18-1 1 Faza (V)

2 b
[ 0 @ —lh @
[of o
® BS1 852 BS3
] DSt DS2 D D
8.0 | ]
1 © D

& 18-2 3 Faze (Y)

BS1 NACIN RADA: Za promjenu postavljenog nacina rada
BS2 POSTAVKA: Za podesavanje na licu mjesta
BS3 POVRATAK: Za pode$avanje na licu mjesta
DS1,DS2 DIP sklopke
a 7-segmentni predocnici
b Tipkala
c DIP sklopke

DIP sklopke

Mijenjajte samo tvorni¢ke postavke ako instalirate izbornu sklopku
hladenje/grijanje.

DS1-1 Izbornik HLADENJE/GRIJANJE (pogledajte
prirucnik izborne sklopke hladenje/grijanje).
ON= COOL/HEAT izbornik aktivan; OFF=nije
instalirano=tvornicka postavka

DS1-2 NE KORISTI SE. NEMOJTE MIJENJATI
TVORNICKE POSTAVKE.

Tipkala

Koristite tipkala za lokalno pode8avanje. Potisnim gumbima
upravljajte izoliranim Stapi¢em (npr. zatvorenom kemijskom
olovkom) kako ne biste dodirivali dijelove pod naponom.

[o]j@)

7-segmentni predocnici

Predo¢nik daje povratne podatke o lokalnim postavkama, koje se
prikazuju kao [Mod-Postavka]=Vrijednost.

Primjer

EEE Opis
_ L
L
il
L
L
EHE

l Postavka 8
(u nacinu rada 2)

Podrazumijevana situacija

Nacin rada (mod) 1

Nacin rada (mod) 2

l Vrijednost 4
(u naginu rada 2)

18.1.4 Pristup modu 1 ili 2

Inicijalizacija: podrazumijevana situacija

NAPOMENA

Kako biste imali napajanje na grijacu kucista radilice i
zastitili kompresor, UKLJUCITE napajanje 6 sati prije
pocetka rada.

UkljuCite napajanje vanjske jedinice i svih unutarnjih jedinica. Kada
je  komunikacija izmedu unutarnjih i vanjske(ih) jedinica
uspostavljena i normalna, stanje 7-segmentnog(ih) predoc¢nika ¢e biti
kao dolje (podrazumijevana situacija kao kada je isporucen iz
tvornice).

Stupanj Prikaz

Kada se ukljuci elektricno napajanje: treptanje
kao sto je prikazano. IzvrSavaju se prve
provjere elektricnog napajanja (8~10 min).

Ako nema nikakvih poteskocéa: svijetli kao Sto
je prikazano (1~2 min).

Spremnost za rad: prazan predo¢nik bez
oznaka.

< Iskljuéeno

> Trepce

am» Ukljuceno
U slu¢aju neispravnosti, kdd greSke se prikazuje na korisnickom
sucelju unutarnje jedinice i 7-segmentnom predoCniku vanjske
jedinice. Sukladno tome rijeSite koéd neispravnosti. Najprije treba
provjeriti komunikacijsko ozi€enje.

Pristup

BS1 se Kkoristi za prebacivanje izmedu podrazumijevane situacije,
moda 1 i moda 2.
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18 Konfiguracija

Pristup

Podrazumijevana
situacija

Mod 1

= Pritisnite jedanput BS1.

Prikaz na 7-segmentnom predo¢niku se

mijenja u:

Ny

= Pritisnite BS1 jedan ili viSe puta za povratak
na podrazumijevanu situaciju.

Mod 2

= Drzite pritisnuto BS1 najmanje pet sekundi.

Prikaz na 7-segmentnom predoCniku se
mijenja u:

o O |

= Pritisnite BS1 jo§ jednom (kratko) za

18.1.7 Mod 1:

postavke nadzora

povratak na podrazumijevanu situaciju.

INFORMACIJA
Ako se usred postupka podesSavanja zbunite, pritisnite BS1

za povratak na podrazumijevanu situaciju (nema indikacije

na 7-segmentnom

predo€niku: prazan, pogledajte

"18.1.4 Pristup modu 1 ili 2" [» 37].

18.1.5 Koristenje moda 1

Mod 1 se koristi da se zadaju osnovne postavke i za nadzor stanja

[1-1]
Prikazuje stanje tihog rada.
[1-1] Opis
0 Jedinica trenutno ne radi pod ograni¢enjima
niske buke.
1 Jedinica trenutno radi pod ograni¢enjima niske
buke.
[1-2]
Pokazuje stanje rada ograni¢ene potrosnje energije.
[1-2] Opis
0 Jedinica trenutno ne radi pod ograni¢enjem
potrosnje energije.
1 Jedinica trenutno radi pod ograni¢enjem
potrosnje energije.
[1-5] [1-6]
Kod Prikazuje ...
[1-5] Trenutni poloZaj ciljanog parametra T,
[1-6] Trenutni polozZaj ciljanog parametra T,

[1-10]

Prikazuje ukupan broj priklju¢enih unutarnjih jedinica.

[1-17] [1-18] [1-19]

jedinice. Kod Prikazuje ...
Sto Kako [1-17] Posljednji kéd neispravnosti
Mijenjanje i pristup 1 Pritisnite BS1 jedanput za izbor [1-18] Drugi posljednji kéd neispravnosti
postavkama u modu 1 moda 1. [1-19] Trei posliednji kod neispravnosti
2 Pritisnite BS2 da izaberete trazenu
postavku. [1-40] [1-41]
3  Pritisnite BS3 jedanput za pristup Kod Prikazuje ...
vrijednosti odabrane postavke. [1-40] Trenutnu postavku udobnosti hladenja
Prekid i povratak na Pritisnite BS1. [1-41] Trenutna postavka udobnosti grijanja

pocetno stanje

18.1.6 Koristenje moda 2

Mod 2 se koristi za zadavanje postavki vanjske jedinice i sustava.

Sto

Kako

Mijenjanje i pristup

postavkama u modu 2

= Drzite BS1 pritisnutu duze od
pet sekundi da biste izabrali mod 2.

= Pritisnite BS2 da izaberete trazenu
postavku.

= Pritisnite BS3 jedanput za pristup
vrijednosti odabrane postavke.

Prekid i povratak na
pocetno stanje

Pritisnite BS1.

Mijenjanje vrijednosti
izabrane postavke u
modu 2

= Drzite BS1 pritisnutu duze od
pet sekundi da biste izabrali mod 2.

= Pritisnite BS2 da izaberete trazenu
postavku.

= Pritisnite BS3 jedanput za pristup
vrijednosti odabrane postavke.

= Pritisnite BS2 za odabir
vrijednosti odabrane postavke.

= Pritisnite BS3 jedanput da potvrdite
promjenu.

= Pritisnite ponovo BS3 za pokretanje
operacije sa odabranom vrijednosti.

trazene

18.1.8 Mod 2:

lokalne postavke

[2-8]
T, cilina temperatura tijekom postupka hladenja.
[2-8] T, ciljno [°C]
0 Auto
(podrazumijevano)
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11

[2-9]

T, ciljna temperatura tijekom postupka hladenja.

[2-9] T, ciljno (°C)
0 Auto
(podrazumijevano)
1 41
3 43
6 46

[2-18]

Postavka visokog stati¢kog tlaka ventilatora.

Priruénik za postavljanje i upotrebu
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19 Pustanje u rad

Ako se povecava statiCki tlak ventilatora vanjske jedinice, protok
zraka se smanjuje i povecava se ulazna snaga motora ventilatora.
Jedinica mozZe procijeniti vanjski staticki tlak (ESP) pomocu
mjerenja.

Putem ove postavke instalater moze postaviti vanjski staticki tlak na
fiksnu razinu ili promijeniti trenutak njegove procjene.

Napomena: Za razinu vanjskog statickog tlaka (ESP) veéu od 45 Pa
zadrZava se razina sile 0 zbog pouzdanosti motora ventilatora.

[2-18] Opis
0 Automatska postavka u nacinu pustanja u rad i
(podrazumijevano) |stanju pripravnosti
1 Automatska postavka samo u nacinu pustanja
u rad
Razina 0 (ESP izmedu 0-20 Pa)
3 Razina 1 (ESP izmedu 20-35 Pa)
Razina 2 (ESP izmedu 35-45 Pa)
[2-20]
Ruéno punjenje dodatnog rashladnog sredstva.
[2-20] Opis
0 Iskljuéeno.
(podrazumijevano)
1 Aktivirano.
Za prekid postupka ruénog punjenja dodatnog
rashladnog sredstva (kada je napunjena
potrebna koli¢ina), pritisnite BS3. Ako se ta
funkcija ne prekine pritiskom na BS3, jedinica
¢e prestati s radom nakon 30 minuta. Ako 30
minuta nije bilo dovoljno za dodavanje
potrebne koli¢ine rashladnog sredstva, funkcija
se moze ponovo aktivirati ponovnom
promjenom postavke.
[2-49]

Nova ili zamjenska instalacija. Ova lokalna postavka vazna je za
ispravno postupanje s uljem.

[2-49] Opis
0 Nova instalacija (novi R32 cjevovod)
1 Zamjena (ponovno koristenje cijevi R410A)
(podrazumijevano)

[2-60]
Postavka nadzornog daljinskog upravijata. Za spremanje ove
postavke potrebno je ponovno uklju€ivanje napajanja.

Za detalie o nadzornom daljinskom upravljaCu pogledajte
"12.2 Zahtjevi za raspored sustava" [ 17] ili pogledajte vodi¢ za
instalaciju daljinskog upravlja¢a i korisnicki vodic.

[2-60] Opis
0 Nema nadzornog daljinskog upravljaca
(podrazumijevano) |povezanog sa sustavom
1 Nadzorni daljinski upravlja¢ povezan sa
sustavom

19 Pustanje u rad

@ NAPOMENA

Opc¢i popis provjera za pustanje u rad. Pored uputa za
pustanje u rad u ovom poglavlju, dostupan je takoder i opéi
popis provjera za pustanje u rad na nasem portalu Daikin
Business Portal (potrebna je autorizacija).

Op¢i popis provjera za pustanje u rad je nadopuna
uputama u ovom poglavlju i moze sluziti kao smjernica i
predlozak izvjestaja tijekom pustanja u rad i primopredaje
korisniku.

NAPOMENA
i/l

UVIJEK rukujte jedinicom s termistorima tlaénim
osjetnicima/sklopkama. U PROTIVNOM, kao posljedica
moze izgorjeti kompresor.

19.1  Mjere opreza kod pustanja u rad

A OPREZ

NEMOJTE provoditi postupak ispitivanja dok radite na
unutarnjoj jedinici(ama).

Dok provodite postupak ispitivanja, NE SAMO vanjska
jedinica nego i vanjske jedinice ¢e takoder raditi. Rad na
unutarnjoj jedinici dok provodite postupak ispitivanja je
opasan.

NAPOMENA

Kako biste imali napajanje na grijacu kucista radilice i
zaétitili kompresor, UKLJUCITE napajanje 6 sati prije
pocetka rada.

Tijekom probnog rada vanjska jedinica i unutarnje jedinice ¢e se
pokrenuti. Sa sigurno$c¢u utvrdite da su zavrSene sve pripreme svih
unutarnjin  jedinica (vanjski cjevovod, elektricno  ozicenje,
odzracivanje, ...). Pojedinosti potrazite u priru¢niku za postavljanje
unutarnjih jedinica.

19.2 Popis provjera prije pustanja u rad
1 Nakon postavljanja jedinice, provjerite stavke navedene dolje.

2 Zatvorite jedinicu.

3 Ukljugite napajanje jedinice.

] Procitajte sve upute za postavljanje i rukovanje, opisane u
Referentnom vodic€u za instalatera i korisnika.

] Instalacija

Provjerite je li uredaj pravilno priévrscen, kako bi se
izbjegla neuobiCajena buka i vibracije kada uredaj po¢ne
raditi.

] Vanjsko ozi¢enje

Provjerite da je vanjsko ozi€enje izvedeno u prema
uputama opisanim u poglavlju "16  Elektricna
instalacija" [» 32], u skladu sa shemama ozienja i u
skladu s nacionalnim  propisom o elektriénim
instalacijama.

] Napon napajanja

Provjerite napon napajanja na lokalnoj priklju¢noj ploci.
Napon MORA odgovarati naponu na nazivnoj plocici
jedinice.

] Uzemljenje
Uvjerite se da je uzemljenje pravilno spojeno i da su

prikljuéci uzemljenja pritegnuti.
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19 Pustanje u rad

Provjera izolacije glavnog kruga napajanja

] 19.3 Popis provjera tijekom pustanja u
Upotrijebite ispitiva¢ megavoltnog opsega za 500 V, rad
provjerite da je izmedu priklju¢aka napajanja i uzemljenja
postignut otpor izolacije od 2 MQ ili vise primjenom Izvodenje pokusnog rada.
napona od 500 V istosmjerne struje. NIKADA NE L]
upotrebljavajte ispitivaé megavoltnog opsega za ozienje
medusobnog povezivanja.

O] Osiguragéi, strujne sklopke ili zastitne naprave 19.4 o p°kusnom radu sustava
Provjerite da osiguraci, strujne zastitne sklopke ili lokalno NAPOMENA
postavljene zastitne naprave po jacini i tipu odgovaraju . . . )
onima navedenim u poglavlju "16.2 Specifikacije Nal:pn prve instalacije Iobaviznp C_J,blfv'te Qrol_bm r.akd. l:
standardnih komponenti ozi¢enja" [» 32]. Provjerite da niti E[Z 'Vnofr( c'e’;et na z’asbqtr)u OI’IS’I’IIC 09 Stj,ceja p? azad|
osiguradi niti zastitne naprave nisu premosteni. “o gre§ ey . e_neE:e " moggcg pr_oyes I normaian ra

ili probni rad pojedina¢ne unutarnje jedinice.
Unutarnje ozi¢enje

L] ) L . . L Donji postupak opisuje pokusni rad citavog sustava. Ovaj postupak
Vizualno provjerite da u razvodnoj kutiji i unutar jedinice f i ocieniuie sliedede stavke: ’
nema olabavljenih spojeva ili oSte¢enih elektricnih provjerava i ocjenjuje siedece stavie:
komponenti. = Provjerite da nema pogreSnog ozicenja (provjera komunikacije s

- . R unutarnjim jedinicama(om)).
] Dimenzija i izolacija cijevi . ) : .
L . o o . = Provjera otvaranja zapornih ventila.
Uvjerite se da su postavljene cijevi pravih dimenzija i da ) N .
S N . = Procjena duljine cjevovoda.
su radovi na izolaciji izvedeni kako treba.
Z : tili = Abnormalnosti na unutarnjim jedinicama se ne mogu provijeriti za

] a.po.rnlven i ) 3 ) ] svaku jedinicu pojedina¢no. Nakon probnog rada, provjerite rad
Uvjerite se da su zaporni ventili otvoreni na fazi za svake unutarnje jedinice zasebno izvr$enjem normalnog rada
tekucinu i za plin. koriste¢i korisnicko sudelje. Vise pojedinosti u vezi pojedinaénog

O] Osteéena oprema probnog rada potrazite u priruniku za postavljanje unutarnje
Provjerite ima li u unutradnjosti uredaja oS$tecenih edinice.
komponenti ili zgnjec€enih cijevi. INFORMACIJA

] Curenje rashladnog sredstva » Izjednadavanje stanja rashladnog sredstva moze
Provjerite ima li u unutradnjosti jedinice curenja potrajati 10 minuta prije nego se kompresor pokrene.
rashladnog sredstva. Ako negdje uri rashladno sredstvo, = Tijekom probnog rada moZe se javiti zvuk kolanja
pokuSajte popraviti mjesto curenja. Ako popravak ne rashladnog sredstva ili zvuk elektromagnetskog ventila
uspije, obratite se svom lokalnom dobavljacu. Ne dodirujte moze postati glasan i oznake na predo¢niku se mogu
rashladno sredstvo ako procuri iz spojeva cjevovoda. To izmijeniti. To nisu neispravnosti.
moze za posljedicu imati ozebline.

Curenje ulja . . ' SIT .

Ol medla o o 19.5 Da biste izvrsili pokusni rad (7-
Provjerite pusta li kompresor negdje ulje. Ako negdje curi tni doé&nik
ulje, pokus$ajte popraviti mjesto curenja. Ako popravak ne segmentni predocni )
uspije, obratite se svom lokalnom dobavijaCu. 1 Sa sigurnoS¢u utvrdite da su podeSene sve postavke koje

] Ulaznilizlazni otvor za zrak Zelite; vidi "18.1 PodeSavanja na mjestu ugradnje" [» 36].
Provjerite da li su dovod i odvod zraka vanjske ili 2 Ukljugite napajanje vanjske jedinice i svih prikljugenih unutarnjih
unutarnje jedinice slobodni od prepreka listova papira, jedinica.
kartona ili bilo kakvog drugog materijala.

] Punjenje dodatnog rashladnog sredstva NAPOMENA
Koli¢ina rashladnog sredstva koja se dodaje u jedinicu Ka!‘?__b'Ste imali napajanje ha gruacu. kgmsta raqmceul
treba biti upisana u prilozenu plocicu "Dodano rashladno za§t|t|||(| kompresor, UKLJUCITE napajanje 6 sati prije
sredstvo" pricvrs¢enu na poledini prednjeg poklopca. pocetka rada.

] Zahtjevi za R32 opremu 3 Sa sigurno$éu utvrdite da postoji podrazumijevana situacija
Sa sigurnoS¢u utvrdite da sustav zadovoljava uvjete (erOV:WI?);.ylle"1§'1.'4 F,’nStui mody ! ”:32." [?7]' Drzite BS2 5
opisane u slijede¢em poglavlju: "2.1 Upute za opremu sekundi ili vise. Jedinica ¢e pokrenuti probni rad.
koja koristi rashladno sredstvo R32" » 7]. Rezultat: Pokusni rad se izvrSava automatski, predocnik

vanjske jedinice ¢e pokazivati "= ", a na korisnickom sucelju

] PodesSavanja na mjestu ugradnje unutarnjih jedinica ¢e se prikazati poruka "Test operation" i
Sa sigurno$éu utvrdite da su podesene sve postavke koje "Under centralized control”.

Zelite. Vidi "18.1 PodeSavanja na mjestu ugradnje” [» 36]. Koraci tijekom postupka automatskog probnog rada sustava:
Za ispravno upravljanje uljem, provjerite je li lokalna Korak Opis
tavka[2-49] "N instalacija ili jenska instalacija"
pos avkal ] ) ova instalactja il zamjenska instataciya £ Kontrola prije pokretanja (izjednacenje tlaka)
ispravno postavljena.
. . - - EOZ Kontrola pokretanja hladenja

] Datum postavijanja i podeSavanja na mjestu — -
postavljanja i) Stabilni uvjeti hladenja
Svakako vodite evidenciju o datumu postavijanja na EOH Provjera komunikacije
naljepnici na poledini prednje plo¢e u skladu s Log Provjera zapornog ventila
EN60335-2-40 i vodite evidenciju o sadrzaju podeSavanja L5 Provi " L

) S L rovjera duljine cijevi
na mjestu postavljanja.
EO05 Postupak prisilnog odvodenja topline
£ 0 Zaustavljanje jedinice
Priru¢nik za postavljanje i upotrebu DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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20 Otklanjanje smetnji

INFORMACIJA

Tijekom probnog rada, nije moguce zaustaviti rad jedinice
sa korisnickog sucelja. Za prekid rada pritisnite BS3.
Jedinica ¢e stati nakon £30 sekundi.

4 Provjerite rezultate probnog rada na 7-segmentnom predo¢niku
vanjske jedinice.

Zavrsetak Opis

Normalan Nema oznaka na 7-segmentnom predoc¢niku

zavrSetak (mirovanje).

Nenormalan  |Prikaz kéda neispravnosti na 7-segmentnom

zavrSetak predocniku.
Pogledajte "19.6 Ispravci nakon nenormalnog
zavr$etka pokusnog rada" [» 41] radi mjera za
ispravak neispravnosti. Po dovrSetku probnog
rada, normalan rad ¢e biti mogu¢ nakon 5
minuta.

19.6 Ispravci nakon nenormalnog

zavrSetka pokusnog rada

Pokusni rad je dovrSen tek ako na korisniCkom sucelju ili 7-
segmentnom predo¢niku vanjske jedinice nema prikaza kbdda

postupke za ispravak pogreSke kao Sto je objaSnjeno u tablici
kdédova neispravnosti. Ponovite postupak ispitivanja i provjerite je li
pogreska otklonjena.

INFORMACIJA

Za ostale detaljne kodove neispravnosti vezane za
unutarnje jedinice pogledajte priruénik za postavljanje
unutarnje jedinice.

20 Otklanjanje smetnji

20.1 Rjesavanje problema na osnovi
kodova gresaka

provedite postupke za
koédova

U slu€aju prikaza kdéda neispravnosti,
ispravak pogreSke kao Sto je objaSnjeno u tablici
neispravnosti.

Nakon ispravljanja greske, pritisnite tipku BS3 da se resetira kéd
neispravnosti i pokusajte ponovo pokrenuti rad.

INFORMACIJA
Ako se javi kvar, kéd greSke se prikazuje na na 7-

neispravnosti.

20.1.1

U slucaju prikaza kbéda neispravnosti, provedite

Kodovi gresaka: Pregledni prikaz

U slucaju drugih greSaka, obratite se svom lokalnom dobavljacu.

sucelju unutarnje jedinice.

segmentnom zaslonu vanjske jedinice i na korisnickom

Glavni kéd Uzrok Rjesenje SVEO® | Svs®
O- 11 |R32 osjetnik je u jednoj od unutarnjih jedinica Moguce curenje R32. Sustav ¢e automatski pokrenuti v v
otkrio curenje rashladnog sredstva® postupak vadenja rashladnog sredstva za spremanje
sveg rashladnih sredstava u vanjsku jedinicu. Nakon
operacije izvlaCenja rashladnog sredstva, sustav prelazi
u zaklju¢ano stanje. Za popravak curenja i aktiviranje
sustava potreban je servis. ViSe informacija potrazite u
priruniku za servisiranje.
ROICH  |Sigurnosna greska sustava (otkriveno curenje)® |Doslo je do pogre$ke povezane sa sigurnosnim v
sustavom.
ViSe informacija potrazite u priruéniku za servisiranje.
CH-00 1 |Osjetnik R32 u jednoj od unutarnjih jedinica® Provjeriti prikljunicu na tiskanoj plocici ili aktuatoru. v
Sustav ée nastaviti s radom, ali ¢e unutarnja jedinica u
obuhvatu prestati raditi. Vise informacija potrazite u
priruniku za servisiranje.
CH-02 Kraj vijeka trajanja osjetnika R32 u jednoj od Jedan od osjetnika je na kraju radnog vijeka i mora se
unutarnjih jedinica®© zamijeniti.
Vise informacija potrazite u priru¢niku za servisiranje.
CH-05  |Osjetnik R32 ima 6 mjeseci do kraja zivotnog Jedan od R32 osjetnika je skoro na kraju radnog vijeka i
vijeka u jednoj od unutarnjih jedinica® morat e se zamijeniti.
CH- 0 |Ceka se potvrda zamjene R32 osjetnika od jedne |Ceka se potvrda da je R32 osjetnik zamijenjen u jednoj
od unutarnjih jedinica® od unutarnjih jedinica.
ViSe informacija potrazite u priruéniku za servisiranje.
E3 = Zaporni ventil za plin vanjske jedinice ostao je|= Potpuno otvorite zaporne ventile za plin i tekucinu. v
zatvoren. = Ponovo proradunajte koli¢inu rashladnog sredstva
= Prepunjeno rashladno sredstvo prema duljini cjevovoda i ispravite razinu koli¢ine
punjenja uklanjanjem suviSnog rashladnog sredstva
uredajem za uklanjanje rashladnog sredstva.
£ = Zaporni ventil za plin vanjske jedinice ostao je|= Potpuno otvorite zaporne ventile za plin i tekucinu. v
zatvoren. = Provjerite je li pravilno dovr$eno punjenje dodatnog
= Nedovoljno rashladnog sredstva rashladnog sredstva. Ponovo proracunajte koli¢inu
rashladnog sredstva prema duljini cjevovoda i dodajte
odgovarajucu koli¢inu rashladnog sredstva.
£5 Elektronicki ekspanzijski ventil neispravan (Y1E) |Provjeriti priklju¢nicu na tiskanoj plocici ili aktuatoru. v
- A1P (X21A) / (Y3E) - A1P (X23A)
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20 Otklanjanje smetnji

Glavni kéd Uzrok Rjesenje SVEO® | Svs®
F3 = Zaporni ventil za plin vanjske jedinice ostao je|= Potpuno otvorite zaporne ventile za plin i tekuc¢inu. v
zatvoren. = Provjerite je li pravilno dovrSeno punjenje dodatnog
= Nedovoljno rashladnog sredstva rashladnog sredstva. Ponovo proracunajte koli¢inu
rashladnog sredstva prema duljini cjevovoda i dodajte
odgovarajucu koli¢inu rashladnog sredstva.
F& Prepunjeno rashladno sredstvo Ponovo proracunajte koli¢inu rashladnog sredstva prema v
duljini cjevovoda i ispravite razinu koli¢ine punjenja
uklanjanjem suvi$nog rashladnog sredstva uredajem za
uklanjanje rashladnog sredstva.
HS GreSka osjetnika temperature okoline (R1T) - Provjeriti priklju€nicu na tiskanoj plocici ili aktuatoru. v
A1P (X18A)
i3 Neispravnost osjetnika temperature praznjenja  |Provjeriti priklju€nicu na tiskanoj plocici ili aktuatoru. v
(R21T): prekid kruga / kratki spoj - A1P (X19A)
45 Greska osjetnika usisne temperature (R3T) - A1P |Provjeriti priklju¢nicu na tiskanoj plogici ili aktuatoru. v
(X30A) (usis) / (R5T) - A1P (X30A) (podhladeno)
b Neispravan osjetnik (zavojnica) temperature Provjeriti priklju€nicu na tiskanoj plocici ili aktuatoru. v
tekucine (R4T) - A1P (X30A)
a7 Neispravnost osjetnika temperature tekuéine Provjeriti priklju€nicu na tiskanoj plocici ili aktuatoru. v
(nakon pothladivanja HE) (R7T) - A1P (X30A)
4 Neispravnost osjetnika temperature plina (nakon |Provjeriti priklju¢nicu na tiskanoj plo€ici ili aktuatoru. v
pothladivanja HE) (R6T) - A1P (X30A)
(pregrijano)
A Neispravnost osjetnika visokog tlaka (S1NPH):  |Provjeriti prikljuénicu na tiskanoj plo€ici ili aktuatoru. v
prekid kruga / kratki spoj - A1P (X32A)
a0 Neispravnost osjetnika niskog tlaka (S1NPL): Provijeriti priklju€nicu na tiskanoj plogici ili aktuatoru. v
prekid kruga / kratki spoj - A1P (X31A)
LC Prijenos vanjska jedinica - inverter: INV1/ FAN1 |Provjeriti spoj. v
problem prijenosa
P Neravnoteza INV1 napona elektricnog napajanja |Provjeriti je li elektricno napajanje unutar raspona.
Hi= Nedovoljan napon napajanja Provijerite da li je napon napajanja kakav treba biti. v
3 Kdd neispravnosti: Probni rad sustava jo$ nije Izvrsiti pokusni rad sustava.
izvr§en (nije mogu¢ rad sustava)
o+ Napajanje vanjske jedinice je ukljuceno. Provjerite je li oZi€enje napajanja vanjske jedinice v
pravilno spojeno.
e = Neuskladenost sustava. Kombinacija |Provjeriti imaju li ostale unutarnje jedinice neispravnost i v
pogreSnog tipa unutarnjih jedinica (R410A, potvrdite da je dopusteno mijeSanje unutarnjih jedinica.
R407C, RA, itd.)
= Neispravnost unutarnje jedinice
s Priklju€eni su neodgovarajudi tipovi unutarnjih Provijerite tipove unutarnjih jedinica koje su trenutno v
jedinica. spojene. Ako nisu odgovarajuci, zamijenite ih.
LiH Nepravilno spajanje izmedu jedinica. Spojite pravilno ozi¢enje F1 i F2 priklju¢ene BP jedinice v
na tiskanu plocicu vanjske jedinice (TO BP UNIT). Pazite
da je komunikacija s BP jedinicom omoguéena.
LiF = Zaporni ventil za plin vanjske jedinice ostao je|= Potpuno otvorite zaporne ventile za plin i tekucinu. v

zatvoren.

= Cjevovod i oziCenje specificirane unutarnje
jedinice nisu pravilno spojeni na vanjsku
jedinicu.

= Provjerite jesu li cjevovod i oziCenje specificirane
unutarnje jedinice pravilno spojeni na vanjsku jedinicu.

@ SVEO stezaljka daje elektri¢ni kontakt koji se zatvara u slu¢aju pojave greske.
® SVS stezaljka daje elektriéni kontakt koji se zatvara u slu¢aju pojave greske.
© Kod greske se prikazuje samo na korisnickom sucelju unutarnje jedinice gdje se pojavila greska.

20.2

Sustav otkrivanja curenja

rashladnog sredstva

Normalan rad

Tijekom normalnog rada, nacini 'samo alarm' i 'nadzorni daljinski
upravlja¢' nemaju funkciju. Zaslon daljinskog upravlja¢a u nacinu
'samo alarm' i 'nadzorni daljinski upravlja¢' ¢e biti iskljucen. Rad
daljinskog upravljata se moze provjeriti pritiskom tipke @ da se

otvori izbornik instalatera.
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a Toplinska pumpa - vanjska jedinica
b Cjevovod za rashladno sredstvo
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Unutarnja jedinica VRV izravnog Sirenja (DX)

Daljinski upravlja¢ u normalnom nacinu rada

Daljinski upravlja¢ u na¢inu rada 'samo alarm'

Daljinski upravlja¢ u nacinu nadzora (obavezno u nekim
situacijama)

g Centralizirani upravlja¢ (opcija)

-0 Q0

Napomena: Tijekom pokretanja sustava, nacin rada daljinskog
upravlja¢a moze se provijeriti sa zaslona.

Postupak otkrivanja curenja

Ako osjetnik R32 unutarnje jedinice otkrije curenje rashladnog
sredstva, korisnika ¢e upozoriti zvuéni i vidljivi signal daljinskog
upravljac¢a unutarnje jedinice iz koje curi (i nadzornog daljinskog
upravljaca, ako je primjenjivo). Istovremeno ce vanjska jedinica
pokrenuti postupak preuzimanja rashladnog sredstva kako bi se
smanjila koli¢ina rashladnog sredstva u unutarnjem sustavu.

Nakon operacije izvlacenja rashladnog sredstva, prikazuje se kod
greske i jedinica je u zaklju¢anom stanju. Povratne informacije
daljinskog upravljaa nakon otkrivanja propustanja ovisit ¢e o
njegovom nacinu rada.

Za popravak curenja i aktiviranje sustava potreban je servis. Vise
informacija potrazite u priru¢niku za servisiranje.

A UPOZORENJE
Jedinica je iz sigurnosnih razloga opremljena sustavom za
otkrivanje istjecanja rashladnog sredstva.
Da bi taj sustav bio ucinkovit, jedinica MORA nakon
instaliranja cijelo vrijeme imati elektricno napajanje, osim
tijekom servisiranja.

a '
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a Toplinska pumpa - vanjska jedinica

b Cjevovod za rashladno sredstvo

¢ Unutarnja jedinica VRV izravnog Sirenja (DX)

d Daljinski upravlja¢ u normalnom nacinu rada

e Daljinski upravlja¢ u nacinu rada 'samo alarm'

f Daljinski upravlja¢ u nacinu nadzora (obavezno u nekim
situacijama)
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g Centralizirani upravlja¢ (opcija)
h  Curenje rashladnog sredstva
i Prikaz kbda greske vanjske jedinice na 7-segmentnom
predo¢niku
j Kod greske 'A0—11"i zvuéni alarm i crveni signal
upozorenja dolaze iz tog daljinskog upravljaca.
k Kod greske 'U9-02' se prikazuje na tom daljinskom
upravlja¢u. Nema alarma ili svjetla upozorenja.
I Kéd greske 'A0—11"i zvuéni alarm i crveni signal
upozorenja dolaze iz tog nadzornog daljinskog
upravljaca. Na daljinskom upravljac¢u se prikazuje adresa
jedinice.
Napomena: Alarm otkrivanja curenja moze se zaustaviti iz
daljinskog upravlja¢a i iz aplikacije. Da se alarm zaustaviti iz

daljinskog upravljaca, drZite pritisnuto ml 3 sekunde.

Napomena: Detekcija curenja Ce aktivirati SVS izlaz. Vise podataka
potraZite pod naslovom "16.4 Za spajanje vanjskih izlaza" [» 34].

Napomena: Opcijska izlazna tiskana plocica za unutarnju jedinicu
moZe se dodati kako bi se osigurao izlaz za vanjski uredaj. I1zlazna
tiskana ploc€ica ¢e se aktivirati u slu¢aju otkrivanja curenja. Za to¢an
naziv modela pogledajte popis opcija unutarnje jedinice. Vise
informacija o ovoj opciji potrazite u priru¢niku za instalaciju opcijske
izlazne tiskane plocice

Napomena: Neki centralizirani upravljaci takoder se mogu koristiti
kao nadzorni daljinski upravlja¢. Za dodatne pojedinosti o instalaciji,
pogledajte priru¢nik za instalaciju centraliziranih upravljaca.

@ NAPOMENA

Osjetnik curenja rashladnog sredstva R32 je poluvodicki
detektor koji moze pogresno detektirati tvari koje nisu R32
rashladno sredstvo. Izbjegavajte uporabu kemijskih tvari
(npr. organska otapala, sprej za kosu, boje) u visokim
koncentracijama, u neposrednoj blizini unutarnje jedinice,
jer to moZe uzrokovati pogre$nu detekciju osjetnika
curenja R32 rashladnog sredstva.

21 Zbrinjavanje otpada

NAPOMENA

NEMOJTE pokuSati sami rastaviti sustav: rastavljanje
sustava, obrada rashladnog sredstva, ulja i drugih dijelova
MORA biti u skladu s vazec¢im propisima. Uredaji se u
specijalizicanom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu
upotrebu, recikliranje i uklanjanje.

Dio najnovijih tehni¢kih podataka dostupan je na regionalnoj mreznoj stranici Daikin (s javnim pristupom). Svi najnoviji tehni¢ki podatci

dostupni su na stranici Daikin Business Portal (potrebna autentifikacija).

22.1 Servisni prostor: Vanjska jedinica

Usisna strana

Na ilustracijama s unutarnje strane prednjih korica ovog priru¢nika, servisni prostor na strani usisa se zasniva na
35°C DB (temp. suhog termometra) i postupku hladenja. Predvidite viSe prostora u slijede¢im slu€ajevima:

= Kada temperatura usisne strane redovito premasuje ovu temperaturu.
= Kada se o€ekuje da toplinsko opterecenje vanjskih jedinica redovito prelazi maksimalni radni kapacitet.

Strana praznjenja

Kod postavljanja jedinica uzmite u obzir rad na cjevovodu rashladnog sredstva. Ako vas raspored sustava ne
odgovara ni jednom od donjih rasporeda, obratite se vaSem zastupniku.

[ENEN

Pojedinaéna jedinica (C_) | Pojedinaéni red jedinica (@—»)

— Vidi "slika 1" [» 2] s unutarnje strane prednjih korica ovog

priru¢nika.

" Radi lak8eg servisiranja, koristite razmak jedan pored drugog

2250 mm.

A,B,C,D Zapreke (zidovil/vjetrobranske ploce)
E Zapreka (krov)

a,b,c,d,e Minimalni servisni prostor izmedu jedinice i zapreka A, B,
C,DiE
ez Maksimalna udaljenost izmedu jedinice i ruba zapreke E,
u smjeru zapreke B
e, Maksimalna udaljenost izmedu jedinice i ruba zapreke E,
u smjeru zapreke D
Hy Visina jedinice
Hg,Hp, Visina zapreke B i D

RXYSA4~6B7V/Y1B
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1 Zabrtvite dno okvira za postavljanje kako biste sprijecili
da ispustani zrak struji nazad na usisnu stranu kroz dno
jedinice.

2 Maksimalno se mogu instalirati dvije jedinice.

® Nije dopusteno

== = |
Visestruki red jedinica (B0 0 ")

— Vidi "slika 2" [» 2] s unutarnje strane prednjih korica ovog
prirucnika.

" Radi lakSeg servisiranja, koristite razmak jedan pored drugog
2250 mm.

IEIIEIIEII)

Jedinice slozene jedna na drugu (maks. 2 razine) (OO 0]

— Vidi "slika 3" [» 2] s unutarnje strane prednjih korica ovog
priruénika.

22.2 Shema cjevovoda: vanjska jedinica

) Radi lak8eg servisiranja, koristite razmak jedan pored drugog
2250 mm.

A1=>A2 (A1) Ako postoji opasnost od kapanja izljeva i zaledivanja

izmedu gornje i donje jedinice...

(A2) Tada ugradite krovni pokrov izmedu gornje i donje
jedinice. Postavite gornju jedinicu dovoljno visoko iznad
donje jedinice da se sprijeci stvaranje leda na dnu gornje
jedinice.

B1=>B2 (B1) Ako ne postoji opasnost od kapanja izljeva i

zaledivanja izmedu gornje i donje jedinice...

(B2) Tada nije potrebno postavljanje krova, ali zabrtvite
procjep izmedu gornje i donje jedinice kako biste
sprijecili da ispustani zrak struji nazad na usisnu stranu
kroz dno jedinice.

Y2E

Tekuéina
Plin
Ulaz za punjenje
Servisni prikljuak
Zaporni ventil
Filtar za rashladno sredstvo
Jednosmijerni ventil
Tlaéni odusni ventil
Hladenje tiskane plocice
Izmjenjivac topline sa dvije cijevi
Razdjelnik
Izmjenjivac topline
Akumulacijski spremnik
Prigusnica
Kapilarna cijev
p Akumulacijski spremnik kompresora
M1C Kompresor
M1F  Motor ventilatora
S1PH Visokotla¢na sklopka
S1NPL Niskotlaéni osjetnik
S1NPH Visokotlaéni osjetnik
Y1E Elektroni¢ki ekspanzijski ventil (glavni — EVM1)
Y2E Elektronicki ekspanzioni ventil (EVT)
Y3E Elektronicki ekspanzijski ventil (glavni — EVM2)
Y4E Elektronicki ekspanzioni ventil (EVL)

053 X .TQ w0 Q0T

RIT
R3T
R4AT
R5T
R6T
R7T
R10T
R21T

i

Termistori:
Termistor (okolina)
Termistor (usis)
Termistor (tekucina)
Termistor (pothladivanje)
Termistor (pregrijavanje)
Termistor (izmjenjivac topline)
Termistor (rashladni disk)
Termistor (ispust)

Protok rashladnog sredstva:
Hladenje
Grijanje
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22 Tehnicki podatci

Y5E Elektronicki ekspanzioni ventil (EVSL)
Y6E Elektronicki ekspanzioni ventil (EVSG)
Y1S  4-smjerni ventil

22.3

Shema ozi€enja: vanjska jedinica

Shema ozi¢enja isporucuje se uz jedinicu, a nalazi se unutar S1S Upravljagka sklopka za zrak (opcija)
servisnog poklopea. S2S Izborna sklopka hladenje/grijanje (opcija)
Simboli: SEG* (A1P) 7-segmentni predoénik
XM Glavni prikljucak SFB Mehani&ki ulaz pogreske ventilacije (nabavlja se
e Uzemljenje lokalno)
15 Zica broj 15 V1R, V2R  IGBT modul napajanja
. . (A1P)
------- Vanjska zica )
DIl | @ Vanjski kabel V3R (A1P) Modul dioda
X*A Priklju¢nica tiskane plocice
@ Vise mogucnosti oZicenja )
_ X*M Redna stezaljka
= Opcija XY Prikljuénica
L Nije ugradeno u razvodnu kutiju Y1E Elektronicki ekspanzijski ventil (glavni — EVM1)
Ozi¢enje ovisno o modelu Y2E Elektroni¢ki ekspanzioni ventil (EVT)
Tiskana plocica Y3E Elektroni¢ki ekspanzijski ventil (glavni — EVM2)
Legenda za shemu ozi€enja (jednofazni modeli V1): Y4E Elektronicki ekspanzioni ventil (EVL)
A1P Tiskana plogica (glavna) Y5E Elektronicki ekspanzioni ventil (EVSL)
A2P Tiskana plodica (podredena) Y6E Elektronicki ekspanzioni ventil (EVSG)
A4P Tiskana plogica (izbomik hiadenje/grijanje) vis Elektroventil (4-smjerni ventil)
BS* (A1P)  Tipkala (mod, podesavanje, vracanje, provjera, Y3S I1zlaz pogreske rada (SVEO) (nabavlja se lokalno)
resetiranje) Y4S Izlaz osjetnika curenja (SVS) (nabavlja se lokalno)
DS* (A1P) DIP sklopka Z*C Filtar za Sumove (feritna jezgra)
E1H Grija¢ ploge dna (opcija) Z'F (A*P)  Filtar Suma
E1HC Grija¢ kartera Legenda za shemu ozigenja (trofazni modeli Y1):
F1U (A1P) Osigura¢ (M 56 A /250 V) A1P Tiskana plocica (glavna)
F1U (A2P)  Osigura¢ (T 3,15 A /250 V) A2P Tiskana plogica (podredena)
F1U Osigurac (T 1,0 A/250 V) A4P Tiskana plogica (izbornik hladenje/grijanje)
F2U (A1P)  Osiguraé (T 6,3 A /250 V) A5P Tiskana plogica (filtar $uma)
F3U (A1P)  Osigura¢ (T 6,3 A/250 V) BS* (A1P) Tipkala (mod, pode$avanje, vraéanje, provjera,
F6U (A1P) Osigurac (T 5,0 A/ 250 V) resetiranje)
HAP (A1P) Upaljena svjetleéa dioda (prikaz rada-zeleno) C* (A1P)  Kondenzatori
K*M (A1P)  Uklopnik na tiskanoj plogici DS* (A1P)  DIP sklopka
K*R (A*P)  Relej na tiskanoj plocici E1H Grija¢ plo¢e dna (opcija)
M1C Motor (kompresor) E1HC Grijac¢ kartera
M1F Motor (ventilator) F1U (A1P) Osigurac (T 6,3 A/ 250 V)
PS (A*P)  Ukljucivanje elektricnog napajanja F1U (A2P) Osigurac (T 3,15 A/ 250 V)
Q1 Sklopka preoptereéenja F1U Osigura¢ (T 1,0 A/ 250 V)
Q1DI Strujna zastitna sklopka - FID (lokalna nabava) F6U (A1P)  Osigura¢ (T 6,3 A/ 250 V)
R1T Termistor (okolina) F7U (A1P) Osigurac (T 5,0 A/ 250 V)
R3T Termistor (usis) HAP (A1P) Upaljena svjetleca dioda (prikaz rada-zeleno)
R4T Termistor (tekuéina) K*M (A1P)  Uklopnik na tiskanoj plocici
R5T Termistor (pothladivanje) K*R (A*P)  Relej na tiskanoj plogici
R6T Termistor (pregrijavanje) L1R (A*P)  Reaktor
R7T Termistor (izmjenjivac topline) M1C Motor (kompresor)
R10T Termistor (rashladni disk) M1F Motor (ventilator)
R21T Termistor (ispust) PS (A*P) Ukljugivanje elektricnog napajanja
R*T PTC termistor Q1 Sklopka preopterecenja
S1NPH Visokotlacni osjetnik Q1DI Strujna zastitna sklopka - FID (lokalna nabava)
S1NPL Niskotlaéni osjetnik R* (A*P) Otpornik
S1PH Visokotlaéna sklopka R1T Termistor (okolina)
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R3T
RAT

R5T

R6T

R7T

R10T

R21T

R*T

S1NPH
SINPL
S1PH

s18

s28

SEG* (A1P)
SFB

V*D

V1R, V2R
(A1P)
V3R (A1P)
XA

X*M

X*Y

Y1E

Y2E

Y3E

Y4E

Y5E

Y6E

Y1S

Y3S

Y4s

z*C

Z°F (A*P)

Termistor (usis)

Termistor (tekucina)

Termistor (pothladivanje)

Termistor (pregrijavanje)

Termistor (izmjenjivac topline)
Termistor (rashladni disk)

Termistor (ispust)

PTC termistor

Visokotla¢ni osjetnik

Niskotlagni osjetnik

Visokotla¢na sklopka

Upravljacka sklopka za zrak (opcija)
Izborna sklopka hladenje/grijanje (opcija)
7-segmentni predocnik

Mehanicki ulaz pogreske ventilacije (nabavlja se
lokalno)

Modul dioda
IGBT modul napajanja

Modul dioda

Prikljucnica tiskane plocice

Redna stezaljka

Priklju€nica

Elektroni¢ki ekspanzijski ventil (glavni — EVM1)
Elektronicki ekspanzioni ventil (EVT)

Elektroni¢ki ekspanzijski ventil (glavni — EVM2)
Elektroni¢ki ekspanzioni ventil (EVL)

Elektronicki ekspanzioni ventil (EVSL)
Elektronicki ekspanzioni ventil (EVSG)
Elektroventil (4-smjerni ventil)

I1zlaz pogreske rada (SVEO) (nabavlja se lokalno)
Izlaz osjetnika curenja (SVS) (nabavlja se lokalno)
Filtar za Sumove (feritna jezgra)

Filtar Suma
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